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CONSEIL NORVEGIEN POUR LES REFUGIES (NRC) MALI 

 

APPEL D’OFFRES POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT QUATRE (24) SALLES 

DE CLASSE, DE HUIT (08) POINTS D’EAU/FORAGES PMH, DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) 

BLOCS DE LATRINES AMELIOREES A 2 CABINES ET LES FOURNITURES DES MOBILIERS 

SCOLIERS (TABLES BANCS POUR ELEVES, BUREAU + CHAISE MAITRE ET MALE 

METALLIQUE) DANS LES ECOLES DES CERCLES DE GOURMA RHAROUS ET DE GOUNDAM 

DE LA REGION DE TOMBOUCTOU 

 
Bamako, le 24 Juin 2019 

 

 

Notre référence : < N° NRC/BKO/06/2019/012> 
 

OBJET : Travaux de réhabilitation de vingt (24) salles de classe, de huit (08) forages PMH, la construction de cinq 

(05) blocs de latrines améliorées à deux cabines et la fourniture des mobiliers scolaires (tables bancs pour élèves, 

bureau-chaise maître et les males métalliques) dans les écoles des cercles de Gourma Rharous et de Goundam de la 

région de Tombouctou 

Cher / Chère M. / Mme,  
 

En réponse à votre demande concernant l’appel d’offres susmentionné, nous vous adressons ci-joint les documents 

constitutifs du dossier d’offre. 
 

Les éventuelles demandes de précision doivent être adressées par écrit à NRC au moins 3 jours avant la date limite 

de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 1 jours avant la date limite de soumission des 

offres.  
 

Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre ses propositions ne seront pas remboursés. 

Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre, à l’adresse précisée dans les Informations clés avant le 08 

Juillet 2019 à 15h, comme indiqué dans l’avis de marché. 

 

Si vous décidez de ne pas présenter d’offre, nous vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit en précisant 

les motifs de votre décision. 
 

Bien cordialement,                                  Conseil Norvégien pour les Refugiés 

           Manager Logistique 

 
 
Le présent dossier contient les documents suivants : 
A compléter par NRC 
1. La présente lettre d’accompagnement 
2. Section 2 : Informations clés 
3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres 
4. Section 4 : Clauses techniques 
 

A compléter par le soumissionnaire 
5. Section 5 : la lettre de soumission  
6. Section 6 : Planning d’execution des travaux 
7. Section 7 : Profil de la société et références 
8. Section 8 : Bordereaux des prix unitaires et Devis quantitatifs et estimatifs  
9. Déclaration Ethique du Fournisseur 
10. Méthodologie d’exécution des travaux  
Annexe A : Dessin et plan technique 
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SECTION 2 
INFORMATIONS – CONTRAT DE TRAVAUX 

1.1 DONNÉES GÉNÉRALES 

Intitulé du contrat : TRAVAUX DE REHABILITATION 

DE VINGT QUATRE (24) SALLES DE CLASSE, DE 

HUIT (08) POINTS D’EAU/FORAGES PMH, DE 

CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE LATRINES 

AMELIOREES A 2 CABINES ET DE FOURNITURES 

DE MOBILIERS SCOLIERS (TABLES BANCS POUR 

ELEVES, BUREAU-CHAISE MAITRE ET DE MALLE 

METALLIQUE) DANS LES ECOLES DES CERCLES DE 

GOURMA RHAROUS ET DE GOUNDAM DE LA 

REGION DE TOMBOUCTOU 

Numéro de contrat :  
N° NRC/BKO/06/2019/012 

 

L’appel d’offres est émis par le Conseil norvégien pour les réfugiés. 

Merci d’adresser toute correspondance à l’adresse suivante :  

- par email à : mohamed.ly@nrc.no ; fatouma.ali@nrc.no 

- en gardant en copie : ml.logistics@nrc.no 

 

1.2 CHAMP D’APPLICATION 

 

Région Cercle N° de Lot Désignation  
 

 

 

 

 

 

Tombouctou 

 

Goundam 

 

LOT 1 

Travaux de construction de trois (03) blocs de 

latrines améliorées à deux (02) cabines des écoles de 

IBRAHIMA S. TOURE, de ALBAKARY ALLIMUM et de 

ABOCAR AMAR dans la commune de Goundam du 

cercle de Goundam. 

 

Goundam 

 

LOT 2 

Travaux de réhabilitation de trois (03) points d’eau 

(forages PMH) des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de 

ABOCAR AMAR et de M'BOUNA dans le cercle de 

Goundam des communes de Goundam et de M'Bouna. 

 

Goundam 

 

LOT 3 

Travaux de construction d'un (01) bloc de latrine à 

deux (02) cabines améliorées pour les filles de l'école 

de TONKA I, de réhabilitation de trois (03) salles de 

classe et la fourniture des mobiliers scolaires de 

l'école de TONDIGAME dans la commune de TONKA 

du cercle de Goundam. 

 

Gourma 

Rharous 

 

LOT 4 

Travaux de construction d'un bloc (01) de latrines 

améliorées à deux (02) cabines, de réhabilitation de 

neuf (09) salles de classe, d'un point (01) point d'eau 

(forage PMH) et la fourniture des mobiliers scolaires 

des écoles AMADOU H. MAIGA, de SANFATOU, de 

ALMOUBACHAR et de TAGAMINTY dans les 

communes de Rharous et de Banikane du cercle de 

Gourma Rharous. 

mailto:mohamed.ly@nrc.no
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Gourma 

Rharous 

 

 

LOT 5 

Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de 

classe, de réhabilitation de points d'eau (forage PMH) 

et la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de 

FARAN BAKAYE et de GOUNGOUBERI 

 

Gourma 

Rharous 

 

 

LOT 6 

Travaux de réhabilitation de trois (03) de salles de 

classe, réhabilitation de deux (02) points d'eau 

(forages PMH) et la fourniture de mobiliers scolaires 

des écoles de DANGOUMA et de DJIRIBIBI dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

 

Gourma 

Rharous 

 

LOT 7 

Travaux de réhabilitation six (06) salles de classe et 

la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de 

BAMBARA MAOUDE « A » et  de BAMBARA MAOUDE 

« B » dans la commune de Bambara Maoudé du cercle 

de Gourma Rharous. 

 

Pour plus de détails, merci de consulter les DQ, les clauses techniques et les plans. 

 

DÉLAI MAXIMAL D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX : Pour chaque contrat, le planning général des travaux doit 

suivre le format fourni dans ce dossier. Vous êtes tenu de préparer un planning de manière à achever les 

travaux dans un délai de 90 de jours. 

1.3 SOUMISSION DES OFFRES : PLANNING ET DÉLAIS 

Les offres doivent être soumises au plus tard le 08 Juillet 2019 à 15 heures. Les offres tardives ne seront pas 

acceptées. 

DIFFERENTES ETAPES DATE 

Publication de l’appel d’offres 24 Juin 2019 

Date limite pour demander des précisions à NRC 03 Juin 2019 

Date limite d’envoi de précisions par NRC 05 Juillet 2019 

Délai de soumission des offres (date de réception, et non d’envoi) 08 Juillet 2019 

Session d’ouverture des plis par NRC 11 Juillet 2019 

Notification de l’attribution du marché au soumissionnaire  18 Juillet 2019 

Emission des lettres de regret 23 Juillet 2019 

Signature du contrat 24 Juillet 2019 
 

* Toutes les heures sont données en heure locale de Mali 

Veuillez noter que toutes les dates sont provisoires. NRC se réserve le droit de modifier ce planning. 

1.4 MODE DE SOUMISSION 

Merci de présenter vos offres conformément aux exigences ci-dessous : 

Le dossier d’offre complet doit être remis en main propre sous pli fermé aux Bureaux suivants de 

NRC, au plus tard à 15 heures à la date indiquée.  

• Mopti : Sevaré -quartier Village CAN, route de l’hôpital GAVARDO - Tel +223 21 42 16 90. 

• Tombouctou : Quartier Hamanbangou non loin de l’ORTM – Tel +223 78 51 31 89  

• Bamako : Rue 124 – Porte 247 - Quartier Korofina Nord - Tel +223 20 21 07 05 / 44 90 22 66. 
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L’ouverture des plis aura lieu selon le calendrier ci-dessus au bureau de NRC TOMBOUCTOU ; les 

soumissionnaires qui désirent être présents durant la session devront faire connaitre leurs souhaits 

par email aux adresses ci- haut mentionnées au plus le 09 Juillet 2019.  
   

1.5 CRITERES D’EVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE 

NRC mettra en place une commission qui sera chargée d’apprécier les offres. Attribution du marché 
(s) sera basé sur les points suivants : 

 

Étape 1 : Conformité administrative 

Les soumissionnaires doivent fournir une preuve des éléments suivants pour que leur offre soit 
déclarée conforme : 

1. Les articles 5-9 remplis, signés et tamponnés 
2. le soumissionnaire a inclus une copie de leur licence commerciale en cours de validité 
 

Étape 2 : Évaluation technique 

Une évaluation technique des soumissions reçues sera effectuée aux soumissionnaires 
présélectionnés. Les critères qui seront utilisés pour évaluer et marquer les offres sont présentés 
dans la section 3, l'article 25 

 

Étape 3 : Évaluation financière 

Prix par rapport aux attentes établies par NRC et par rapport aux autres soumissionnaires de qualité 
technique comparable. 
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SECTION 3 

APPEL D’OFFRES DE NRC – CONDITIONS GENERALES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1 L’appel d’offres porte sur les travaux visés dans les Informations clés (section 2). Les instructions aux 

soumissionnaires sont à lire en conjonction avec les Informations clés. 

1.2 Le soumissionnaire sélectionné devra achever la prestation à la date d’achèvement prévue telle 

que spécifiée dans le contrat qu’il signera. 
 

2. ACTES DE CORRUPTION 

2.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés demande à ses employés, soumissionnaires et contractants 

de respecter ses normes déontologiques dans le cadre des passations de marchés et de l’exécution 

des contrats. Aux fins de la présente disposition, le Conseil norvégien pour les réfugiés applique 

les définitions suivantes : 

a) « Acte de corruption » : fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter tout bien ou 

avantage de valeur pour influencer le comportement d’un agent public lors d’une 

passation de marché ou de l’exécution d’un contrat ; 

b) « Pratique frauduleuse » : présentation de faits erronés pour influencer une passation de 

marché ou l’exécution d’un contrat au détriment du Conseil norvégien pour les réfugiés, 

dont les pratiques d’entente entre soumissionnaires, avant ou après la soumission des 

offres, visant à fixer les prix à un niveau artificiel et non concurrentiel et à priver le Conseil 

norvégien pour les réfugiés des avantages d’une mise en concurrence libre et ouverte. 

Si un cas de fraude ou de corruption est décelé, NRC : 

• Rejette toutes les offres pour lesquelles le soumissionnaire s’est livré à des actes de 

corruption ou à des pratiques frauduleuses ; 

• Retire les auteurs de telles pratiques de sa liste de fournisseurs pré-qualifiés ; 

• Entre en contact avec les pouvoirs locaux pour signaler les pratiques frauduleuses ou 

actes de corruption identifiés ; 

• Met fin aux travaux. 

2.2 Toute communication entre un soumissionnaire et le Conseil norvégien pour les réfugiés 

concernant des allégations de fraude ou de corruption doit s’effectuer par écrit et être adressée 

au Directeur pays de NRC MALI. 
 

3. SOUMISSIONNAIRES ÉLIGIBLES 

3.1 Pour pouvoir proposer ses services à NRC en réponse à un appel d’offres, tout soumissionnaire doit 
remplir les critères suivants : 

(a) au moment de l’offre, ne pas être 

• Insolvable, 

• Sous séquestre, 

• En faillite, ni 

• En liquidation ; 
(b) être en activité : les activités commerciales du soumissionnaire ne doivent pas avoir été 

suspendues ; 

(c) ne faire l’objet d’aucune procédure judiciaire pour les raisons évoquées en (b), et 

(d)      avoir rempli ses obligations en matière de paiement des impôts et des cotisations sociales. 
Les offres TVA comprise doivent s’accompagner d’une copie du justificatif de TVA. Le 
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soumissionnaire et toutes ses parties constitutives, sous-traitants compris, ne doivent 
pas avoir de conflit d’intérêts. Les soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts 
seront disqualifiés. Un soumissionnaire peut être considéré comme ayant un conflit 
d’intérêts avec une ou plusieurs parties au présent appel d’offres s’il entretient avec 
elle(s) une relation, directe ou par tiers interposé, qui le met en position d’accéder à des 
informations sur l’offre d’un autre soumissionnaire ou de l’influencer, ou de peser sur 
les décisions du Conseil norvégien pour les réfugiés concernant le présent appel d’offres. 

3.1 Si ses critères d’éligibilité changent pendant le processus de passation de marché ou pendant 

l’exécution d’un contrat, le soumissionnaire doit en informer immédiatement le Conseil norvégien 

pour les réfugiés. 

3.2 NRC se réserve le droit de refuser à tout moment une offre si le soumissionnaire ou l’un de ses 

sous-traitants a fourni un soutien matériel ou des ressources à un individu ou à une entité qui 

commet, tente de commettre, prône ou facilite les pratiques suivantes, ou y participe, ou en est 

reconnu coupable : fraude, corruption active, collusion, pratiques coercitives, pots-de-vin, 

participation à une organisation criminelle ou à une activité illégale ou pratiques immorales dans 

le domaine des ressources humaines, dont (liste non exhaustive) : emploi de main-d’œuvre 

infantile, discrimination, atteinte à la liberté d’association, salaires inférieurs au minimum légal 

en vertu du droit national et travail forcé. 
 

4. GROUPEMENTS, CONSORTIUMS ET ASSOCIATIONS 

Les offres présentées par un groupement, un consortium ou une association de deux entreprises 

partenaires ou plus ne seront pas acceptées. 
 

5. UNE TÂCHE, UNE OFFRE, UN SOUMISSIONNAIRE 

Chaque soumissionnaire ne présente qu’une seule offre par contrat. Si un soumissionnaire présente 

plusieurs offres par contrat ou participe à plusieurs offres par contrat, toutes les offres auxquelles il a 

participé sont rejetées. 
 

6. COÛT DE LA SOUMISSION DE L’OFFRE 

Le soumissionnaire assume tous les frais liés à la préparation et à la présentation de son offre. Le 

Conseil norvégien pour les réfugiés n’est pas responsable de ces frais, quels que soient le déroulement 

et le résultat de l’appel d’offres. 
 

7. VISITE DE SITE 

Le soumissionnaire est encouragé, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques, à se rendre 

sur le site des travaux afin d’inspecter le site et ses environs et d’obtenir toutes les informations 

nécessaires pour préparer son offre et mener le contrat de travaux à bien. Les frais de visite de site 

sont à la charge du soumissionnaire. 
 

8. INSPECTION 

NRC est tenu de veiller à ce que ses décisions d'approvisionnement et d’achat soient clairement justifiées 

et documentées et qu’elles respectent les principes obligatoires des bailleurs de fonds. À cet égard, un 

accès complet et sur site, aux locaux appartenant à NRC ou à ses contractants, doit être accordé aux 

représentants de NRC, du donateur ou de toute organisation ou personne mandatée par celui-ci. Le droit 

d'accès comprend aussi l’accès à tous les documents et informations nécessaires à l'évaluation ou à 

l'audit de la mise en œuvre du contrat. 

9. OBTENTION ET PRÉPARATION DU DOSSIER D’OFFRE 

9.1 Les soumissionnaires qui n’auraient pas obtenu le dossier d’offre directement auprès du Conseil 
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norvégien pour les réfugiés seront rejetés lors de l’évaluation. Le Conseil norvégien pour les réfugiés 

doit enregistrer, au moment même de la remise, le nom de chacun des soumissionnaires auxquels il 

remet un dossier d’offre. 

9.2 Le soumissionnaire est censé examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et 

données techniques contenus dans le dossier d’offre. L’absence de certains renseignements ou 

documents requis par le dossier peut entraîner le rejet de l’offre. 
 

10. PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER D’OFFRE 

Les soumissionnaires souhaitant obtenir des précisions sur le dossier d’offre doivent contacter le 

Conseil norvégien pour les réfugiés par écrit. Le Conseil norvégien pour les réfugiés répondra par écrit 

aux demandes de précisions avant le délai fixé pour la clarification des offres. Le Conseil norvégien 

pour les réfugiés transmettra des copies de sa réponse à tous les soumissionnaires ayant reçu le dossier 

d’offre, en expliquant quelle question était posée mais sans en donner la source. 
 

11. MODIFICATION DU DOSSIER D’OFFRE 

11.1 A tout moment et jusqu’à 48 heures avant le délai de soumission des offres, le Conseil 

norvégien pour les réfugiés peut modifier ou annuler le dossier d’offre en en informant les 

soumissionnaires par écrit. 

11.2 Afin que les soumissionnaires aient assez de temps pour tenir compte de la modification ou 

de l’annulation du dossier, le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, repousser 

le délai de soumission des offres. 
 

12. LANGUE UTILISÉE 

12.1 L’offre, ainsi que tous les courriers et documents qui s’y rapportent, doivent être rédigés en 

français. 

12.2 Les justificatifs et les textes imprimés faisant partie de l’offre peuvent être rédigés dans une 

autre langue à condition de s’accompagner d’une traduction exacte des passages pertinents en 

français, auquel cas, aux fins de l’interprétation de l’offre, cette traduction fait foi. 
 

13. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 

L’Appel d’Offres doit comprendre obligatoirement, les pièces et les documents suivants : 

I. Documents administratifs : 
Les documents Administratifs dûment certifiés par les autorités compétentes et justifiant l’existence 

légale de l’entreprise : 

• Photocopie légalisée du Registre de Commerce, 

• Photocopie légalisée du l’Agrément technique en BTP 

• Photocopie légalisée de la Carte d’indentification Fiscale (NIF),  

• Attestation INPS, 

• Le Quitus fiscal 

• Certificat de non faillite valide récent (trois derniers mois) ; 

• La note de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le 

soumissionnaire. 

 
II. Offre Technique : 

Les documents et descriptifs techniques suivants : 

• Une liste complète du personnel de l’entreprise paraphée, datée, signée et cachetée ; les 
Curriculum vitae des responsables de l’entreprise daté et signé ; la liste du personnel clé 
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d’encadrement et d’exécution affecté pour chaque composante du chantier accompagnée 
de leur curriculum vitae paraphé et signé ;  

• Une liste des matériels et équipements de l’entreprise affectés au chantier datée, signée 
et cachetée ; ainsi que les preuves de leur disponibilité   

• Le planning d’exécution des travaux et plan d’approvisionnement,  

• Le descriptif de la méthodologie de travail et des techniques d’exécution portant sur les 
différentes phases des travaux et précisant l’organisation et le programme que le 
soumissionnaire compte mettre en œuvre pour l’exécution des travaux.  

• Une présentation de l’expérience du soumissionnaire dans le domaine (exécution des 
travaux similaires), joindre les copies des PV des réceptions provisoires/définitives des 
travaux similaires ainsi que les copies de la première et dernière page des contrats des 
marchés déjà exécutés ou en cours d’exécution ; 

 
III. Offre Financière : 

• Une lettre de soumission en précisant le Lot ou les Lots avec le montant total de l’offre 
soumissionné  

• Un cadre de Bordereau des prix unitaires remplis daté, signé et cacheté  

• Un cadre de devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté (offre financière) pour les 
travaux des constructions des salles de classe et de latrines par Lot 

• Le délai de validité de l’offre ( minimum 90 jours)  

• Les conditions et modalités de paiement ( si différent de NRC)  
 

Tous les formulaires doivent être remplis sans modifications de format. Aucun autre formulaire ne sera 
accepté. Chaque espace vide doit servir à inscrire les informations demandées.  
 

A. PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES. 

Les offres seront rédigées en langue française.  Elles seront constituées de deux (02) composantes séparées et 
placées dans une enveloppe hermétiquement fermée contenant : 

➢ L’offre administrative et technique étiquetée « Documents administratifs et techniques » 
constituée de l’ensemble des documents utiles de l’entreprise énumérés à la section 2, 
paragraphe 1.6 a. Ces documents doivent permettre l’identification, la localisation et justifier 
que le soumissionnaire s’est conformé à la règlementation en vigueur au Mali. 

 
➢ L’offre financière étiquetée « Offre financière », portant les noms et adresses et cachet du 

soumissionnaire. Les pièces contenues dans cette enveloppe permettront d’apprécier la 
capacité financière du soumissionnaire à faire face aux exigences des travaux. 

 

Les deux (02) composantes de l’offre seront présentées en deux (02) exemplaires dont un (01) exemplaire 
marqué « ORIGINAL » et un (01) autre exemplaire marqué « COPIE » (constitués de photocopie des documents 
contenus dans l’exemplaire original).  

L’ensemble des deux composantes doivent être placées dans une (01) enveloppe extérieure scellée et 

portera en plus de l’adresse NRC indiquée dans l’avis de publication, la mention suivante : 

 

« TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT QUATRE (24) SALLES DE CLASSE, DE HUIT (08) 
POINTS D’EAU/FORAGES PMH, DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) BLOCS DE LATRINES 

AMELIOREES A 2 CABINES ET DE FOURNITURES DE MOBILIERS SCOLIERS (TABLES BANCS 
POUR ELEVES, BUREAU-CHAISE MAITRE ET DE MALE METALLIQUE) DANS LES ECOLES DES 

CERCLES DE GOURMA RHAROUS ET DE GOUNDAM DE LA REGION DE TOMBOUCTOU » 
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Lot N°1 : Travaux de construction de trois (03) blocs de latrines améliorées à deux (02) 
cabines des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de ALBAKARY ALLIMUM et de ABOCAR AMAR dans la 
commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 
 
Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) points d’eau (forages PMH) des écoles de 

IBRAHIMA S. TOURE, de ABOCAR AMAR et de M'BOUNA dans le cercle de Goundam des communes de 
Goundam et de M'Bouna. 

 
Lot N°3 : Travaux de construction d'un (01) bloc de latrine à deux (02) cabines améliorées 

pour les filles de l'école de TONKA I, de réhabilitation de trois (03) salles de classe, d’un (01) point 
d'eau (forage PMH) et la fourniture des mobiliers scolaires de l'école de TONDIGAME dans le cercle 
de Goundam de la commune de TONKA. 

 
Lot N°4 : Travaux de construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à deux (02) cabines, 

de réhabilitation de six (09) salles de classe, d'un point (01) point d'eau (forage PMH) et la 
fourniture des mobiliers scolaires des écoles AMADOU H. MAIGA, de SANFATOU, de ALMOUBACHAR 
et de TAGAMINTY dans les communes de Rharous et de Banikane du cercle de Gourma Rharous. 

 
Lot N°5 : Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe, de réhabilitation de points 

d'eau (forage PMH) et la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de FARAN BAKAYE et de 
GOUNGOUBERI 

 
Lot N°6 : Travaux de réhabilitation de trois (03) de salles de classe, réhabilitation de deux 

(02) points d'eau (forages PMH) et la fourniture de mobiliers scolaires des écoles de DANGOUMA et 
de DJIRIBIBI dans la commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

 
Lot N°7 : Travaux de réhabilitation six (06) salles de classe et la fourniture des mobiliers 

scolaires des écoles de BAMBARA MAOUDE "A » et BAMBARA MAOUDE "B" dans la commune de 
Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 
 

14. TARIFICATION POUR LES CONTRATS DE TRAVAUX 

14.1 Les prix annoncés dans les offres s’entendent pour des contrats complets. Les contrats ne 

peuvent être subdivisés. L’offre doit être présentée accompagnée de tous les devis 

quantitatifs (DQ) nécessaires. 

14.2 Le soumissionnaire doit indiquer les tarifs et prix de toutes les composantes des travaux 

décrites dans le cahier des charges et les plans et énumérées dans le DQ. Les points pour 

lesquels le soumissionnaire n’a noté aucun tarif ou prix ne seront pas payés par le Conseil 

norvégien pour les réfugiés après la prestation : ils seront réputés couverts par les autres 

tarifs et prix mentionnés dans le DQ. 

14.3 Sauf indication contraire dans les Informations clés, tous les droits, taxes et autres 

prélèvements dus par le contractant dans le cadre du présent contrat sont compris dans le 

prix total de l’offre présentée par le soumissionnaire. 

14.4 La TVA doit être indiquée dans le DQ. 

14.5 Les devis quantitatifs et les prix fournis par les soumissionnaires seront vérifiés lors de 

l’évaluation pour repérer les erreurs de calcul et les tarifs pouvant être considérés comme 

déraisonnables. S’il y a des erreurs, une ou plusieurs des mesures suivantes pourront être 

prises :  

(a) Si un tarif est jugé irréaliste ou déraisonnable, il peut être modifié par consentement 
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mutuel, à condition que cela n’entraîne pas d’augmentation du montant de l’offre ; 

(b) Lorsque des erreurs de calcul sont détectées dans une offre par ailleurs acceptable, si le 

soumissionnaire averti est disposé à confirmer son offre et s’il remporte par la suite le 

contrat, l’offre est modifiée de manière à comporter les bons résultats de calculs ; 

(c) Il est rappelé au soumissionnaire qu’assurer l’exactitude de son offre relève de son 

entière responsabilité. Aucune modification ne sera apportée à l’offre après sa 

soumission si des erreurs de calcul sont découvertes a posteriori, sauf dans le cas décrit 

ci-dessus. 

 

15. DEVISE DE L’OFFRE ET DES PAIEMENTS 

Le soumissionnaire donne tous ses prix en Francs CFA. De même, tous les paiements sont effectués 

en Francs CFA. 

 

16. VALIDITÉ DE L’OFFRE 

16.1 Les offres restent valables pendant 90 jours civils après la date limite de soumission de 

l’offre telle que définie par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les offres valables moins 

longtemps seront rejetées pour non-conformité. 

16.2 A titre exceptionnel, avant l’expiration du délai de validité des offres, le Conseil norvégien 

pour les réfugiés peut demander par écrit aux soumissionnaires de prolonger la durée de 

validité de leurs offres. Les soumissionnaires doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent 

cette prolongation. En cas de prolongation, aucune modification de l’offre n’est autorisée. 

 

17. VARIANTES 

Les soumissionnaires présentent des offres conformes aux exigences du dossier d’offre, et 

notamment à la conception technique de base telle qu’elle ressort des plans et du cahier des charges. 

Les variantes ne sont pas prises en compte, sauf indication contraire dans les Informations clés. 

 

18. FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE 

Le soumissionnaire prépare un dossier de documents d’offre par contrat auquel il souhaite 

prétendre. Il lui est conseillé d’en conserver une copie pour pouvoir s’y référer par la suite. 

  

19. FERMETURE ET IDENTIFICATION DE L’OFFRE 

19.1 Pour chaque contrat, le soumissionnaire place l’offre dans une enveloppe unie dûment 

fermée. 

19.2 Ce pli doit : 

(a) Être adressé au chef de mission du Conseil norvégien pour les réfugiés, au lieu spécifié 

dans les Informations clés ; 

(b) Comporter le numéro du contrat ; 

(c) Ne comporter aucune autre annotation. 

19.3 Si tous les plis ne sont pas fermés et identifiés comme demandé, le Conseil norvégien 

pour les réfugiés rejettera l’offre. 

 

20. DÉLAI DE SOUMISSION DES OFFRES 

Les offres doivent parvenir au Conseil norvégien pour les réfugiés à l’adresse indiquée dans les 

Informations clés, au plus tard à la date et à l’heure précisées dans les Informations clés. 
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21. OFFRES TARDIVES 

Le Conseil norvégien pour les réfugiés ne tient pas compte des offres arrivées après le délai de 

soumission indiqué dans les Informations clés. Les offres reçues par le Conseil norvégien pour les 

réfugiés après le délai de soumission sont déclarées tardives et rejetées. 

 

22. RETRAIT ET REMPLACEMENT DES OFFRES 

22.1 Les soumissionnaires peuvent retirer ou remplacer leurs offres déjà soumises à tout 

moment avant la date limite de soumission des offres, via un avis écrit signé par un 

représentant autorisé. Cet avis écrit doit s’accompagner, le cas échéant, de l’offre de 

remplacement. Tous les avis doivent être : 

(a) Soumis conformément aux paragraphes 20 et 21 ; en outre, les mots « RETRAIT » 

ou « REMPLACEMENT » doivent être clairement visibles sur l’enveloppe ; 

(b) Reçus par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans le délai de soumission des 

offres, conformément aux Informations clés. 

22.2 Après l’ouverture des plis, les éventuelles modifications des offres doivent s’effectuer 

documents à l’appui et toutes les discussions doivent être notées par écrit. Une offre peut 

être retirée à tout moment, moyennant un avis écrit. 

 

23. CONFIDENTIALITÉ 

23.1 Les informations relatives à l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, à la 

sélection de la meilleure offre et à l’attribution du contrat ne sont divulguées ni aux 

soumissionnaires, ni à d’autres personnes non officiellement concernées par ces processus 

avant communication à tous les soumissionnaires des détails concernant le soumissionnaire 

retenu. 

23.2 Les soumissionnaires qui tenteraient d’influencer le Conseil norvégien pour les réfugiés 

dans l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la sélection de la meilleure offre ou 

l’attribution du contrat peuvent voir leur offre rejetée. 

23.3 Entre le moment de l’ouverture des plis et celui de l’attribution du contrat, si un 
soumissionnaire souhaite contacter le Conseil norvégien pour les réfugiés sur une question 
relative au processus d’offre, il doit le faire par écrit. 
 

24. CLARIFICATION DES OFFRES 

Le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, demander à un soumissionnaire de 

préciser son offre. Cette demande de clarification et la réponse doivent s’effectuer par écrit. Les 

précisions apportées par un soumissionnaire qui ne viendraient pas en réponse à une demande 

du Conseil norvégien pour les réfugiés ne seront pas prises en compte. Toutes les demandes de 

précision sont transmises en copie à tous les soumissionnaires à titre d’information. Aucun 

changement dans les prix ou la teneur de l’offre n’est autorisé, sauf pour confirmer la correction 

d’erreurs. 

 

25. VALIDATION DES OFFRES 

25.1 La détermination de la validité d’une offre par le Conseil norvégien pour les réfugiés repose 

sur le contenu de l’offre elle-même, qui, s’il est jugé non conforme, ne peut être corrigé. 

25.2 Pour être valable, une offre doit respecter toutes les clauses et conditions du dossier d’offre, 

sans écart ou omission affectant ou pouvant affecter : 

(a) Le champ d’application, la qualité ou l’exécution des prestations visées par le contrat, Où 

(b) Les droits du Conseil norvégien pour les réfugiés ou les obligations du soumissionnaire 
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en vertu du contrat. 

 

26.         DELAI D’EXECUTION 

26.1 Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet du Marché après la notification de l’ordre de service 

de commencer les travaux est au maximal de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date 

de démarrage des travaux indiquée dans l’ordre de service pour chaque Lot. 

27. ÉVALUATION DES OFFRES 

26.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés examine les justificatifs et les autres informations 

fournis par les soumissionnaires pour s’assurer qu’ils sont éligibles, puis examine et note 

les offres selon les critères suivants : 

a) l'inclusion et l’exactitude des renseignements demandés et les pièces justificatives 

(conformité administrative) 

b) Prix par rapport au taux estimé par NRC (évaluation financière) 

c) délai global d’accomplissement des travaux (évaluation technique) 

d) Le planning du personnel clé et le calendrier d'activité (évaluation technique) 

e) Devis quantitatif 

f) Les expériences antérieures dans des travaux similaires (évaluation technique) 

 

26.2 Si deux soumissionnaires reçoivent la même note, le contrat est attribué au mieux classé sur 

le plan technique. 

26.3 Les législations de lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et le terrorisme en 

vigueur sur certains territoires peuvent obliger NRC à vérifier l’identité du soumissionnaire 

avant de réaliser des transactions financières avec lui. NRC se réserve le droit d’utiliser des 

outils d’examen en ligne pour vérifier les antécédents d’un soumissionnaire au regard 

d’éventuelles pratiques illégales ou contraires à la déontologie. 

26.4 Le Conseil norvégien pour les réfugiés se réserve le droit de rejeter toutes les offres et de 

lancer un nouvel appel d’offres si aucune offre satisfaisante n’est présentée. 

 

28. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 

27.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés attribue le contrat par écrit, via l’envoi d’un courrier 

d’attribution, au soumissionnaire dont l’offre a été jugée la meilleure, avant expiration du 

délai de validité de l’offre. 

27.2 Les soumissionnaires n’ayant pas remporté le contrat en sont avertis par écrit. 

27.3 Jusqu’à la préparation et l’exécution d’un contrat formel, NRC et le soumissionnaire sont liés 

par le courrier d’attribution.  

27.4 Le courrier d’attribution précise le montant que le Conseil norvégien pour les réfugiés paiera 

au contractant pour les travaux visés au contrat, et conformément à l’offre. 

27.5 Le soumissionnaire doit envoyer un courrier d’acceptation confirmant sa volonté de signer 

le contrat. 

 

29. SIGNATURE DU CONTRAT 

28.1 A réception du courrier d’acceptation, le Conseil norvégien pour les réfugiés invite le 

soumissionnaire retenu à signer le contrat. 

28.2 Dans les délais convenus, le soumissionnaire signe, date et renvoie le contrat au Conseil 

norvégien pour les réfugiés. 
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30. CONTRAT 

29.1 L'entrepreneur doit se conformer à un contrat de travaux, qui prévoient, entre autres, les 

engagements suivants : 

a) non-exploitation du travail des enfants et le respect des droits sociaux fondamentaux et 

les conditions de travail (y compris les règles de sécurité et d'assurance des employés); 

b) Fournir le transport, avec une couverture d'assurance pour les matériaux, jusqu'aux sites 

d'entreposage et de construction ; 

c) Accomplir les travaux, selon les quantités requises et les spécifications techniques 

indiquées dans le devis quantitatif et les dessins techniques (articles 7 et 8), dans les délais 

prévus 

 

31. SOUS-TRAITANCE 

Noter que la sous-traitance n'est pas autorisée. Les soumissionnaires doivent avoir la capacité de 

d’accomplir les travaux eux-mêmes.
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SECTION 4 

CONTRAT DE TRAVAUX- CLAUSES TECHNIQUES 
 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET 
CONSTRUCTION DE LATRINES  

Les spécifications de ce cahier des prescriptions techniques- CPT ont trait aux travaux de construction des 

bâtiments, de forages PMH et de fourniture des mobiliers scolaires dans les écoles. Les détails des spécifications 

techniques sont fournis dans les articles-dessous.  

1. Généralités 

L'Entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place (à effectuer une visite du terrain) et s'être parfaitement 
renseigné de la disposition des lieux, et de la nature des travaux avant de faire sa proposition de prix. 
Il prendra les ouvrages dans l'état où ils se trouvent au moment de la visite de terrain et devra avoir fait toutes 
prévisions en conséquence. Il ne pourra, par la suite avoir droit à quelques réclamations que ce soit. 
Toutes modifications qui pourraient être faites au projet de base devront être   proposées   par le NRC avant tout 
début des travaux 
 

2. Installation de Chantier 

L'entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier. La libération des lieux des installations de 
chantier devra être terminée avant la réception provisoire des travaux, ou aucune trace des aires de chantier ne 
devra apparaître sur les lieux. Pour cela, une fois le chantier installé, il doit être constamment tenu en état de 
propreté par l’entrepreneur. 
Il devra également nettoyer chaque local avant l’intervention de tout autre corps d’état. 
Il fera de sorte que l'amené et le repli de matériel n'empêche l'école de poursuivre les cours. Toutes les 
dispositions devront être préalablement prises en compte par les soumissionnaires pour permettre la 
poursuite des cours. Ces mesures seront jointes aux soumissions et approuvées par NRC.  
 

3. Terrassement 
- La fourniture du matériel nécessaire 
- L’implantation des ouvrages concernés 
- L’exécution de la fouille proprement dite en terrain de toute nature, profondeur minimale 0,80m. Les fonds 

des fouilles doivent être au préalable réceptionnés par le bureau de contrôle avant toute exécution des 
fondations. 

- Le remblaiement et compactage 
L’évacuation des terres excédentaires à la décharge publique 
Les fouilles au niveau des bâtiments doivent être descendues jusqu’au bon sol.  
Les terrassements comportent tous les déblais et remblais généraux nécessaires à la mise en place des différentes 
plates formes devant recevoir les bâtiments. 
Les terres de décapage seront entreposées dans la zone libre pour utilisation ultérieure. 
Les essais de vérification éventuellement nécessaires seront à la charge de l’Entreprise 
 

4. Gros œuvres 

4.1. Bétons/béton arme/maçonnerie/enduits 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles des normes suivantes :  
✓ BAEL 91 révisé à 99 pour bétons- bétons armés  
✓ NF DTU 20.1 pour parois et murs 
✓ NF DTU 26.1 pour enduits 
Les ouvrages dont les fissures sont structurelles seront intégralement détruits et remis à neuf, et ceux dont les 
fissures sont superficielles seront remis en état avec du mortier gras y compris les produits additifs de fortes 
adhésions.  
- L’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires 
- La fourniture des aciers 
- La façonnage correct, mise en place, ligature, sujétions pour chutes 
- Les cales d’espacement 
- La fabrication et la mise en œuvre du béton dosé à 350kg/m3 de béton 



 

 15 

- Les sujétions de vibration par aiguille vibrante 
 

a) Sables et agrégats pour béton : 

 
Les sables et les agrégats utilisés seront soumis à l'appréciation des techniciens surveillant déployés sur chantier 
par NRC, avant leur utilisation. Les matières solubles (limon, vase, argile, matières extrafines) ne devront pas 
excéder 2 % en poids. Ils devront être exempte de toutes impuretés ou laver/tamiser si besoin nécessaire. Chaque 
livraison pourra faire l'objet d'une vérification de la granulométrie. 
 

b) Ciments : 

 
Les ciments utilisés devront être conformes aux dispositions de la N.F.P. 15.301(Norme française). 
 

c) Eau de gâchage : 

 
L'eau de gâchage utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons sera soumise à l'appréciation des techniciens 
surveillant de chantier déployés par le NRC. 
 

d) Types de bêton utilisés : 

 
✓ Béton B 1 

➢ Utilisation : béton de propreté, remplissage des fouilles. 
➢ Dosage : 150 kg/ m3. 

✓ Béton B 2 
➢ Utilisation : longrines, radiers, semelles, ouvrages enterrés. 
➢ Dosage : 350 kg/m3. 

✓ Béton B 3 
➢ Utilisation : ossature courante et ouvrages normaux en élévation. 
➢ Dosage : 350 kg/m3. 

✓ Béton B 4 
➢ Utilisation : béton de forme pour le sol 
➢ Dosage : 300 kg/m3 

Le dosage en eau sera compatible avec la fluidité et un bon enrobage des armatures. 
 
Joints de reprise : les joints de reprise des bétons seront soumis à l'appréciation des techniciens surveillant de 
chantier. 
Les trous de vis et nids de gravier cru seront soigneusement rebouchés. 
 

e) Enduit en ciment : 

Les enduits seront exécutés en trois couches sur les maçonneries reprises à neuf et de deux couches pour les 
maçonneries remises en état. Les mortiers devront être gras, dosés à 350 kg/m3. 
 

4.2. Les mortiers de ciment : 

La fabrication des mortiers se fera conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 26.1. Le sable employé, tamisé 
à 3 mm devra être très propre et non coloré par les oxydes de fer. 
 

4.3. Brique : 

a) Brique pleine : 15 x 20 x 40 cm, Sont en dur exécuté en agglos plein de 15 x 20 x 40 cm. Leurs confections 

se feront sur chantier à 25 à 30 unités par sac de ciment de 50kg de type CPJ 45. Le sable pour la 

confection des briques pleines doit être mélanger avec du gravier fin vu la finesse du sable dans la région 

de Tombouctou. 

b) Brique de Creuses : 15 x 20 x 40 cm, Sont en dur exécuté en agglos creux ; Leurs confections se feront 

sur chantier à 40 à 45 unités par sac de ciment de 50kg de type CPJ 45. Le sable pour la confection des 

briques creuses doit être mélanger avec du gravier fin vu la finesse du sable dans la région de 

Tombouctou. 

4.4. Les murs : 

Le mortier de pose sera dosé à 250 kg/m3 soit 5sacs de ciments de 50kg par m3.  
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4.5. Les dallages au sol et chapes : 

Les chapes et dallages au sol seront exécutés similairement qu’aux raidisseurs et leur dosage serait du beton 
armé de 300kg/m3.  
Les épaisseurs de ces corps d’état seront de 10 cm pour dallages avec chapes incorporée.  
Les chapes seront lissées au ciment de CPJ 45 à 600kg/m3 et bouchardés en surface avec l’ouverture de joints de 
dilatation. L’approvisionnement des films polyane de 200 microns. La mise place du film polyane. La mise en 
place d’un béton maigre pour la protection dudit film sous lit de sable avant l’exécution du ferraillage du béton 
de forme. 
 

4.6. Traitement des joints de dilatation : 

• Polystyrène pour joint de dilatation 
• Couvre joint 
Les joints de dilatation seront protégés : 
• Au sol, au mur et au plafond par les couvres joints en cuivre ou en aluminium. 
• Sur la terrasse par les couvres joints en béton armé. 
 

4.7. Raccordement des fissures : 
Ces travaux correspondent à la réfection de l’ensemble des ouvertures de fissures structurelles et superficielles 
des ouvrages. Les surfaces de mûr à raccorder doivent être traité avant l'application du mortier de ciment. 
 

4.8. Le tableau noir :  
Le tableau en mortier de ciment sera exécuté dans les dimensions 700 x 100 cm, épaisseur 3 cm, bordure 
inférieure du tableau à 100 cm du sol fini. 
 Il sera exécuté au mortier de ciment fortement dosé à 400 kg/m3   avec la pose du grillage à l’intérieur. Le 
sable doit être très fin. Appliquer une barbotine de ciment sur le mortier. La bordure inférieure sera exécutée 
avec une gouttière moyennant une inclinaison de 45 vers le haut pour éviter que le pan de mur dessous puisse 
se saillir lors du nettoyage du tableau. 
  

5. Menuiserie Métallique : 
L’entrepreneur a à sa charge la fourniture et pose de toutes les menuiseries métalliques y compris les huisseries 
et les ouvrages de serrures. 
L’emplacement, le nombre et les dimensions sont donnés par les plans et le devis : 
Les prestations prévues sont : 
- La fourniture et pose des portes, fenêtres et impostes métalliques en tôle 10/10ème 
Contrôles et essais :  
L’Entrepreneur soumettra à la maîtrise d’œuvre un modèle de chacun des châssis ou bâtis avant exécution de la 
série, pour procéder aux essais de voilement et de flexion verticale conformément aux prescriptions de normes 
ainsi que ceux relatifs à la tenue au vent calculés pour une pression de 200kg/m2 minimum. / 
Serrurerie - quincaillerie : 
La serrurerie et la quincaillerie fournies seront de première qualité et porteront pour la serrurerie, le label de 
qualité SNFQ ou équivalent. 
Les paumelles normales seront uniquement de type en acier roulé avec bag en laiton dur ou en bronze. Les 
serrures munies de béquilles auront un ressort de préférence à boudin assurant séparément le rappel de cette 
béquille. 
Deux clefs au minimum seront fournies. 
 
Huisserie et bâtis métalliques.  
Les huisseries et bâties métalliques seront en feuillard d’acier laminé à chaud, formé à la machine à galets, 
conformément aux normes REEF.N. F 24.041, les assemblages soudés électriquement par soudure à l’intérieur. 
Ils seront équipés ordinaires, visées non apparentes sur un plat de renfort de 3mm par 3 vis à tête fraisée de 
5mm de diamètre et en partie basse une barre d’écartement démontable en cornière de 25x25x2 fixé par boulons 
au feuillure permettant ainsi une manutention sans déformation. 
Les huisseries comporteront un empennage exécuté à la demande suivant le type de serrure et une protection 
de gâche soudée sur le côté des huisseries en contact avec la maçonnerie. 
Sur le côté empennage 3 butées caoutchouc fixées en feuillure ainsi qu’un petit carter de protection en tôle 
embouti et soudé. La fourniture et pose des menuiseries dormant et ouvrant. Le scellement du dormant. La 
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fourniture de toute la quincaillerie type BRICARD ou équivalent. La mise en place et l’apistage de l’ouvrant. La 
fourniture, l’impression et le scellement de l’ossature. 
Les menuiseries sont de type métallique pleine ou persienne ouvrant à la française. 
Pour le descriptif se référer au dossier des plans. 
 

6. Peinture sur murs ; Faux plafond et Tyrolienne :  

Le dégraissage des bois exsudant est implicitement à la charge de l ' Entrepreneur, même s'il n'est pas autrement 
mentionné dans le cours du devis. 
Afin de faciliter la surveillance de l'exécution, les couches successives de peinture seront de tons légèrement 
différents chaque couche étant plus claire que la précédente. 
L'application ne sera faite que par des températures favorables. Les peintures extérieures ne devront jamais être 
mises en œuvre par temps de pluies. 
La protection des surfaces qui pourraient être tachées devra être assurée (sols, métal, appareils), 
D’une manière générale, l 'Entrepreneur devra employer sur un même support des marques de produits 
identiques dans les différentes couches : impression, enduit, couche définitive de finition. 
Les égrenages et brossages devront faire disparaître sur les enduits et sur les menuiseries, toutes les traces et 
projections diverses. 
Les rebouchages devront faire disparaître les imperfections des fonds (préalablement imprimés ou non) de façon 
à obtenir des surfaces d'application parfaitement planes ou lisses). 
Les enduits dits ratissages devront nourrir parfaitement les fonds enduits. 
Les ponçages ne devront laisser apparaître aucun grain sur les enduits, ni aucune écharde, peluche, trace d'outil 
ou autre défaut, 
L’application de chaque couche de peinture ou vernis sera précédée d’un léger ponçage, même s'il n'est pas 
particulièrement spécifié aux descriptions des travaux. 
Il est précisé que tous les ouvrages métalliques seront livrés sur le chantier avec une couche d'impression 
antirouille exécutée par l’entreprise. 
 

6.1. Peintures sur murs : 

La surface des murs anciens doit être brossé avant d'effectuer les travaux de peinture afin d'avoir une surface 
libre de toute corrosion. Les peintures seront de type FOM et exécutées en deux couches, dont une première 
couche pour correction des imperfections et irrégularités des enduits et la dernière couche de finition.  
La surface des nouveaux murs enduits doit être peint en trois couches. 
 

6.2. Peintures sur faux plafonds : 

Les peintures sur faux plafonds seront également exécutées en deux couches de type FOM. L’imperfection des 
solives et panneaux en contreplaqués seront remis en état, y compris d’une couche de produits anti-termites 
avant l’application des dites peintures.   
 

6.3. Tyrolienne :  

Les anciennes surfaces doivent être brossées, les nouvelles surfaces du mur doivent être planes ; la tyrolienne 
repasse trois fois pour que l’épaisseur soit suffisante et soigneusement appliquée très plane et la couleur au choix 
du maitre d’ouvrage.    
 

6.4. Peintures sur menuiseries métalliques : 

Les peintures sur menuiseries métallique seront appliquées en deux couches de peinture. La première sera d’une 
couche anticorrosive avant pose, après brossage et nettoyages de l’aspect rugueux à la meule. La seconde couche 
sera appliquée après pose des ouvertures.  
 
Document de référence 
Sont applicable les documents suivants : 
D.T.U. 59 : travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture. 
D.T.U.59- 1 : travaux de peinture et additifs n°1. 
 

7. Couverture :  

7.1. Couverture en tôle : 

La couverture du bâtiment sera en tôle de bac autoportant de 7,2 kg/m2. La pente de la toiture est égale à 10% 
afin de permettre l'écoulement rapide des eaux de pluies. Le présent prix comprend toutes les pièces accessoires 
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comme crochets de fixation, les rondelles métalliques, les feutres bitumineux. Les tôles déborderont le mur de 
0,50 m façade arrière. Il est à veiller strictement au recouvrement des tôles prescrit par le fabricant. 
 

7.2. Couverture en dalle :  

Les couvertures en dalle (béton armé), seront traitées de manière professionnelle à ne pas passer les eaux de 
pluie. 
 

7.3. Charpente :  

Avant tout commencement d'exécution l'entrepreneur est tenu d'étudier tous les plans et documents qui sont 
nécessaires pour une bonne exécution des travaux. (Manuel de construction FAEF). 
Tous les aciers mis en œuvre seront brossés et nettoyés celés afin d'éliminer toute trace de calamine, rouille ou 
autre matière étrangère. 
 Une première couche de protection antirouille sera appliquée sur toutes les pièces sauf sur les surfaces 
de contact des assemblages boulonnés. 
 On applique ensuite une couche antirouille d'une épaisseur de 40 microns. 
Après montage au chantier, l'entrepreneur effectuera les retouches éventuelles sur place des parties 
endommagées. 
Il appliquera le même produit sur les têtes d'écrous et de boulons. 
Les assemblages soudés seront exécutés en atelier ou au moins sous abri, par des ouvriers spécialisés, sous la 
surveillance permanente d'un chef soudeur. 
Les soudures ne devront comporter ni incrustations de scories, ni pores, ni trous, ni autres défauts. 
Tous les assemblages boulonnés seront réalisés avec des boulons à haute résistance. 
Les faces des pièces à assembler devront être parfaitement planes et propres. Elles sont exemptées de toute trace 
de rouille, d'huile, de peinture, ou de calamine. 
Les taches d'huile seront enlevées à l'aide d'un produit chimique approprié. 
Les boulons seront serrés conformément au couple de serrage adéquat à l'aide de clefs dynamométriques 
convenablement tarées. 
Le montage s'effectuera dans l'ordre impliqué par la conception des ouvrages.  

Les traverses seront des IPN 120 et les pannes seront en cornière de 60x60x6mm pour les classes. 
Pour les latrines, les traverses seront des IPN de 80 et les pannes seront des cornières de 50x50x5mm. Un 
traitement antirouille adéquat au minium de plomb ou au chrome de zinc devra leur être appliqué en atelier et 
avant toute pose. 
 
Les IPN seront prolongés de 30 cm en vue de recevoir la dernière panne qui sera située à l’extérieur de la salle 
de classe. Les éléments assurant le contreventement horizontal et vertical de l'ossature 
 
Les IPN sont de 120 ou 80 ; traité en antirouille ; les points de soudure doivent être bien solide. Bien ancrée dans 
les poteaux et soudée aux fers à béton. Oreille soudée pour recevoir les cornières par boulonnage.  
L'ancrage de l'IPN devra être exécuté au moyen de tige filetée, diamètre 6 mm, soudée sur le fer à béton du poteau 
ou bien rabattre ces derniers sur l'IPN de façon à assurer un ancrage correct. La pente des IPN à respecter est de 
10% impérativement. Les IPN reposeront sur les poteaux. 
Les couches finales seront comptées dans le lot PEI 2. 
 

7.4. Cornière de 60 et de 50 :  

Traité en antirouille, recouvrement et l’assemblage par boulonnage. Les poses doivent être professionnels. 
 

8. Electricité et Plomberie 

8.1. Appareil électricité : 

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l’ensemble des gaines, boites et fils électriques  

1.1. Fil : 

De marque Ingelec encastré dans les gaines, raccordement et filerie dans les boite de dérivation isolation en 
staterton 

1.2. Gaine : 

Gaine N°11 encastré dans les murs et sous-sol profondeur 20cm 
1.3. Coffret différentiel :  

De marque Ingelec, 6 voix posé dans chaque bloc des classes   
1.4. Coffret Central :  
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Posé dans le bloc administratif ; 24 voix, marque Ingelec. 
1.5. Prise et interrupteur :  

De marque Ingelec ; encastré dans le mur, accompagnés des boites rondes  
1.6. Climatiseur split :  

De marque Samsung. Capacité 1.5 chevaux, installé avec professionnalisme.    
8.2. Plomberie :  

Les tuyaux d’adduction sont de deux types en porcelaine et galva. Les autres accessoires doivent être de qualité. 

Et la mise en œuvre très professionnalisme.  

Les passages et les emplacements à réserver dans la maçonnerie sont à la charge de l’Entreprise. L’Entreprise 

aura la possibilité de la bonne exécution de ces réservations, à défaut de quoi les démolitions et réfections qui en 

résulteraient lui incomberaient. En tout état de cause les percements dans la maçonnerie sont à la charge de 

l’Entreprise et les bouchages des trous et raccords. 

 

9. Nettoyage :  
L’ouvrage doit être remis au maitre d’ouvrage dans un état de propreté. 
 

10. Réception provisoire des travaux :   

Après avoir effectué une pré-réception technique des travaux, l’entrepreneur demandera une réception 
provisoire des travaux par écrit à NRC : 
Lu et approuvé 
Lieu et date 
Nom et signature du soumissionnaire 

5 : DOCUMENTATION TECHNIQUE 

L’Entreprise devra se référer pour chaque étape de travaux au cahier de prescriptions techniques et aux plans 

d’exécution des salles de classe et latrines. De ce fait ces prescription techniques et plans doivent être remises à 

l’entreprise par le maitre d’ouvrage délégué et maître d’œuvre qu’est est NRC. 

1. Devis des quantités des travaux à exécuter sur les ouvrages 
2. Copie de cahier de prescriptions techniques (CPT)  
3. Devis quantitatifs 

 
Une copie originale électronique et copie dure signée par NRC. Les documents doivent être accessible à tous 

moments au staff du projet et ses représentants dument mandatés.  

Un procès-verbal de travaux sera établi et signé à la remise du site, la réception provisoire (fin des travaux) et 
définitive (après le délai de garantie). 
 
5.1 Document de référence 

Sont applicable les documents suivants : 

D.T.U. 59 : travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papier de peinture. 

D.T.U.59- 1 : travaux de peinture et additifs n°1. 

 
6 : NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER 

L’ouvrage doit être remis au maitre d’ouvrage dans un état de propre après réception du chantier.  

Le repli du chantier concernera la désinstallation des ouvrages temporaires construits en bois d’eucalyptus et 

couvert bâches plastiques. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUE D’UN TABLE-BANC 

A BOIS 

1 Variétés de bois 

La variété de bois utilisée pour la fabrication des mobiliers, correspondra aux caractéristiques techniques 

énumérées ci-dessous (joindre la fiche technique correspondante) : 

- poids spécifique moyen à 12% d’humidité : ≥0,60 

- dureté en flanc : ≥3,5 

- flexion statique à 12% d’humidité : ≥1200kg/m² 

- texture moyenne à fine 

Exemples de bois des forêts Maliennes qui correspondent aux caractéristiques énoncées : LINGUE-(Afzelia 

Africana), VENE-(Pterocarpus erinaceus), CAILCEDRAT-(Khaya senegalensis), DOUGOURA-(Cordyla pinnata), 

BAKALA-(Erythrophlorum Guineense), BOIRE-(Detarium Senegalense), OUOLO-(Terminalia spp). 

Exemples de bois importés de Côte d’Ivoire qui correspondent aux caractéristiques énoncées : TIAMA, SIPO, 

ABOUDIKRO- (Entandrophragma spp), DABEMA-(Piptadenia Africana), BADI-(Nauclea diderrichii). 

En tous cas, les bois aux caractéristiques inférieurs ne seront pas tolérés, et le mobilier fabriqué avec des bois 

aux caractéristiques techniques non conformes ne seront pas réceptionnés. 

2 Qualité des bois 

2.1 Défauts qui ne seront pas tolérés : 
- Présence d’aubier 
- Piqûres de vers 
- Fentes 
- Éclats 
- Bois torse 
- Bois courbe 
- Décolorations dues à des moisissures ou échauffements 
- Lignes colorées marquées aux endroits des liteaux, lors du séchage 
- Fissures dues au séchage 
- Nœuds 
- Parties de bois altérées par des moisissures ou pourritures. 

 
3 Séchage du bois 
3.1 Les bois seront sciés, manutentionnés, séchés, transportés, suivant les "règles". 
3.2 Les bois seront mis en œuvre après séchage à un degré d’humidité maximum de 14% 
 

3.3 Les pièces déformées et les pièces fendues, suite à un taux d’humidité trop élevé, seront refusées. 
3.4 Des mesures du taux d’humidité du bois pourront être effectuées, avant la mise en œuvre du bois, pendant 

la fabrication, et lors de la réception. 
 
4 Fabrication des pièces en bois 
4.1 Dimensions : 

- Les dimensions correspondant exactement aux indications fournies dans le dossier des plans 
- Variations tolérées : en longueur 
 2 mm 

 En épaisseur : 1 mm 

 En largeur : 2 mm 

4.2 Fibres et fil du bois : 
- Le fil du bois est droit sur la tranche des pièces 
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- Le sens général des fibres du bois coïncide avec le sens longitudinal des pièces 
- Les pièces présentant des fibres transversales ou obliques, rendant les brisures probables, sont à rejeter 
- Les éclats sur les parties visibles des pièces ne sont pas tolérés 
- Les angles de toutes les pièces sont brisés par un arrondi continu au rayon de 3 mm, sauf indication 

contraire. 
4.3 Ponçage : 

- Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions après ponçage 
- Ponçage de finition : grain international 100 
- Ponçage de toutes les faces visibles, y compris les arrondis et les bouts 
- Les surfaces non visibles sont suffisamment poncées ou raclées afin que les utilisateurs ne puissent pas 

se blesser avec des échardes 
- Le ponçage peut être remplacé par le raclage, pour autant que le résultat obtenu soit au minimum le 

même 
- Après ponçage, aucune trace d’outil n’est visible ou sensible sur les surfaces. 

4.4 Assemblages : 
- Les assemblages tels que : languettes-rainures ou fausses-languettes, s’emboîtent exactement avec un 

léger serrage. Il n’y a pas de tolérance permise. 
4.5 Collage : 

- Les assemblages à coller sont légèrement serrant, et ne présentant aucun jeu 
- La colle est applicable en quantité modérée, elle ne sert pas à boucher de trous 
- Le temps d’exposition de la colle à l’air après application est rigoureusement respecté (voir notice du 

fabricant) 
- Toutes traces de colle doivent être retirées après le collage 
- Dans le cas de surfaces unies, les joints des pièces assemblées seront exactement dans le même plan, et il 

doit être impossible de sentir l’assemblage en passant la main. 
4.6 Perçage : 

- Il est essentiel de bien respecter les dimensions entre axes des trous, afin de permettre un montage aisé 
- Écarts maximum toléré : 1 mm 
- Le diamètre des trous correspond exactement à celui qui est prescrit 
- Pour recevoir les vis à bois à tête conique, les trous sont légèrement chanfreinés, pour permettre à la tête 

de la vis d’être affleurant. 
 

5 Finition 
- Après ponçage les pièces de bois sont bien dépoussiérées 
- Le vernis peut être appliqué soit au pinceau, soit au pistolet 
- le vernis doit être appliqué avant montage des pièces métalliques 
- Deux couches de vernis seront appliquées. La première couche sera fort diluée, afin de bien pénétrer dans 

le bois. Un léger ponçage sera effectué, suivi d’un dépoussiérage avant d’appliquer la deuxième couche, 
qui sera suffisamment épaisse pour bien protéger le bois, mais sans coulures 

- Il n’y aura pas de fibres redressées qui dépassent la surface vernie 
- Les temps de séchage hors poussière du vernis seront respectés 
- Avant de manipuler, entreposer, assembler, transporter les pièces vernies, un temps d’attente 

correspondant au durcissement du vernis sera respecté. 
6 Entreposage et transport des pièces finies 

- Les pièces finies peuvent être empilées, mais séparés par des languettes de carton, pour éviter le 
frottement 

- De même, pendant le transport, toutes les précautions seront prises pour ne pas détériorer les pièces et 
leur couche de finition. 

 
B METAUX 

1 Qualité et dimensions des profils 
- Les profils utilisés correspondront exactement aux spécifications contractuelles 
- Les dimensions nominatives seront exactes : tube rond de Ø 25 mm 
- L’épaisseur sera exacte : épaisseur de paroi : 1,5 mm 
- La qualité du profil sera exacte : "tubes ronds en feuillard laminé à chaud" 

 
2 Fabrication des pièces 
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2.1 Sciage : 
- Les tubes seront sciés en longueurs dépassant de quelques centimètres les dimensions nécessaires. Le 

découpage se fera de préférence à l’aide d’un coupe-tube pour acier 
- Les bouts seront réajustés après cintrage 
- Le tronçonnage sera exécuté bien perpendiculairement au tube 
- Toutes les parties seront soigneusement ébavurées à l’intérieur et à l’extérieur, à la lime, puis à l’émeri 
- Les bouts de tubes seront garnis d’un bouchon ou d’une pièce ronde en métal, dont le diamètre 

correspond exactement à celui du tube. Ces pièces seront soudées sur les bouts des tubes (également 
sous les pieds des tables et chaises) : des bouchons en nylon dur pourront être acceptées ; ces pièces 
doivent être soumises pour approbation au client. 

2.2 Cintrage : 
- Le cintrage sera exécuté avec un appareil adéquat pour les tubes de type mobilier (cintrage guidé par une 

pièce gabarit) 
- Les pièces cintrées auront sur toute leur longueur une section parfaitement ronde : aucune partie ne sera 

aplatie avant, pendant ni après le cintrage 
- Lors du cintrage, les dimensions des pièces finies seront rigoureusement respectées. 
A cet effet : 

- Il faut prendre le plus grand soin lors du traçage (utiliser des gabarits) 
- Il faut vérifier les pièces dans des gabarits, après chaque opération 
- Le tube ne peut pas être aplati, ni dans les courbes, ni ailleurs 
- Il ne sera pas toléré plus de 2 mm de variation dimensionnelle sur les pièces finies 
- Les parties droites ne pourront dévier de plus de 1 mm. 

 
2.3 Perçage : 

- Pour effectuer les perçages, les pièces cintrées sont positionnées dans des gabarits de perçage, 
permettant un perçage rigoureusement précis. Le gabarit de perçage comprendra aussi un guide pour le 
foret, afin de bien centrer le trou au milieu du tube (et ne pas dévier sur l’arrondi) 

- Le diamètre des trous est exactement celui indiqué dans le dossier des plans ou dans le présent cahier 
des prescriptions techniques 

- il est essentiel de bien respecter les dimensions entre axes des trous, afin de permettre un montage aisé 
- Écarts maximum tolérés : 1 mm 
- Pour recevoir les vis à bois à tête conique (goutte de suif), un coup de poinçon à profondeur limitée sera 

pratiqué à cet endroit. 
2.4 Soudure ; 

Avant de souder : 

- Les dimensions des pièces cintrées doivent être vérifiées dans les gabarits 
- La planéité des pièces doit être vérifiée et au besoin rectifié 
- Les tubes doivent être poncés s’ils ont rouillé 
Pour pratiquer la soudure, les pièces seront fixées dans un gabarit adéquat. 

Dans cette position, les pièces sont pointées à l’électrode aux deux extrémités des endroits à souder, et sur 

les deux faces. Puis la soudure complète est pratiquée. 

Quantité des soudures : 

- Pas de morsure dans les tubes 
- Exemptes de scories et inclusions 
- Électrodes à utiliser : idéalement : 2,5 mm de Ø maximum : 3,25 mm 
- Longueur de soudures : 25 mm 
- Les soudures sont pratiquées sur les deux faces 
- Les soudures doivent être convenablement nettoyées au marteau 
- Limer les parties saillantes, sans entamer la surface des tubes, ni la soudure 
- Vérifier dans un gabarit l’élément de structure assemblée, et ajuster les bouts des tubes aux endroits 

requis 
- Vérifier la planéité, et redresser, si c’est nécessaire. 

2.5 Les patins : 
- Profils fabriqués à partir d’une section de tube sciée en 3 dans le sens de la longueur (donc, 1/3 de 

cylindre) de 4 cm de long 
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- Soudés en dessous des structures pour renforcer le point de contact au sol. 
2.6 Renfort des tubes pour boulonnage : 

- Aux endroits où seront fixées les pièces de bois par boulonnage, la surface du tube affaiblie par les 
trous, sera renforcée par une pièce d’1/3 de cylindre de 4 cm de long, et percée en son centre. 

 
3 Ponçage 

Avant le ponçage : 

- Un brossage énergique à la brosse de fer est pratiqué 
- Les bouts sont soigneusement ébavurés 
Un ponçage vigoureux est pratiqué pour enlever toutes les traces de rouille. 

 
4 Finitions 

- Après le ponçage, les pièces sont entièrement dépoussiérées, puis dégraissées à l’aide de White Spirit ou 
d’essence (pour autos), surtout pas de Gasoil ou de Pétrole 

- Une couche d’antirouille est appliquée : respecter le temps de séchage avant d’appliquer la couche 
suivante 

- Après un léger ponçage, appliquer une première et une deuxième couche d’émail 
- Laisser sécher le temps nécessaire au durcissement de la peinture avant d’entreposer, transporter ou 

assembler les pièces 
- Après durcissement de l’émail, les pièces peuvent être empilées mais séparées par des languettes de 

carton, pour éviter le frottement 
- De même pendant le transport, toutes les mesures seront prises pour ne pas détériorer les pièces et leur 

couche de finition 
- Les peintures seront de préférence réalisées à l’aide d’un pistolet à air comprimé. 

 
5 Divers 

- Lors du montage dans le local de classe, après serrage des écrous, la partie sortante des boulons sera 
sciée et limée, et l’écrou sera bloqué par un point de soudure. 

 
C VIS ET BOULONS 

 
1 Dimensions des vis et boulons 

- Les vis et boulons sont galvanisés (ou équivalent) 
- Les dimensions des vis et boulons correspondant exactement aux prescriptions du dossier des plans ou 

autres documents joints 
- Le jeu des vis et boulons dans les trous n’excédera jamais 5/10 mm 

1.1 Dimensions 
• Tables-bancs 

- Traverses : boulons poêliers : 6 x 60 mm 
- Dossier : boulons poêliers : 4 x 50 mm 
- Raccordement entre tables-bancs : boulons mécaniques : 6 x 80 mm 
- Autres : vis à bois Ø 5 mm 

• Chaises : 
- Dossier : boulons poêliers : 4 x 50 mm 
- Autres : vis à bois Ø 5 mm 

 
 
D VERNIS ET PEINTURE 

 
1 Vernis 

- le vernis sera de type "synthétique" et le diluant utilisé sera celui qui est prescrit par le fabricant (notice 
du fabricant à joindre, pour la composition du vernis et du diluant). 

 
2 Peinture 

- la peinture sera de qualité "glycérophtalique", généralement vendue sous le nom "laque-auto". La teinte 
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choisie est le "Bleu de France". La peinture anti-rouille appliquée au préalable, sera compatible avec la 
peinture utilisée en finition. En aucun cas il ne peut être fait usage de peinture à l’huile ou de peinture 
acrylique. Le diluant doit être celui qui est prescrit par le fabricant de peinture (notice du fabricant à 
joindre, pour la composition de la peinture et du diluant). 
 

E MONTAGE 

 
1  Tables-bancs 
L’assemblage des diverses pièces finies sera effectué au lieu de destination, dans les classes. 
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BUREAU ET TABLE DU MAITRE 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA REHABILITATION DES POINTS D’EAU (FORAGES PMH)  

 Le présent Cahier de Prescriptions Techniques (CPT) est relatif à la réhabilitation de huit (08) points 
d’eau (forages PMH) à un débit supérieur ou égal à 1 mètre cube/heure, destinés à l’alimentation en eau 
potable dans les écoles de IBRAHIMA S TOURE  de la commune de Goundam, de ABOCAR AMAR dans la 
commune de Goundam, de M'BOUNA  dans la commune de M'Bouna, de SANFATOU dans la commune de 
Banikane, de GOUNGOUBERI dans la commune de Serrere, de FARAN BAKAYE dans la commune de Serrere,  de 
DJIRIBIBI  dans la commune de Rharous, de DANGOUMA dans la commune de Rharous. Les travaux seront 
réalisés. 
 
Le présent CPT précise aussi les moyens à mettre en œuvre, indique le type d’ouvrage qui devra être exécuté 
mais laisse à l’Entrepreneur, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d’exécution, de la conception 
et des techniques de forage à mettre en œuvre. 
 
1.1.  Contexte hydrogéologique 
Les forages seront exécutés fondamentalement dans les formations du socle, des écoles de IBRAHIMA S TOURE  
de la commune de Goundam, de ABOCAR AMAR dans la commune de Goundam, de M'BOUNA  dans la commune 
de M'Bouna, de SANFATOU dans la commune de Banikane, de GOUNGOUBERI dans la commune de Serrere, de 
FARAN BAKAYE dans la commune de Serrere,  de DJIRIBIBI  dans la commune de Rharous, de DANGOUMA dans 
la commune de Rharous.  Le taux minimum de succès attendu est de 90%. 
 
1.2. Types d’ouvrages: 
Les méthodes de forage à mettre en œuvre sont fonction de la nature géologique des terrains à connaître. 
 
1.2.1. En zone de socle  

• Forage des altérations au tricône10’’ ou 9’’7/8 à l’air ou à la boue jusqu’au toit des formations dures du 
socle (granites en général). 

• Installation d’un tube provisoire de diamètre 200mm en PVC ou en acier, sur toute la hauteur 
des altérations. 

• Reprise du forage au marteau fond de trou 6’’ ½ jusqu’à la mise à jour d’un débit suffisant ou 
jusqu’au constat d’échec de la reconnaissance par le technicien. 
En cas de succès, le captage de l’aquifère sera réalisé de la façon suivante : 

• Pose d’une colonne de captage en PVC diamètre 126-140 mm comprenant : un tube plein,  
des crépines d’ouverture 1mm, positionnées en face des venues d’eau et un tube de décantation. 

• Mise en place d’un massif de gravier de quartz calibré, du fond de trou jusqu’à 5m au-dessus 
du sommet des crépines. 

• Retrait du tube provisoire de 200mm 
• Mise en place du sable sur 2m au-dessus massif filtrant 
• Comblement de l’annuaire par du tout-venant argileux jusqu’à 5 m du sol 
• Nettoyage de l’ouvrage par soufflage au compresseur jusqu’à obtention d’une eau parfaite 

claire. 
• Cimentation de l’annuaire en tête sur 5m. 
• Fermeture du forage par capot d’acier cadenassé 

NB : la durée de développement par soufflage sera au minimum de deux heures pour chaque 
forage (courte description du type d’ouvrage tenant compte de la lithologie ainsi que des préalables de 
type technique à tenir particulièrement en considération) 
La méthodologie, les options et les variantes proposées sont à la charge de l’Entrepreneur. 
Le débit d’exploitation recherché sera de 1,0 m3/h au moins. 
 

ARTICLE 2 – MATERIEL D’EXECUTION 
 
2.1. Conception générale du matériel 

• Le choix du matériel relève de la responsabilité de l’entrepreneur. 
• L’atelier de forage et l’ensemble du matériel d’exécution de l’entrepreneur devront être adaptés aux 

conditions d’utilisation, à l’état des pistes et des accès, et au rythme d’exécution des travaux défini dans 
le présent CPT. 
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2.2. Etat du matériel 
Le calendrier d’exécution exige que l’entrepreneur soit en possession des ateliers requis pour l’exécution de ce 
projet dès la notification du contrat correspondant, et que soit en condition d’informer le Maître d’ouvrage sur 
les numéros de série, l’âge et l’origine des sondeuses. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en 
parfait état de fonctionnement et conforme 
à la liste du matériel présenté dans l’offre technique. 
 
2.3. Description et spécialisation du matériel 
L’atelier mis en œuvre répondra aux prescriptions et spécifications suivantes : 
 
2.3.1. Sondeuse 
Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l’air, à l’eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à 
l’utilisation du marteau fond trou, équipé d’un dispositif de tubage à l’avancement ou permettant l’emploi de 
tubage de travail en acier ; il permettra de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs à très 
durs. 
La capacité en ce qui concerne la profondeur doit être au moins de 40 mètres : en 10’’ ou 9’’7/8 en rotary à la 
boue, de 120 mètres en 8’’ en rotary à la boue et en 6’’ ½ au marteau fond trou (MFT). 
 
2.3.2. Compresseur monté sur un camion 
Dans le cas d’un développement des forages par une équipe indépendante des ateliers de forage, cette équipe 
sera dotée d’un compresseur d’au moins 5 m3/mn à 7 bars. 
Les pompages d’essais seront faits à l’aide de pompes électriques immergées capables de fournir des débits de 
10m3/h à 30 mètres de profondeur et de 5 m3/h à 80 mètres. 
 
2.3.3. Camion de tiges 
Pour le transport des tiges de foration et des outils  
 
2.3.4. Camion-citerne 
Pour le transport de l’eau pour le chantier et le personnel. 
 
2.3.5. Véhicule 4x4 
Pour les liaisons entre différents sites et le bureau 
 
2.3.6. Matériels 
Un lot disponible sur chantier et sur la base de différents diamètres (10’’, 9’’7/8, 8’’, 6’’1/2 tels que : tricône, tri 
lame, Fond Trou, les tiges de foration, lots de clé à griffe et tous autres accessoires pour les travaux. 
 
2.3.7. Matériaux 
Disposant en quantité suffisante sur le chantier : fora mousse, foragum, les PVC pleins et crépines 200 mm et 140 
mm, décanteur, massif filtrant, quellon, ciment et biens d’autres matériaux indispensables pour les activités de 
forage. 
 
2.4.  Visite de conformité 
Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux dans le but de 
constater la conformité des matériels utilisés par rapport à ceux proposés dans l’offre. 
La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’attributaire de ses engagements. 
Tout engagement de matériel en cours d’exécution doit obtenir l’aval préalable du Maître d’ouvrage délégué 
(NRC) 
 
ARTICLE 3 -  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES EQUIPEMENTS 
 
3.1.  Dispositions générales 
 
L’entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l’approvisionnement régulier des matériaux nécessaires 
pour la construction des ouvrages de manière à assurer l’exécution des travaux dans le délai fixé. 
Ils doivent être de la meilleure qualité disponible sur le marché et mis en œuvre selon les règles de l’art. 
L’entrepreneur soumet à l’approbation du Maître d’ouvrage délégué (NRC) les matériaux qu’il compte employer 
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avec indication de leur nature et de leur provenance. En particulier, les tubages de forages devront faire 
impérativement l'objet de cet agrément.  
Tous les matériaux reconnus défectueux doivent être évacués par l’entrepreneur à ses frais. 
Nonobstant l’agrément du Maître d’ouvrage délégué (NRC) pour la qualité des matériaux et le lieu d’emprunt, 
l’entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. 
Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toute analyse et tout essai de matériaux nécessaires à une bonne 
exécution des ouvrages. 
Il appartient aussi à l’entrepreneur d’effectuer toutes les démarches, afin d’obtenir tous les accords ou 
autorisations et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l’exploitation de carrières ou 
gisement et de l’emprise des installations de chantiers. 
L’entrepreneur ne saurait se prévaloir de l’autorisation du Maître d’ouvrage délégué (NRC) en ce qui concerne 
les lieux d’emprunt pour se retourner contre elle dans le cas d’une action intentée par des tiers, du fait de 
l’exploitation des carrières ou gisements. 
Tous les matériaux entreront dans la composition des fournitures et des ouvrages après l’agrément du Maître 
d’ouvrage délégué (NRC)  chargé du contrôle des travaux. 
 
3.2.  Matériaux 
3.2.1. Caractéristiques des tubages 
Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 178/195 pour les tubages de surface 
et de 126/140 pour la colonne de captage. L’origine et la qualité des tubages devront être soumises à 
l’approbation du Maître d’ouvrage délégué (NRC). 
Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n’aura pas 
d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu’à des 
profondeurs de 100 mètres. 
Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou de 
torsion au cours de leur mise en place durant l’utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne 
possédera pas d’éléments susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou de modifier sa potabilité. 
Le crépinage se fait mécaniquement soit en usine, soit à la base de l’entrepreneur, avec un outillage soumis à 
l’agrément du Maître d’ouvrage délégué (NRC). Les fentes auront 1 mm d’ouverture au Maximum. Le 
pourcentage d’ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC. 
 
3.2.2. Ciment 
Le ciment employé sera du Ciment CPJ 42.5N et le Ciment Super CPJ 45 ou équivalent.  
Il sera livré en sacs de 50 kg à l’exclusion de tout autre emballage. Tout ciment humide ou ayant été altéré par 
l’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. 
Les récupérations de poussières de ciment seront interdites. 
L’entrepreneur informera le Maître d’ouvrage délégué (NRC) de la constitution de ses approvisionnements. 
Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot soumis, au frais de l’entrepreneur, aux 
essais prévus par la norme P.15 302 de l’AFNOR dans un laboratoire agréé au Mali. 
Les lots qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux 
travaux et évacués hors du chantier. 
Les sacs devront être en bon état au moment du dépôt sur le chantier et conservés dans les endroits couverts, 
parfaitement secs et sur une aire de planchers isolés du sol de dix (10) centimètres au minimum. 
 
3.2.3. Sable 
Si le sable disponible contient une certaine portion de fines particules humides ou d’argile, il sera tamisé, en 
prenant la précaution de n’utiliser que le sable parfaitement sec. 
 
3.2.4. Gravier pour massif filtrant 
Le gravier introduit dans l’annulaire des forages sera du gravier propre calibré aux conditions imposées 
par les formations qui exigeront sa mise en place, pourra être suivant les nécessités de quartz rond et calibré, 
rond, dur, d'aspect luisant. Toutefois, pour ces derniers l'accord préalable de l’Ingénieur de NRC doit être 
sollicité.  
Il est précisé que la mise en place du gravier pour filtre, reste une pratique spéciale à l'Entrepreneur tant dans la 
méthode que dans le choix de la fourniture, le but à atteindre étant en définitive le non entraînement des éléments 
fins par l'eau pompée.  
 
3.2.5. Granulats pour bétons  
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Les granulats pour bétons proviendront des carrières de la région et seront obtenus par broyage et concassage.  
Ils devront avoir les qualités géométriques, physiques et chimiques fixées par la norme IFNP 10 301, relative aux 
granulats lourds pour béton de construction.  
 
3.2.6. EAU DE GACHAGE  
L'eau de gâchage des bétons et mortiers sera obligatoirement de l'eau douce.  
 
ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION ET DOCUMENTATION A FOURNIR 
Dès la notification du contrat, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du Maître d’ouvrage délégué (NRC) : 

• Une documentation détaillée de l’équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux 
nécessaires. 

• Le planning détaillé des approvisionnements, ainsi que l’exécution des travaux faisant ressortir les dates 
prévisionnelles d’achèvement de chaque tâche, ouvrage ou partie d’ouvrage 

• La liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l’organisation 
de chantiers 

• L’organigramme du personnel principal de l’Entrepreneur (cadres, chefs d’équipe) 
A priori, la date de démarrage correspondra à la fin de la saison pluvieuse ou le début de la 
saison sèche. 

Tous les équipements à mettre en œuvre doivent recevoir l’accord et l’avis du Maître d’ouvrage délégué (NRC) 
chargé du contrôle des travaux avant leur commande sous peine d’être rejetés. 
La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différents intervenants 
 
ARTICLE 5. PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR 
Dans un délai de quatorze (14 jours) suivant la notification et pendant toute la durée des travaux, 
l’Entrepreneur est tenu d’assurer sur les lieux des travaux et en permanence, la conduite et l’exécution des 
travaux. Il doit désigner un représentant, agréé par le Maître d’ouvrage délégué (NRC), et qui disposera des 
pouvoirs nécessaires notamment pour : 

• Prendre sans retard toutes décisions utiles à la bonne exécution des travaux ; 
• Recevoir les ordres de services ; 
• Signer les attachements contradictoires. 

Le Maître d’ouvrage délégué (NRC) se réserve la possibilité de retirer l’agrément du représentant de 
l’Entrepreneur et d’exiger son remplacement. L’Entrepreneur se rendra dans les bureaux du Maître d’ouvrage 
délégué (NRC) chaque fois qu’il en sera requis. 
 
Erreur dans les plans :  
Toute erreur constatée dans les Plans doit être signaler par l'entrepreneur au Maître d’ouvrage délégué. Dans le 
cas contraire, l’entrepreneur est responsable pour toute faute, erreur ou omission dans les plans qui lui ont été 
soumis, que ces plans aient été approuvés ou non par le Maître d’Ouvrage délégué. Mais à condition que ladite 
faute, erreur ou omission ne soit pas due à des informations évasives ou erronées que l'Entrepreneur aurait reçu 
par écrit, soit de l’Ingénieur de NRC, soit de son Ingénieur de chargé de diriger l'exécution du marché, en réponse 
à une question qu'il leur aurait posée par écrit.  
Les frais résultant d'une erreur ou d'une omission dans les plans et informations ou d'un retard dans la livraison 
de ces plans devront être supportés par l'Entrepreneur.  
 
ARTICLE 6. RECUEIL ET FOURNITURE DES DONNEES 
 
6.1 Cahier de chantier 
Afin de permettre un suivi efficace des travaux l’Entrepreneur tiendra, pour chaque chantier, un 
cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce 
cahier permettra au Technicien chargé du suivi des travaux, dès son arrivée sur le chantier, de connaître 
exactement l’état d’avancement du forage. 
Sur le cahier de chantier seront notés par un «pointeur» tous les renseignements ci-après : 

• Appellation du chantier (Nom du village/localité) 
• Numéro d’ordre du forage dans le village 
• Date et heure d’arrivée et de départ de la sondeuse 
• Kilométrage de la sondeuse au départ du site de forage précédent et à l’arrivée sur le site 

suivant. 
• Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage 
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• Heure de mise en place et de début de foration 
• Temps de foration par tige 
• Diamètre et technique utilisée tige par tige 
• Profondeur atteinte par chaque tige 
• Nature des terrains traversés « coupe sondeur » 
• Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait 
• Composition de l’équipement du forage : longueur des tubes pleins, des tubes crépines, volume du 

gravier, hauteur de cimentation, etc. 
• Durée, débit, limpidité de l’eau et différents niveaux d’eau selon les indications de 

l’Ingénieur lors des opérations de développement et essais de débit. 
• D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au 

déroulement des travaux, indication des heures où ils se sont produits. 
 
Le cahier de chantier sera visé par le représentant du Maître d’ouvrage délégué (NRC) et le représentant de 
l’Entrepreneur, et servira de base à l’établissement des attachements. 
Les remarques et réserves de l’Entrepreneur et ou du Bureau d’Etudes et ses représentants 
seront portées dans le cahier de chantier. 
Ces cahiers devront être fournis au Maître d’ouvrage délégué (NRC) en (03) exemplaires dont un reproductible 
au plus tard un (1) mois après la réception provisoire et seront reliés dans les albums. 
Le décompte définitif ne sera réglé dans totalité qu’après remise du dossier ci-dessus. 
 
6.2. Planning mensuel des travaux 
L'Entrepreneur tiendra à jour le planning des fournitures et des travaux, compte tenu de l'avancement des 
chantiers.  
Les modifications importantes au planning général d'exécution ne pourront être appliquées qu'après avoir reçu 
l'accord préalable de l’Ingénieur.  
 
6.3. Planning général d’exécution des travaux  
Dans les trois jours qui suivront l'ordre de commencer les travaux, l'Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur 
de NRC pour approbation, le programme de l'ensemble des travaux.  
Il précisera le type et le nombre d'atelier et d’équipe qu'il propose de mettre en œuvre et il précisera la cadence 
d'exécution envisagée.  
 
Article 8. Organisation du travail et installation du chantier 
Il sera remis au Maître d’ouvrage délégué (NRC) dès l’ordre de commencer les travaux une note d’installation 
générale du chantier définissant en particulier l’organisation du travail, le choix des moyens et les dispositions 
prévues pour la protection contre les eaux de ruissellement. 
Il sera également remis un planning détaillé des approvisionnements et des travaux tenant compte des délais à 
respecter. 
Le total des dépenses pour l’installation du chantier ainsi que pour les magasins, installation, entretien, 
gardiennage et démolition, ainsi que le déchargement, classement et la mise en dépôt du matériel est à la 
charge de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux d’informations sur chaque 
chantier selon les indications du Maître d’ouvrage délégué (NRC). 
Tous les chantiers doivent être propre et en bon ordre. Il est strictement défendu de laisser le matériel et les 
matériaux non utilisés et non utilisables en désordre, éparpillés sur les chantiers. 
L’installation de chantier comprend en outre : 
- préparation, maintenance et remise en état à la fin des travaux de toutes les voies et aires de circulations 
utilisées dans le cadre des travaux. 
- L’installation de fabrication du béton pour éviter la préparation non contrôlée. 
- Les aires de stockages aménagés pour les agrégats et autre matériel 
- La construction provisoire de magasin de stockage pour les matériaux et équipements qui doivent être 
protégés des intempéries. 
 
Article 9. Circulation du personnel et du Matériel 
Le personnel et les camions d’approvisionnement circuleront de préférence sur les pistes de 
chantier établies en accord avec le Maître d’ouvrage délégué (NRC) sur les terrains situés dans les emprises 
réservées. Ils circuleront également sur les voies publiques desservant lesdits terrains et 
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éventuellement sur les voies et terrains privés à la condition, pour l’Entrepreneur de s’être 
assuré, dans ce dernier cas, des autorisations préalables nécessaires. 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur restera seul responsable des dégâts et dégradations de toute 
nature qui pourraient résulter du passage tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des emprises. 
Les réclamations éventuelles élevées par les municipalités, les services des travaux publiques, 
l’Office Nationale des Forêts et les particuliers devront être directement entre l’Entrepreneur et 
les intéressés. Les remises en état seront assurées par l’Entrepreneur. Dans tous les cas, le Maître d’ouvrage 
délégué (NRC) sera tenu informé. 
 
Article 10. Mesures de sécurité et prescriptions diverses 
L’Entrepreneur devra se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en 
vigueur dans les chantiers de bâtiment et des travaux publics. 
 
Article 11. Contrôle et surveillance des travaux 
La surveillance des travaux est assurée par le Maître d’ouvrage délégué (NRC). L’Entrepreneur ou son 
représentant tient un journal (cahier de chantier) sur lequel sont notées toutes les décisions de l’agent chargé du 
contrôle, les réserves éventuelles de l’Entrepreneur et toutes observations nécessaires, y compris le rendement 
par jour et toutes les opérations effectuées. Ce journal a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de 
service émis avant le début du chantier. 
Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, 
etc.), le Maître d’ouvrage délégué (NRC) établit un ordre de service. 
Le contrôle des travaux assurés par le Maître d’ouvrage délégué (NRC) portera sur les points suivants: 
• Définition du programme des travaux et son ordre d’exécution en accord avec l’Entrepreneur. 
• Communication des ouvrages des implantations à l’Entrepreneur. 
• Réception du matériel, des équipements de l’Entrepreneur et de la vérification de leur conformité avec l’offre. 
• Réception quantitative et qualitative des matériaux. 
• Indications prévisionnelles données à l’Entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur à atteindre sur 
chaque forage. 
• Décision sur la poursuite ou l’arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon conformément au présent 
CPT, en relation avec l’entrepreneur  
• Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur. 
• Contrôle de la mise en place du massif filtrant 
• Surveillance du développement et des essais de débit. 
• Qualité des cuttings prélevés tous les mètres par l’entrepreneur. 
Nota : Le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur, mais la réalisation du captage dans les 
règles de l’art relève de la responsabilité de l’Entrepreneur. 
Si ces travaux sont réalisés sans la présence du contrôle, ils devront être repris intégralement. 
Tout changement dans le planning concernant ces tâches devra être communiqué au moins trois (3) jours à 
l’avance au représentant du Bureau d’Etudes qui donnera ou non son accord. 
L’Entrepreneur ne pourra pas se prévaloir pour justifier un dépassement des délais, des retards qui seraient 
occasionnés par le non disponibilité du contrôle à l’occasion de changements dans le planning qui avait été 
approuvé. 
 
Article 12. Caractéristiques générales et méthodes d’exécution des ouvrages à réaliser. 
 
La méthode de réalisation des ouvrages est en fonction de la nature des formations géologiques rencontrées au 
cours de la foration. On distinguera les sondages de reconnaissance en zone de socle et dans les formations 
sédimentaires. 
 
12.1 Nature des terrains 
12.2 Méthode d’exécution des forages 
Les méthodes de forage à mettre en œuvre sont fonction de la nature géologique des terrains à 
connaître. On distinguera les forages en zone de socle et ceux réalisés en terrain sédimentaires. 
 
12.2.1 En zone de socle cristallin 
⇒ Forage des altérations au tricône 10’’ou  9’’7/8 à l’air ou à la boue jusqu’au toit des formations dures du 
socle. 
⇒ Installation d’un tube provisoire de diamètre 200 mm en PVC ou en acier, sur toute la hauteur des 
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altérations. 
⇒ Reprise du forage au marteau fond trou 6’’ ½ jusqu’à la mise à jour d’un débit suffisant jusqu’au constat 
d’échec de la reconnaissance par l’hydrogéologue chargé du suivi technique du programme. En cas de succès, le 
captage de l’aquifère sera réalisé de la façon suivante 
⇒ Pose d’une colonne de captage en PVC diamètre 126-140 mm comprenant : un tube plein, des crépines 
d’ouverture 1mm, positionnées en face des venues d’eau et un tube de décantation. 
⇒ Mise en place d’un massif de gravier de quartz calibré, du fond de trou jusqu’à 3m au-dessus du sommet des 
crépines. 
⇒ Mise en place sur 2 m du sable au-dessus du massif filtrant 
⇒ Retrait du tube provisoire de 200mm. 
⇒ Comblement de l’annuaire par du tout-venant argileux jusqu’à 5 m du sol 
⇒ Nettoyage de l’ouvrage par soufflage au compresseur jusqu’à obtention d’une eau parfaitement claire. 
⇒ Cimentation de l’annuaire en tête sur 5m. 
⇒ Fermeture du forage par capot plastique cadenassé. 
 
12.2.2 En terrains sédimentaires 
 
=> Forage des formations sablo argileux meubles du rotary à la boue, diamètre 8’’, 9’’7/8 ou 10’’ 
Si l’analyse des données (coupe géologique, vitesses d’avancement, perte de boue, diagraphie) 
montre que l’aquifère est suffisamment productif, on procèdera au captage de la façon 
suivante : 
=> Installation d’une colonne de captage en PVC 126-140 mm comprenant un tube plein de crépines 
d’ouverture 0,5 ou 1 mm, un tube de décantation. Le gravier sera mis en place par l’annuaire en circulation de 
boue allégée 
=> Isolement du massif de gravier par un anneau d’argile de 5 m d’épaisseur, puis comblement de l’annuaire 
par des matériaux tout venant argileux jusqu’à 5 m au-dessous du sol. 
=> Nettoyage du forage par allégement de la boue à l’eau claire, puis soufflage au compresseur jusqu’à 
obtention d’eau parfaitement claire sans traces de sable. 
Opérations spéciales : en cas de colmatage de la formation captée, il sera demandé à l’entreprise un traitement 
par injection de produits spéciaux (hexa-méta-phosphates ou autres suivant le type de fluide de forage utilisé) 
puis pistonnage mécanique ou pneumatique. 
=> Cimentation de l’annuaire en tête sur 5 m 
=> Fermeture du forage par capot d’acier cadenassé. 
 
12.3. Prélèvement d’échantillons  
Pendant les travaux de forage, l'Entrepreneur procèdera au prélèvement des cuttings à chaque changement 
lithologique ou à chaque un (01) mètre.  
Les cuttings provenant des forages seront recueillis suivant les règles de l'Art : déversés dans une goulette 
métallique sur un tamis à mailles fines (mailles inférieures à 1 mm) lavés soigneusement, mis en sacs nylon 
transparents et étiquetés.  
Ces échantillons rangés dans des caisses dans l'ordre des prélèvements seront gardés au chantier à la disposition 
du technicien qui décidera de leur conservation ou non.  
La profondeur de prélèvement de chaque échantillon devra être impérativement notée sur les sachets de 
conservation.  
 
ARTICLE 13 : CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES  
L'Entrepreneur notera sur le cahier de chantier, tenu au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, les 
informations suivantes :  
 
13.1. Ouvrages d’exploitation  
 
Une coupe détaillée de l’équipement de l’ouvrage 
- la profondeur totale de l'ouvrage en fin de travaux (par rapport au sol),  
- la coupe complète des terrains traversés réalisée par le foreur,  
- la profondeur et le débit des différentes venues d'eau observées,  
- les vitesses d'avancement calculées pour chaque terrain rencontré,  
- les types d'outils utilisés et les côtes du tubage,  
- la longueur et le nombre de PVC pleins ou crépines,  
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- les quantités de gravier,  
- la hauteur de gravillonnage,  
- la position éventuelle du packer (Quellon),  
- la cimentation, etc.  
 
12.4. Forages non exploitables 
Les forages à très faibles débits réalisés dans les formations indurées (inférieur à 700l/h) déclarés négatifs 
devront être fermés et remis en état par l’entreprise. 
 
Article13 Développement 
 
Le développement se fera à l’air-lift.{Air-lift proprement dit (émulsion) ou soufflage}, par l’atelier 
de forage ou par une unité indépendante. 
Le débit obtenu en début de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin 
de foration. 
 
Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particules sableuses ou argileuses. 
L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau 
de 10 litres, et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement. 
La durée moyenne du développement sera de 3 à 4 heures. 
Si des défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la 
poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, et si elles 
ne peuvent aboutir à l’obtention de l’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d’un 
développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour une reprise partielle ou totale 
de l’ouvrage, restera à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise. 
Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant 
et après le développement. 
La précision exigée pour les mesures sera de : 
- 10% pour les débits, 
- 2 cm pour les niveaux d’eau, 
- 5 cm pour les mesures de profondeur. 
 
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS SANITAIRES  
Les forages d'exploitation ne pourront être remis à la population qu'en l'absence de toute contamination 
bactériologique.  
Pour parvenir à ce résultat, l'Entrepreneur procèdera à la décontamination systématique des ouvrages selon 
une technique simple fournie par le Maître d’Ouvrage délégué (introduction dans le forage de pastilles de 
chlore). A cet effet, il procédera à la désinfection du forage avec une solution chlorée (hypochlorite du calcium 
ou équivalent). Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long et ne sera évacuée qu’avec le 
pompage.  
A la fin de l’installation de la pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec une solution de chlore. Un 
pompage d’environ 1 à 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer l’ouvrage avec une eau de qualité. 
Cette seconde désinfection sera faite plus légère après la pose de la pompe, dans le forage et sa fermeture finale. 
A l'issue de cette opération l'ouvrage peut être alors livré à la population.  
Si le Maître d’Ouvrage délégué demande une autre décontamination pour diverses raisons l'Entrepreneur 
devra communiquer les couts par écrit au NRC pour approbation et sera rémunéré pour cette tache 
additionnelle.  
 
Article 15. Pompage d’essais et analyse 
 
Ces essais ne seront réalisés qu’après le retour de l’eau à son niveau statique avant développement. 
Les essais seront faits au moyen d'une pompe électrique immergée de diamètre adapté au diamètre du tubage, 
permettant des débits de 0,5 à 10 m3/h sous 50 mètres de hauteur manométrique.  
Il sera procédé à un pompage continu d'une durée totale de 5 heures avec des paliers enchaînés non stabilisés y 
compris la remontée selon la méthodologie ci-dessous (Essais de débit simplifiés sur les forages d’Hydraulique 
Villageoise - CIEH 1988).  
Le nombre et les débits des paliers seront déterminés en fonction du débit obtenu lors du développement. 
Ainsi, sauf avis contraire du technicien, si le forage a donné un débit air-lift de :  
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- moins de 1 m3/h : il sera réalisé un pompage en un seul palier de 4 heures à un débit voisin de 0,7 m3/h ;  
- entre 1 et 2 m3/h : il sera réalisé un pompage en deux paliers de 2 heures chacun aux débits Q1 = 0,7 m3/h et 
Q2 = 1,5 à 2 m3/h.  
- 3 m3/h et plus : il sera réalisé un pompage en trois paliers, aux débits : Q1 = 0,7 à 1 m3/h pendant 2 heures, 
Q2 = 1,5 à 2 m3/h pendant 1 heure et Q3 =70 % du débit maximum du développement pendant 1 heure.  
Il sera observé, après l’arrêt du pompage, une remontée d’une heure.  
Les paliers seront enchaînés à l’heure précise prévue, par ouverture contrôlée de la vanne, avec réglage durant 
les trois premières minutes, après chaque changement de débit.  
Le rythme des mesures sera le suivant :  
a) Pour la descente,  
- la lecture sera faite à 3, 5, 10, 15, et 20 minutes, puis :  
- toutes les 10 minutes jusqu’à la fin de la première heure,  
- toutes les 20 minutes jusqu’à la fin de la deuxième heure,  
- à 125 minutes pour le début du 2ème palier et 5 minutes plus tard, toutes les 10 minutes jusqu’à la fin du 
pompage.  
b) Pour la remontée  
- 1 ère lecture 5 minutes après l’arrêt du pompage,  
- 2ème lecture à 10 minutes et les autres lectures toutes les 10 minutes jusqu’à la fin de l’heure de remontée.  
Après chaque essai de pompage l'Entrepreneur devra remettre au technicien le relevé des mesures de descente 
et de remontée effectuées et inscrites sur des fiches éditées par l'Entrepreneur à cet effet et approuvées par le 
technicien.  
L’analyse des pompages par l'Ingénieur de l’entrepreneur permettra de déterminer le débit d’exploitation et la 
côte de la crépine de la pompe en présence des agents de NRC.   
.  
14.1. Dispositions particulières  
Ces fiches dûment remplies seront remises au représentant de l’Ingénieur immédiatement après la fin des 
essais.  
L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier :  
Deux récipients jaugés respectivement de 20 l et de 100 l ;  
Une montre chronomètre pour la mesure précise des débits pompés ;  
L’équipement nécessaire pour la mesure des variations des niveaux (rabattement/remontée) : sonde 
électrique, ligne d'air ou tout autre matériel similaire ;  
Un conductimètre et un pH mètre électronique.  
 
Par ailleurs, pendant toute la durée du développement et des essais de pompage, l'Entrepreneur sera tenu de 
prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse s'infiltrer d'eau superficielle dans l'ouvrage testé 
soit directement par l'orifice, soit indirectement par infiltration autour de l'ouverture de l'ouvrage.  
 
A la fin du pompage d’essai, un prélèvement sera effectué pour analyse physico-chimique au 
laboratoire. Ils seront remis au Bureau d’Etudes. 
 
ARTICLE 15 – INSTALLATION DE POMPES INDIA MARK II 
 
Les forages seront équipés de pompes de qualité INDIA MARK II de la SOVEMA avec tous les accessoires : le bâti, 
corps de la pompe, bras de pompe, cylindre, tuyau inox lourd de 3 mm de 3 m, tringle de 3 m, fileté sur les deux 
extrémités y compris tous les accessoires. Les matériaux seront tous inoxydables pour éviter la rouille dans l’eau.   
 
ARTICLE 16 – SUPERSTRUCTURES - CLOTURE DE PROTECTION DE LA POMPE  
La réalisation d’une clôture (5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour protection de la pompe avec 2 chicanes 
en briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 1,5m) y compris enduit taloché et toutes suggestions.  
L’ouvrage est constitué de clôture avec 2 chicanes, de regards, de puits perdus, de rigoles d’évacuation des eaux 
et de dalles anti bourbier.  
Les murs de la superstructure de dimension 5,00 m x 3,50 m sont en agglomérés de 15 pleins pour le sous 
bassement sur 2 rangées, surmontés d’agglos 15 creux sur une hauteur de 1,5 m dosés à 250 kg/m3. Les chicanes 
empêchant l’accès aux animaux sont en briques de 15.  
Une dalle anti bourbier faite de gros béton dosé à 350 Kg/m3 est construite dans l’enceinte de la clôture sur une 
épaisseur de 15 cm. Elle aura une surface rugueuse pour éviter les chutes par glissement.  
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La rigole d’évacuation est construite en PVC de diamètre 110 pression d’une longueur minimum de 8 m allant de 
la clôture au puits perdu, avec un regard à l’entrée du chenal d’évacuation et un autre regard intermédiaire (à 
mi-chemin entre le premier regard et le puisard). Elle aura une pente de 1 % et sera le prolongement de l’amorce 
de celle construite sur la margelle du point d’eau. Elle servira à l’évacuation des eaux de ruissellement de 
l’intérieur de l’enclos vers le puits perdu.  
 
ARTICLE 17 : ORIGINE DES MATERIAUX, FOURNITURES ET MATERIEL  
Les matériaux, matériels et fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux, objet du présent appel d’offres, 
peuvent, quelle que soit leur origine, être achetés sur le marché local de la République du Mali, s'ils y ont été 
importés dans le cadre des contingents normaux et sous réserve que de tels achats ne portent que sur des 
quantités marginales pour les principaux produits, ou sur les matériaux et fournitures, qui ne sont nécessaires 
qu'en petite quantité. Pour ces achats l'accord du Maître d’Ouvrage délégué doit être sollicité.  
En ce qui concerne le matériel professionnel (engins, appareils et outillages) nécessaire à l'exécution du marché, 
l'Entrepreneur est libre d'utiliser les matériels de toutes origines.  
Les éléments en PVC seront soumis à l'agrément de l’Ingénieur de NRC tant en ce qui concerne le fournisseur 
qu'en ce qui concerne leur mode de fabrication. Si la précision est donnée dans l’offre, cet agrément est réputé 
acquis.  
 
ARTICLE 18 : MISE EN OEUVRE ET CONTROLE DES BETONS  
L'Entrepreneur se conformera pour la mise en place des bétons, aux prescriptions en vigueur.  
Les coffrages pour la confection des dalles de couverture seront métalliques. Ils présenteront une rigidité 
suffisante pour résister sans déformation aux charges et aux chocs qu'ils seront exposés à subir pendant 
l'exécution du travail jusqu'à décoffrage.  
Les faces intérieures des coffrages devront être particulièrement réglées et soignées.  
Après son décoffrage, le béton devra présenter des surfaces bien nettes, les parements vus devront être 
parfaitement réguliers et ne laisser apparaître aucune pierraille ou armature qui ne soit enrobée.  
Il sera procédé au contrôle des bétons à la demande de l’Ingénieur.  
Les échantillons prélevés serviront à l'exécution des mesures portant notamment sur la densité, la compacité, la 
résistance à la compression, à la traction et à la perméabilité. Toutes les sujétions et vérifications sont aux frais 
de l'Entrepreneur.  
 
ARTICLE 18 : EVACUATION DES DEBLAIS  
Les déblais devront être évacués et régalés proprement dans un rayon de 50 mètres environ autour du forage et 
sur une épaisseur maximum de 20 cm.  
En outre, les sondages et les bacs à boue creusés dans le sol devront être rebouchés dès la fin des travaux. 
 
ARTICLE 19 : RECEPTIONS PROVISOIRES  
Lorsque les 3 ouvrages d'exploitation auront été terminés, l'Entrepreneur transmettra un écrit à l’Ingénieur, pour 
demander au Maître d’ouvrage délégué de venir les réceptionner. Cette tournée de réception devra être effectuée 
dans un délai de trente (30) jours au plus après la demande de l'Entrepreneur.  
Les réceptions provisoires des ouvrages d'exploitation seront prononcées lorsque les ouvrages auront été 
complètement achevés, sauf avis contraire de l’Ingénieur, et à condition que les travaux aient été exécutés 
conformément aux prescriptions techniques du présent C.C.T.P.  
Elles seront prononcées forage positif à usage de consommation ou d'exploitation.  
 
Dans le cas des ouvrages pour lesquels des réserves seront émises ceux-ci ne pourront être réceptionnés que 
lorsque ces réserves auront été levées.  
Les réceptions provisoires / définitives se feront en présence d’une commission composée des représentants de 
:  
- Des Agents de NRC,  
- Des services techniques de l’éducation (CAP ou AE du cercle concerné),  
- Bénéficiaires (Directeur d’école),  
- Entrepreneur,  
- Et si possible les représentants des Collectivités locales concernées et du Bailleur de Fonds.  
 
A l’issue de ces réceptions, des PV seront signés par les 5 membres de la commission de réception signeront et 
cachèteront le Procès-Verbal de réception en au moins 3 exemplaires.  
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Lors de sa demande écrite au Maitre d’Ouvrage Délégué pour la réception des ouvrages d'exploitation, 
l'Entrepreneur devra fournir en quatre (4) exemplaires une fiche technique, certifiée par l’Ingénieur 
géohydraulicien, qui comprendra pour chacun des ouvrages à réceptionner :  
- un croquis de situation de l'implantation de l'ouvrage ;  
- la coupe technique de l'ouvrage ;  
- la coupe du foreur représentant les terrains rencontrés ;  
- la fiche des mesures de descente et de remontée effectuées lors des pompages d’essai ;  
- la fiche d’analyse physico-chimique  
 
ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE ET RECEPTIONS DEFINITIVES  
29.1. Garantie des forages  
 
 
Le délai de garantie des forages sera de six mois et courra à partir des dates de réception provisoire.  
29.2. Réceptions définitives  
Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie sur demande écrite de 
l'Entrepreneur, trente (30) jours avant la fin de ce délai ou, à défaut de réponse de l’Ingénieur, par simple 
dépassement de ce délai.  
La commission de réception définitive sera de la même composition que celle de réception provisoire.  
Au cours de cette réception, il sera simplement procédé à un nouveau contrôle du fonctionnement du dispositif 
de maintenance et à un test de la pompe pendant quinze (15) minutes avec mesure des volumes pompes et 
enquêtes auprès des bénéficiaires pour s’assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l’année de 
garantie.  
Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, l’entrepreneur serait dans 
l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais.  
 
ARTICLE 21 : INSTRUMENTS, OUTILS ET MATERIELS A PREVOIR SUR LE CHANTIER  
L'Entrepreneur aura en permanence sur chaque chantier tous instruments, outils et matériels utiles pour que les 
agents de l'Administration puissent opérer à tout moment toutes les vérifications nécessaires.  
 
ARTICLE 22 : MOYENS DE LIAISON SUR LES CHANTIERS  
L'Entrepreneur doit être en mesure de fournir à l’Ingénieur, au jour le jour, la position exacte des chantiers et 
des équipes opérant sur le terrain.  
En tout état de cause, il devra s'équiper de moyens de communications adéquats pour atteindre ce but : en 
l'occurrence la radio, le téléphone, etc., dont l'efficacité devra être en outre soumis à l'agrément de l’Ingénieur.  
Il est expressément signifié que la présence d’un véhicule de liaison sur chacun des chantiers est 
obligatoire. Son absence pour des motifs autres que des courses, ne saurait être tolérée. 
 
ARTICLE 23 NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER 

L’ouvrage doit être remis au maitre d’ouvrage dans un état de propre après réception du chantier.  

Le repli du chantier concernera la désinstallation des ouvrages temporaires construits pendant l’exécution des 

travaux. 

 

 

 

VOIR PLANS DES LATRINES AMELIOREES A 2 CABINES EN ANNEXE 
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SECTION 5 

ACTE D’ENGAGEMENT  

 

Fournir les informations sur chaque point demandé. [Des Lignes supplémentaires peuvent être insérés 

pour toutes les questions, au besoin. Si l'espace est insuffisant pour compléter votre réponse dans l'espace 

prévu, inclure une pièce jointe séparée avec une référence à la question.] 

 

a) Informations générales 

Nom de l'entreprise:  

Tous les autres noms commerciaux de la 

société 

 

Dénomination sociale de l'entreprise (si 

différente): 

 

Nature de l'activité principale:  

Nom du contact principal:  

Intitulé du poste:  

téléphone:  

courriel:  

Siège social:  

Numéro de licence d'entreprise:  

Pays d'immatriculation  

Date d'enregistrement:  

Date d'expiration:  

Statut juridique de la société (par exemple. 

Partenariat, société privée à responsabilité 

limitée, etc.) 

 

 

b) Propriétaires / gestionnaires 

Remplir le tableau ci-dessous avec les noms complets et l'année de naissance du propriétaire de 

l'entreprise (s) et directeur (s) *: 

Nom complet Date de Naissance 

  

  

  

  

 

c) Les employés 

Remplir la liste des employés qui seraient impliqués avec NRC en cas d'attribution du marché : 

Nom de 
l’Employé 

Tite 
Rôle sur le projet 

NRC 
téléphone Email 

1.     

2.     

3.     

…     

 

d) Détails Bancaire 

▪ Nom du bénéficiaire ……………………………………………………….……………….. 
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▪ N ° de compte du bénéficiaire ……………………….……………………………………. 

▪ Nom de la banque ……………………………………………………………………. 

▪ Succursale de la banque ………………………………………………………………. 

▪ SWIFT ……………………………………………………………………………………. 

▪ IBAN ……………………………………………………………………………………… 

▪ Adresse de la banque …. 
 

e) Références 

Fournir les informations sur au moins 3 références clientes dont NRC peut communiquer avec, de préférence 

des ONG et des agences des Nations Unies, pour les travaux connexes similaires (Joindre au minimum trois 

(03) PV de réception des travaux similaires) 

Client/Nom 

compagnie 
personne de contact téléphone Email 

détails du Contrat 

(type, valeur, 

durée, …) 

1.     

2.     

3.     

…     

 

f) L'équipement 

Fournir les détails de toutes les machines / équipements / véhicules appartenant à la société qui pourraient 

être utilisés pour la prestation : (ne pas mentionner les articles loués): 

Type de machine/ Equipement/ véhicules Quantité 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…  

 

g) Responsabilité des défauts / Période de garantie 

Fournir des détails ci-dessous de la période de responsabilité des défauts et de la garantie que vous offrez 

pour les travaux inclus dans ce contrat : 

………………………………….. (Minimum 3 mois) 

h) Validité de l'offre 

Confirmer la validité de votre offre ci-dessous (en jours civils) : ……… (Minimum 90 jours civils) 

i) Confirmation de la conformité du soumissionnaire 

Nous, le soumissionnaire, certifions que notre offre est une offre originale et destinée à être compétitive. 

Nous confirmons que nous sommes admissibles à participer aux marchés publics et nous répondons aux 

critères d'admissibilité précisés dans l'appel d'offres. Nous confirmons que les prix indiqués sont fixes et 

fermes pour la durée de la période de validité et que l’offre ne sera pas sujette à révision ou modification. 

Les documents suivants sont inclus dans notre offre : (indiquer quels documents sont inclus en cochant 

les cases ci-dessous). 

Documents inclus 

Section 5: Formulaire de l’offre complétée, signée et tamponnée ☐ 

Section 6: Planning de la prestation de Service complété, signé et tamponné ☐ 

Section 7:  Profil de la société et Expérience; précédente complétée, signée et 

tamponné 
☐ 
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Section 8: Description du Service & devis détaillé complété, signé et tamponné ☐ 

Section 9: déclaration Etique standards complétée, signée et tamponné ☐ 

Copie légalisée du registre en cours de validité ☐ 

Copie de l’agrément technique en cours de validité ☐ 

Copies légalisées de NIF, du NPS, du Quitus fiscal et de l’OMH ☐ 

Copie légalisée de certificat de non faillite ☐ 

 
Nous comprenons que NRC est pas tenu d'accepter l’offre la plus basse, ainsi que toute autre offres reçues. 

Nous convenons que NRC peut vérifier les renseignements fournis dans ce formulaire par lui-même ou par 

un tiers qu'il juge nécessaire. 

Nous confirmons que NRC peut, à l'examen de notre offre, et par la suite, se fier aux déclarations faites dans 

la présente offre. 

 

Nom du Signature: Tel N°: 

Titre of Signature: Nom de la Compagnie: 

Signature & cachet: 
 
 
 
 

Date de la signature: 

Adresse: 
 

 



 

 47 

SECTION 6 

CALENDRIER DES TRAVAUX 

 

Joindre l’échéancier et le calendrier des travaux de construction d’un bloc de trois (03) 

salles et d’un bloc latrine de deux (02) cabines : 

Le calendrier doit inclure 

1- Durée de chaque activité par corps d’état.  

2- Durée totale des travaux. 

 

a) Calendrier d’exécution des travaux de réhabilitation des de salles de classe par Lot 

# 

Activit

és 

Travau

x 

Se

m. 

1 

Se

m. 

2 

Se

m. 

3 

Se

m. 

4 

Se

m. 

5 

Se

m. 

6 

Se

m. 

7 

Se

m. 

8 

 

Se

m. 

9 

 

Se

m. 

10 

 

Se

m. 

11 

 

Se

m. 

12 

I              

II              

III              

IV              

V              

VI              

VI

I 
         

    

VI

I

I 

         

    

 

b) Calendrier d’exécution des travaux de construction des blocs de latrines améliorées Lot 

# 

Activit

és 

Travau

x 

Se

m. 

1 

Se

m. 

2 

Se

m. 

3 

Se

m. 

4 

Se

m. 

5 

Se

m. 

6 

Se

m. 

7 

Se

m. 

8 

 

Se

m. 

9 

 

Se

m. 

10 

 

Se

m. 

11 

 

Se

m. 

12 

I              

II              

III              

IV              

V              

VI              

VI

I 
         

    

VI              
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I

I 

 

 

c) Calendrier d’exécution de la fourniture des mobiliers scolaires Lot 

# 

Activit

és 

Travau

x 

Se

m. 

1 

Se

m. 

2 

Se

m. 

3 

Se

m. 

4 

Se

m. 

5 

Se

m. 

6 

Se

m. 

7 

Se

m. 

8 

 

Se

m. 

9 

 

Se

m. 

10 

 

Se

m. 

11 

 

Se

m. 

12 

I              

II              

III              

IV              

V              

VI              

VI

I 
         

    

VI

I

I 

         

    

 

c) Calendrier d’exécution de la réhabilitation des points d’eau (Forage PMH) par Lot 

# 

Activit

és 

Travau

x 

Se

m. 

1 

Se

m. 

2 

Se

m. 

3 

Se

m. 

4 

Se

m. 

5 

Se

m. 

6 

Se

m. 

7 

Se

m. 

8 

 

Se

m. 

9 

 

Se

m. 

10 

 

Se

m. 

11 

 

Se

m. 

12 

I              

II              

III              

IV              

V              

VI              

VI

I 
         

    

VI

I

I 
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La liste de présentation de la main-d’œuvre doit respecter le format ci-dessous : 

# Personnel propose /Main d’œuvre 
Nb de travailleur affecté & ce 

projet 

1   

2   

3   

4   

…   

 

NOTE : La liste ne doit pas être limitée à ce formulaire en ce qui concerne le nombre de 

personnel essentiels proposé. 

 

Une liste complète doit être soumise. Adapter le formulaire des lignes supplémentaire si 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 7 

PROFIL DE L'ENTREPRISE ET EXPERIENCES PRECEDENTES 

Le soumissionnaire est invité à : 

1. Soumettre le Profil de l'entreprise 

2. Remplissez le tableau suivant pour les expériences précédentes, liste des travaux ou des 

contrats entrepris au cours des 5 dernières années semblables aux Travaux requis en vertu du 

présent contrat 

3. Soumettre des preuves d'expérience sous forme de contrats, d'achèvement des certificats, 

etc. 

# 

Nom du 

Project / Type 

de travaux 

Valeur 

totale de la 

prestation 

(.....) 

Durée du 

contrat 

Date de 

début 
Date de fin 

Entité 

contractante et 

lieu 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 

NOTE : La liste ne doit pas être limitée à ce formulaire en ce qui concerne le nombre 

références. Une liste complète des 5 dernières années d'expérience doit être soumis 
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(adapter le formulaire en ajoutant des lignes nécessaires).  NRC peut effectuer des 

vérifications de référence pour les contrats antérieur.
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SECTION 8 

CADRES DES BORDEREAUX DES PRIX UNITITAIRES ET DE DEVIS QUANTITATIF ET 

ESTIMATIF (BOQ) 

 

Préambule aux devis quantitatifs : 

NRC a la faculté de contracter la totalité ou une partie de travaux demandés, selon la disponibilité 

du budget 

- Les matériaux de construction et les travaux devraient être les meilleurs disponibles sur le 

marché ; 

- Le soumissionnaire doit présenter les documents justificatifs concernant le choix des 

matériaux de construction (à savoir catalogues, modèles, marques, dessins, documentation 

technique, spécifications techniques, etc. des matériaux proposés) ; 

- Tous les matériaux à fournir et les travaux à exécuter doivent être approuvés par le 

représentant NRC, avant la livraison et l'exécution. 

- Les coûts doivent inclure tous les droits, taxes et autres prélèvements à payer par 

l'entrepreneur en vertu du contrat et tous les frais de mobilisation. 

 

 
I.1. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°1 : 

1) Travaux de construction de trois (03) blocs de latrines améliorées à deux (02) 
cabines des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de ALBAKARY ALLIMUM et de ABOCAR 
AMAR dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 
 
 

1.1. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 
de IBRAHIMA S TOURE dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 
CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 

LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE L’ECOLE DE IBRAHIM S TOURE 

N˚ Désignation des travaux Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

I TERRASSEMENT     
  
  

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2   

1,2 Fouilles en pleine masse m3   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3   

1,4 Evacuation du déblai m3   

1,5 Remblais d'apport compacté m3   

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3   



 

 53 

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3   

III Béton Maçonnerie en Elévation         

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3   

IV Couverture         

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml   

V Menuiserie         

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U   

VI Plomberie et sanitaire         

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U   

6,5 F/P receveur de douche U   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-cube pour fosse, etc…) 

Ens   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U   
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VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2   

VIII Peinture         

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2   

                    

 
                                                                            Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Le soumissionnaire  

                                                                                               Signature 

 

1.2. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

de ALBAKARY ALLIMAM dans la commune de Goundam du cercle de Goundam 

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE l’ECOLE DE ALBAKARY ALLIMAM 

N˚ Désignation des travaux Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

I TERRASSEMENT     
  
  

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2   

1,2 Fouilles en pleine masse m3   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3   

1,4 Evacuation du déblai m3   

1,5 Remblais d'apport compacté m3   

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3   
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2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3   

III Béton Maçonnerie en Elévation         

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3   

IV Couverture         

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml   

V Menuiserie         

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U   

VI Plomberie et sanitaire         

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U   

6,5 F/P receveur de douche U   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-cube pour fosse, etc…) 

Ens   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U   

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2   

VIII Peinture         

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2   
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                                                                              Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                       

Le soumissionnaire  

                                                                                               Signature 

 

1.3. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

de ABOCAR AMAR dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE L’ECOLE ABCAR AMAR 

N˚ Désignation des travaux Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

I TERRASSEMENT     
  
  

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2   

1,2 Fouilles en pleine masse m3   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3   

1,4 Evacuation du déblai m3   

1,5 Remblais d'apport compacté m3   

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3   

III Béton Maçonnerie en Elévation         

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2   
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3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3   

IV Couverture         

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml   

V Menuiserie         

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U   

VI Plomberie et sanitaire         

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U   

6,5 F/P receveur de douche U   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-cube pour fosse, etc…) 

Ens   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U   

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2   

VIII Peinture         

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2   

                    
                                                                         Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                       

Le soumissionnaire  

                                                                                               Signature 

I.2. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°2 : 
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2) Réhabilitation de trois (03) points d’eau (forages PMH) des écoles de IBRAHIMA S. 

TOURE, de ABOCAR AMAR et de M'BOUNA dans le cercle de Goundam des communes de 

Goundam et de M'Bouna. 

2.1. Réhabilitation d'un point d'eau (forage PMH) de l'école de IBRAHIMA S TOURE de la 

commune de Goundam du cercle de Goundam. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE IBRAHIM S TOURE DE GOUNDAM 

 Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine 

  

N° Désignations des travaux U 
Prix 

unitaire en 
chiffres 

Prix unitaires 
en lettres 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les crépines 
éventuellement colmatées (Faire un 
Soufflage/Developpement) 

FF   

3 
Fournir un traitement de produit chimique pour 
dissoudre les dépôts sur les tuyaux ou crépines  

FF   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris chaine et 
cadenas  

U   

5 
Démolition et évacuation des gravas du mur de clôture 
existant et la dalle de sol  

FF   

6 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en béton dosé 
à 350 Kg/m3 sur une épaisseur de 15 cm 

FF   

7 
Fouille et construction d'un puit perdu d'infiltration des 
eaux usées profond de 2m et un diamètre de 1m y 
compris une dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

8 
Construction d'un canal d'évacuation des eaux usées sur 
8m, couvert d'une dalle en béton armé et muni de 2 
regards de maintenance (voir plan) 

FF   

9 

Construction d'un mur de clôture de (5,00x3,50x1,50) 
en parpaing creuses pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes suggestions.  

FF   

10 Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de clôture m2   

11 Peinture à huile sur l'intérieur du mur de clôture  m2   

    

                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                    

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 
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2.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de ABOCAR AMAR dans 

la commune de Goundam du cercle de Goundam.  

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE ABOCAR AMAR DE GOUNDAM 

 Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine 

  

N° Désignations des travaux U 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démolition de la dalle de sol existante  FF   

3 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 sur 
une épaisseur de 15 cm 

FF   

4 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 
2m et un diamètre de 1m y compris une 
dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

5 

Construction d'un canal d'évacuation des 
eaux usées sur 8m, couvert d'une dalle 
en béton armé et muni de 2 regards de 
maintenance (voir plan) 

FF   

6 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses 
pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 
creuses (1,65 m x 1,5m) y compris 
enduit taloché et toutes suggestions.  

FF   

7 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur 
de clôture 

m2   

8 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2   

    
                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 
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2.3. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école M’BOUNA dans la 

commune de M'Bouna du cercle de Goundam. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE M'BOUNA 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U 
Prix 

unitaire 
chiffre 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démontage et remise des équipements FF   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées (Faire un 
Soufflage/Developpement) 

FF   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris toutes 
sujétions  

U   

5 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant de la dalle de sol et du regard 

FF   

6 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en 
béton dosé à 350 Kg/m3 sur une épaisseur de 
15 cm 

FF   

7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et 
un diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton 
armé et muni de 2 regards de maintenance 
(voir plan) 

FF   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2   
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                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

I.3. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°3 : 

3) Construction d'un (01) bloc de latrine à deux (02) cabines améliorées pour les filles 

de l'école de TONKA I, de réhabilitation de trois (03) salles de classe et la fourniture des 

mobiliers scolaires de l'école de TONDIGAME dans la commune de TONKA du cercle de 

Goundam. 

3.1. Construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école de 

TONKA I dans la commune de Tonka du cercle de Goundam. 

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE L’ECOLE DE TONKA I 

N˚ Désignation des travaux Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

I TERRASSEMENT     
  
  

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2   

1,2 Fouilles en pleine masse m3   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3   

1,4 Evacuation du déblai m3   

1,5 Remblais d'apport compacté m3   

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3   
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2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3   

III Béton Maçonnerie en Elévation         

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3   

IV Couverture         

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml   

V Menuiserie         

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U   

VI Plomberie et sanitaire         

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U   

6,5 F/P receveur de douche U   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-cube pour fosse, etc…) 

Ens   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U   

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2   

VIII Peinture         

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2   
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                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

3.2. Réhabilitation de trois (03) salle de classe de l'école de TONDIGAME dans la 

commune de Tonka du cercle de Goundam. 

 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRE DE LA REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE 

 
BLOC TROIS SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION Unité 
Prix unitaire 

en chiffres 
Prix unitaire en lettres 

I FONDATION         

1.1 

Déblai du sable de la façade 
principale sur une longueur de 
20 m, une largeur de 3 m et une 
épaisseur de 0.2m   

m3   

1.2 
Décapage de la chape dégradée 
existante au niveau des salles de 
classe et de la terrasse 

m2   

1.3 

Béton de forme légèrement 
armé, dosé à 300Kg/m3 
épaisseur 10cm y compris chape 
incorporée avec boucharde. Le 
dallage est fait par maille en 
respectant les joints de dilatation 
pour éviter les fissures. 

m3   

1.4 

Enduit du soubassement dosé à 
350kg/m3 sur quelques parties 
dégradées  

FF   

1.5 

Construction d'une plateforme 
en beton de dimension 
(7x1x0.2)m tout le long du 
tableau pour permettre aux 
élèves de monter là-dessus afin 
d'atteindre le tableau 

m3   

1.6 

Exécution d'un rampe d'accès 
pour les personnes en situation 
d'Handicap en gros béton dosé à 
300Kg/m3 avec les garde-corps 
des deux côtés en face de la 
première classe  (pente 7%) 

m3   
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II Couverture         

2.1 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture 
des salles de classe et de  la 
terrasse 

ml   

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 
Réparation d'une porte un 
crochet U 

 
 

3.2 
Réparation d'une fenêtre un 
crochet U 

  

3.3 F/P de calle battant  U   

IV PEINTURE         

4.1 

Traitement et réparation des 
fissures intérieures et 
extérieures avec du ciment blanc 
avant l'exécution de la peinture 

FF   

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur  m2   

4.3 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Exterieur  m2   

4.4 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur le faux plafond m2   

4.5 
Fourniture et pose peinture à 
huile sur menuiseries 
métalliques m2   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2   

    
                                                                            Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Le soumissionnaire  

                                                                                                       Signature 

3.3. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de 

TONDIGAME dans la commune de Tonka du cercle de Goundam. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENT EN 
MOBILIERS SCOLAIRES DE L’ECOLE DE TONDIGAME 

N° DESIGNATION Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Table banc pour élèves  U  
  

  

2 Bureau du maître U  
  

  



 

 65 

3 Chaise pour maître U  
  

  

4 Male métallique U   
                                                                     Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                                              Signature 

I.4. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°4 : 

4) Construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à deux (02) cabines, de 

réhabilitation de neuf (09) salles de classe, d'un point (01) point d'eau (forage PMH) et 

la fourniture des mobiliers scolaires des écoles AMADOU H. MAIGA, de SANFATOU, de 

ALMOUBACHAR et de TAGAMINTY dans les communes de Rharous et de Banikane du 

cercle de Gourma Rharous. 

4.1. Construction d'un bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

d’AMADOU H MAIGA dans la commune de Rharous. 

CADRE DE BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 

LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINES DE L’ECOLE DE AMADOU H MAIGA 
 

N˚ Désignation des travaux Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en lettres 

I TERRASSEMENT     
  
  

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2   

1,2 Fouilles en pleine masse m3   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3   

1,4 Evacuation du déblai m3   

1,5 Remblais d'apport compacté m3   

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3   
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2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3   

III Béton Maçonnerie en Elévation         

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3   

IV Couverture         

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml   

V Menuiserie         

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U   

VI Plomberie et sanitaire         

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U   

6,5 F/P receveur de douche U   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-cube pour fosse, etc…) 

Ens   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U   

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

  

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2   

VIII Peinture         

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2   
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                                                                       Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

4.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de SANFATOU dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES  DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DJIRIBIBI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U 
Prix 

unitaire en 
chiffre 

Prix unitaire en 
lettre  

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démontage et remise des équipements FF   

3 
Désinfection et nettoyage du puits (y compris 
curage) 

FF   

4 Traitement de l'eau par chloration  FF   

5 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris toutes 
sujétions 

U   

6 
Fourniture et pose du couvercle à double 
ouverture (dim. 0.45x0.45m) aisée à soulever 
avec crochet et cadenas 

Forfait   

7 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant, de la margelle dégradée et du 
canal d'évacuation  

FF   

8 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en 
béton dosé à 350 Kg/m3 

FF   

9 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et 
un diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

10 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton 
armé et muni de 2 regards de maintenance 
(voir plan) 

FF   
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11 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF   

12 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2   

13 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2   

    

                                                                           Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

4.3. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de SANFATOU dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous 

 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRE DE LA REHABILITATION D’UN BLOC TROIS 
SALLES DE CLASSE DUR 

SANFATOU 

N° DESIGNATION UNITE 
Prix 

unitaire 
en chiffre 

Prix unitaire en lettre  

I FONDATION         

1.1 

Enduit ciment du soubassement 
dosé à 350kg/m3 sur les côtés 
latéraux et une partie du côté 
postérieure 

FF   

1.2 
Décapage et dégagement de la 
couche de chape dégradées dans 
toutes les classes et terrasse  

m²   

1.3 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y 
compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures. 

m3   

1.4 

Exécution d'une rampe d'accès pour 
les personnes en situation 
d'Handicap en gros béton dosé à 
300Kg/m3 avec les garde-corps des 
deux cotés en face de la classe ou le 
perrons d'accès est démoli  (pente 
7%) 

m3   
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II Couverture         

2.1 
Remplacement des feuilles de 
contreplaqué endommagé  

m2    

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml    

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 Réparation d'une porte un crochet U    

3.2 Réparation d'une fenêtre un crochet U    

3.3 F/P de calle battant  U    

IV PEINTURE         

4.1 traitement et colmatage des fissures 
intérieures et extérieures FF  

 
 

4.2 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur mur Interieur m2  

 
 

4.3 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur mur Exterieur m2  

 
 

4.4 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur le faux plafond m2  

 
 

4.5 Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2  

 
 

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2    

    
                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

4.4. Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de ALMOUBACHAR dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDERAU DES PRIX UNITAIRE  DE LA REHABLITATION DE L’ECOLE DE 
ALMOUBACHAR ALGABASS BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN SEMI DUR 

N° DESIGNATION Unité 
Prix 

unitaire en 
chiffre  

Prix unitaire en lettre 

I FONDATION         
1.1 Fouille sur les côtés latéraux et 

posterieur  profondeur 0,40 sur 
37,3m 

m3   

1.2 Maçonnerie agglos pleins de 
0,4x0,2x0,2 pour protéger le 

m²   
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soubassement de l'Ecole (façade 
postérieure et les deux façade 
latérales) 

1.3 Beton Armé en épingle fer8 et 
fer6 sur le soubassement de 
protection 

m3   

1.4 Décapage de la couche de chape 
dégradé des salles de classe et 
terrasse 

m2   

1.5 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm 
y compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures. 

m3   

1.6 

Colmatage des fissures niveau 
soubassement, murs extérieurs et 
intérieurs 

FF   

II Couverture      

2.1 
Révision de toute les toitures  y 
compris toutes sujétions des 
salles de classes et terrasse 

FF   

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture 
des salles de classe et de  la 
terrasse 

ml   

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 
Réparation d'une porte un 
crochet U 

 
 

3.2 
Réparation d'une fenêtre un 
crochet U 

  

IV PEINTURE      

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2   

4.3 Fourniture et pose de peinture 
tyrolienne sur mur Exterieur m2   

4.5 Fourniture et pose peinture à 
huile sur menuiseries métalliques m2   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2   

   

                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 
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4.5. Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de TONDIGAMETY dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRE DE LA REHABILITATION D’UN BLOC TROIS 
SALLES DE CLASSE DUR 

DE L’ECOLE DE TAGAMINTY 

N° DESIGNATION UNITE 
Prix 

unitaire en 
chiffre 

Prix unitaire en lettre  

I FONDATION         

1.1 
Décapage et dégagement de la 
couche de chape dégradées dans 
toutes les classes et terrasse  

m²   

1.2 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm 
y compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures. 

m3   

1.3 
Raccordement du soubassement au 
niveau des cotés latéraux et 
posterieur 

FF   

II Couverture         

2.1 
Remplacement des feuilles de 
contreplaqué dégradé à l'intérieur 
des classes 

m2   

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml   

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 
Réparation des portes avec F/P de 
crochet et vachette U 

  

3.2 Réparation des fenêtres avec F/P 
de crochet 

U   

3.3 F/P de calle battant  U   

IV PEINTURE         

4.1 

Colmatage des fissures intérieures 
et raccordement au niveau de la 
fenêtre d'une classe avant 
l'exécution de la peinture 

FF   

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2   
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4.3 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Exterieur m2   

4.4 
Fourniture et pose de peinture 
FOM sur les nouvelles feuilles de 
contreplaqué m2   

4.5 Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2   

    
                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

4.6. Fourniture de tables bancs, bureau +chaise maître des écoles SANFATOU et de 
TAGAMETY dans les communes de Banikane et de Rharous.  
 
 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENT EN 
MOBILIERS SCOLAIRES DES ECOLES DE SANFATOU, de ALMOUBACHAR et de 

TAGAMETY 

N° DESIGNATION Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Table banc pour élèves  U  
  

  

2 Bureau du maître U  
  

  

3 Chaise pour maître U  
  

  
4 Male métallique U   

                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

 

I.5. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°5 : 

5. Réhabilitation de trois (03) salles de classe, de réhabilitation de points d'eau (forages) 

et la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de FARAN BAKAYE et de 

GOUNGOUBERI 
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5.1. Réhabilitation de d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de GOUNGOUBERI 

dans la commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES  TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE GOUNGOUBERI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux Unité 

 Prix 
unitaire 
en 
chiffre 

Prix unitaire en lettre 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 
Démontage et remise des 
équipements 

FF   

3 

Nettoyage et déboucher les tuyaux 
ou les crépines éventuellement 
colmatées (Faire un 
Soufflage/Developpement) 

FF   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y 
compris toutes sujétions 

U   

5 

Démolition et évacuation des gravas 
du mur de clôture existant et la dalle 
de sol et évacuation du sable autour 
du forage   

FF   

6 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 
sur une épaisseur de 15 cm 

FF   

7 

Fouille et construction d'un puit 
perdu d'infiltration des eaux usées 
profond de 2m et un diamètre de 1m 
y compris une dalle de couverture de 
8cm d'épaisseur  

FF   

8 

Construction d'un canal 
d'évacuation des eaux usées sur 8m, 
couvert d'une dalle en béton armé et 
muni de 2 regards de maintenance 
(voir plan) 

FF   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing 
creuses pour protection de la pompe 
avec 2 chicanes en briques en 
parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et 
toutes suggestions.  

FF    

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du 
mur de clôture 

m2    

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du 
mur de clôture  

m2    
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                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

5.2. Réhabilitation de trois (03) salle de classes de l'école de FARAN BAKAYE dans la 

commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BLOC 
TROIS SALLES DE CLASSE SEMI-DUR 

DE L’ECOLE DE FARAN BAKAYE  2eme CYCLE 

N° DESIGNATION UNITE 
 Prix 

unitaire en 
chiffre 

Prix unitaire en lettre 

I FONDATION         
1.1 Fouille sur les côtés latéraux et 

posterieur  profondeur 0,40 sur 
42,7m 

m3    

1.2 Maçonnerie agglos pleins de 
0,4x0,2x0,2 pour protéger le 
soubassement de l'Ecole (façade 
posterieur et les deux façade 
latérales) 

m²    

1.3 Beton Armé en épingle fer8 et fer6 
sur le soubassement de protection 

m3    

1.4 Décapage de la couche de chape au 
niveau des salles de classe et 
terrasse 

m2    

1.5 Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm 
y compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures 

m3    

1.6 Enduit de ciment du soubassement 
cotés latéraux et postérieures  

FF    

II ELEVATION         

2.1 
Démolition de l'ancien enduit 
exterieur et quelques parties à 
l'intérieur des classes 

m2    

2.2 
Mise en œuvre d'une couche en  
enduit de Banco sur mur exterieur 
et une partie de l'interieur  

m2    
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2.2 
Mise en œuvre d'une couche en 
enduit de ciment sur mur exterieur 
et une partie de l'intérieur 

m2    

2.3 
Colmatage des fissures interieur  y 
compris toutes sujétion 

FF    

III Couverture         

3.1 
Révision de la toiture y compris 
toutes sujétions 

FF    

3.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml    

3.3 
F/P de gouttière en PVC de 
diamètre 100 y compris toutes 
sujétions  

ml    

IV MENUISERIES METALLIQUES         

4.1 
Réparation des portes y compris 
toutes sujétions U 

 
  

4.2 
Réparation des fenêtres y compris 
toutes sujétions U 

  
 

4.3 F/P de calle battant  U    

V PEINTURE         

5.1 
Colmatage des fissures intérieures 
avec du ciment blanc avant 
l'exécution de la peinture FF    

5.2 
Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2    

5.3 
Fourniture et pose de peinture 
tyrolienne sur le mur exterieur y 
compris toutes sujétions  m2 

 

  

5.4 
Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2    

5.5 Ardoisine sur Tableaux muraux m2    

    
                                                                       Fait à : …………, le ……/…………/…………. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

5.3. Réhabilitation de d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de FARAN BAKAYE 

dans la commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES  DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE FARAN BAKAYE 2e C 
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 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux Unité 
Prix 

unitaire 
en chiffre 

Prix unitaire en 
lettre   

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démontage et remise des équipements FF   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées (Faire 
un Soufflage/Developpement) 

FF   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris 
toutes sujétions  

U   

5 
Démolition et évacuation des gravas du 
mur de clôture existant et la dalle de sol et 
évacuation du sable autour du forage 

FF   

6 
Reprise complète de la dalle anti bourbier 
en béton dosé à 350 Kg/m3 sur une 
épaisseur de 15 cm 

FF   

7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m 
et un diamètre de 1m y compris une dalle 
de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des 
eaux usées sur 8m, couvert d'une dalle en 
béton armé et muni de 2 regards de 
maintenance (voir plan) 

FF   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m 
x 1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2   

    

                                                                  Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 
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5.4. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de FARAN 

BAKAYE dans la commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENT EN 
MOBILIERS SCOLAIRES DE L’ECOLE DE TONDIGAME FARAN BAKAYE 

N° DESIGNATION Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Table banc pour élèves  U  
  

  

2 Bureau du maître U  
  

  

3 Chaise pour maître U  
  

  
4 Male métallique U   

                                                                                 Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

I.6. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°6 : 

6) Réhabilitation de trois (03) de salles de classe, réhabilitation de deux (02) points 

d'eau (forages PMH) et la fourniture de mobiliers scolaires des écoles de DANGOUMA et 

de DJIRIBIBI dans la commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

6.1. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de DJIRIBIBI dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DJIRIBIBI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U 
Prix unitaire 

en chiffres 
Prix unitaire en 

lettres 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démontage et remise des équipements FF   

3 
Désinfection et nettoyage du puits (y compris 
curage) 

FF   

4 Traitement de l'eau par chloration  FF   

5 
F/P de pompe India Mark II y compris toutes 
sujétions  

U   

6 
Fourniture et pose du couvercle à double 
ouverture (dim. 0.45x0.45m) aisée à soulever 
avec crochet et cadenas 

FF   
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7 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant, de la margelle dégradée et du 
canal d'évacuation  

FF   

8 
Reprise complète de la margelle et la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 

FF   

9 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et un 
diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

10 
Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton armé 
et muni de 2 regards de maintenance (voir plan) 

FF   

11 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF   

12 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2   

13 Peinture à huile sur l'intérieur du mur de clôture  m2   

    

                                                                        Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

6.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de DANGOUMA dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DANGOUMA 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U 
Prix unitaire 

en chiffres 
Prix unitaire en 

lettres 

1 Installation et repli de chantier FF   

2 Démontage et remise des équipements FF   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées 
(Faire un Soufflage/Developpement) 

FF   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris 
toutes sujétions 

U   
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5 
Démolition et évacuation des gravas du 
mur de clôture existant et la dalle de sol  

FF   

6 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 sur 
une épaisseur de 15 cm 

FF   

7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 
2m et un diamètre de 1m y compris une 
dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des 
eaux usées sur 8m, couvert d'une dalle en 
béton armé et muni de 2 regards de 
maintenance (voir plan) 

FF   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses 
pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 
creuses (1,65 m x 1,5m) y compris enduit 
taloché et toutes suggestions.  

FF   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur 
de clôture 

m2   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2   

    

                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

6.3. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de DANGOUMA dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE RHABILITATION DES SALLES 
DE L’ECOLE DE DANGOUMA  1ER CYCLE 

BLOC TROIS SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE 
Prix unitaire en 

chiffres 
Prix unitaire en 

lettres 

I FONDATION         

1.1 
Enduit ciment du soubassement dosé à 
350kg/m3 sur les côtés latéraux et une 
partie du côté postérieure 

FF   

1.2 

 Démolition du perron d'accès de la 
première classe pour permettre la 
réalisation de la rampe d'accès pour 
personne en situation d'handicap 

FF   
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1.3 

Exécution d'une rampe d'accès pour 
les personnes en situation d'Handicap 
(1m20 de large) en gros béton dosé à 
300Kg/m3 avec les garde-corps des 
deux côtés et exécution d'un perron 
d'accès de 1m20 de large (pente 7%) 

m3   

1.4 
Décapage et dégagement de la couche 
de chape dégradées dans toutes les 
classes et terrasse  

m²   

1.5 

Béton de forme légèrement armé, dosé 
à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris 
chape incorporée avec boucharde. Le 
dallage est fait par maille en respectant 
les joints de dilatation pour éviter les 
fissures. 

m3   

II COUVERTURE   

2.1 
Deposé des faux plafond dans les deux 
classes 

m²   

2.2 
F/P des faux plafond dans les trois 
classes y compris toutes sujétions 

m²   

2.3 
F/P des moustiquaires dont les cadres 
seront en cornières 

U   

2.4 
Révision de toute les toitures  y 
compris toutes sujétions des salles de 
classes et terrasse 

FF   

2.5 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les tôles 
et l'acrotère sur la toiture des salles de 
classe et de  la terrasse 

ml   

III Enduits et revêtements   

3.1 

Traitement et raccordement des 
fissures sur les murs intérieurs et 
extérieurs 

FF   

3.2 

Reprise des enduits décoratifs décollés 
a la façade postérieure et latéral ,pour 
les bancs en beton dans le couloir, les 
raccordements des allèges des 
ouvertures sur la terrasse 

FF   

3.3 

Enduit des bancs en beton sur la 
terrasse et raccordement des enduits 
décollés de la terrasse dosé a 
350kg/m3 

m²   

IV Menuiserie 

4.1 Réparation des fenêtres pleines  U   

4.2 
Réparation de deux portes pleines 
1,2x2,2  

u   
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4.3 
F/P des cadenas marque vachettes( 
qualité superieur) 

U   

4.4 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries  

U   

V Peinture         

5.1 

Brossage des anciennes peinture sur 
les murs extérieurs et intérieurs sur 
murs , dans ce couloirs  avant de faire 
la nouvelles peinture 

m²   

5.2 
Peinture de Type FOM sur murs 
intérieurs y compris la peinture de 
décoration  

m2 
 

 

5.3 
Peinture de type FOM  sur murs 
extérieurs et couloir avec la décoration 

m2 
 

 

5.4 
Peinture à huile sur les menuiseries 
métalliques 

m2 
 

 

5.5 
Peinture Ardoisine sur Tableaux 
muraux 

m2   

    

                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

6.4. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de 

DANGOUMA dans la commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENT EN 
MOBILIERS SCOLAIRES DE L’ECOLE DE DANGOUMA 

N° DESIGNATION Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Table banc pour élèves  U  
  

  

2 Bureau du maître U  
  

  

3 Chaise pour maître U  
  

  
4 Male métallique U   

                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 
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I.7. CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX LOT N°7 : 

7) Réhabilitation six (06) salles de classe et la fourniture des mobiliers scolaires des 

écoles de BAMBARA MAOUDE « A » et BAMBARA MAOUDE « B » dans la commune de 

Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

7.1. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de BAMBARA MAOUDE « A » 

dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE  REHABILITATION DES 
SALLES DE CLASSE ECOLE DE BAMBARA MAOUDE « A » 2eme CYCLE A BLOC TROIS SALLES 

DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE 
Prix unitaire en 

chiffres 
Prix unitaire en 

lettres 

I Fondation         

1.1 

 Démolition et reprise des deux  
perrons d'accès (beton, chape 
bouchardée, enduits  et fourniture + 
scellement des cornières aux 
bordures des marches) 

FF   

1.2 Réhabilitation de la  rampe d'accès  FF   

1.3 
Décapage des chape dans toutes les 
classes et terrasse  

m²   

1.4 
Exécution du beton de forme armé 
en fer6 dose 300kg/m3 dans les 
classe et terrasse 

m3   

1.5 
Exécution des chapes bouchardées 
dose 300kg/m3 dans les classe et 
terrasse 

m²   

II Maçonnerie Mur en élévation.         

2.1 
Maçonnerie en brique pleine de 
15x40x20 pour les deux cotés 
latéraux de l'acrotère de l'école 

m3   

III COUVERTURE         

3.1 
Démolition des faux plafond dans 
les trois  classes 

m²   

3.2 
F/P des faux plafond dans les trois 
classes 

m²   

3.3 
F/P des moustiquaires dont les 
cadres seront en cornières 

u   

3.4 
F/P des feuilles  de tôles des parties 
dégradées sur le toit de l'école 

m²   
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3.5 
Révision de toute les toitures  y 
compris toutes sujétions des salles 
de classes et terrasse 

FF   

3.6 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère tout au long de la 
toiture sur la toiture de la terrasse  

ml   

IV Enduits et revêtements   

4.1 

Ciment blanc pour  correction des 
fissures superficielles 

kg   

4.2 

Traitement et raccordement des 
fissures sur les murs intérieurs et 
extérieurs   

FF   

4.3 
Raccordements des allèges des 
ouvertures 

m²   

4.4 Réhabilitation des tableaux noirs m²   

V Menuiserie     
    

5.1 
Réparation des fenêtres  persiennée 
(1.20x1.20) 

U   

5.2 
F/P des crochets sur 09 fenêtres  y 
compris toutes sujétions 

U   

5.3 
Réparation des 3 portes y compris 
toutes sujétions  

u   

5.4 
F/P des cadenas marque vachettes( 
qualité superieur) 

U   

5.5 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries  

U   

VI Peinture         

6.1 

Brossage des anciennes peinture 
sur les murs extérieurs et intérieurs 
sur murs , dans les couloirs  avant 
de faire la nouvelles peinture 

m²  

 

6.2 
Peinture de Type FOM sur murs 
intérieurs y compris la peinture de 
décoration  

m2  
 

6.3 
Peinture de type FOM sur les faux 
plafond  

m2  
 

6.4 
Peinture de type FOM  sur murs 
extérieurs et couloir avec la 
décoration 

m2  
 

6.5 
Peinture à huile sur les menuiseries 
métalliques 

m2  
 

6.6 
Peinture Ardoisine sur Tableaux 
muraux 

m2  
 

   

                                                                     Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
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Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

7.2. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de BAMBARA MAOUDE « B » 

dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

 

CADRES DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES 
SALLES DE CLASSE ECOLE DE BAMBARA MAOUDE « B » 2eme CYCLE A BLOC TROIS SALLES 

DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE 
Prix unitaire en 

chiffres 
Prix unitaire en 

lettres 

I Fondation         

1.1 
Colmatage des chapes des 
trois(03)salles de classe 

FF   

1.2 Réhabilitation de la  rampe d'accès  FF   

1.3 
Décapage des chape dans toutes les 
classes et terrasse  

m²   

1.4 
Exécution du beton de forme armé 
en fer6 dose 300kg/m3 dans les 
classe et terrasse 

m3   

1.5 
Exécution des chapes bouchardées 
dose 300kg/m3 dans les classe et 
terrasse 

m²   

II Maçonnerie Mur en élévation.         

2.1 
Correction de  toutes les fissures 
sur murs intérieurs et extérieurs de 
l'ouvrage (écoles) 

FF   

III COUVERTURE         

3.1 
Démolition des faux plafond dans 
les trois  salles classes 

m²   

3.2 
F/P des faux plafond de la classe de 
la 7AB y compris toutes sujétions 

m²   

3.3 
F/P des faux plafond de la 8eme AB 
et 9eme AB sans changer les 
chevrons 

m²   

3.4 

F/P des moustiquaires au niveau 
des claustras sur la façade 
postérieure dont les cadres seront 
en cornières 

U   
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3.5 

F/P des impostes plus 
moustiquaires sur la façade 
principale sous la véranda  
dimension 0,3mx1,2m 

U   

3.6 

F/P des feuilles  de tôles 7,2KG sur 
la partie ouverte et changer les 
tôles trouée de la terrasse y 
compris toutes sujétions 

FF   

3.7 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère tout au long de la 
toiture de la terrasse 

ml   

IV Enduits et revêtements   

4.1 

Ciment blanc pour  correction des 
fissures superficielles 

kg   

4.2 

Traitement et raccordement des 
fissures sur les murs intérieurs, 
extérieurs et au niveau du 
soubassement 

FF   

4.3 
Raccordements des allèges des 
ouvertures 

m²   

4.4 

Réhabilitation des tableaux 
noirs(correction des fissures et 
autres) de (5,35mx1m)x3 

m²  
 

V Menuiserie     
    

5.1 
Réparation des fenêtres  persiennée 
1,20 X 1,20 

U   

5.2 
F/P des crochets sur 01 fenêtres  y 
compris toutes sujétions 

U   

5.3 
Réparation des 02 portes y compris 
toutes sujétions 

U   

5.4 
F/P des cadenas marque vachettes( 
qualité superieur) 

U   

5.5 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries 

U   

VI Peinture         

6.1 

Brossage des anciennes peinture 
sur les murs extérieurs et intérieurs  
, dans les couloirs  avant de faire la 
nouvelles peinture 

m²  

 

6.2 
Peinture de Type FOM sur murs 
intérieurs y compris la peinture de 
décoration 

m2  
 

6.3 
Peinture de type FOM  sur murs 
extérieurs et couloir avec la 
décoration 

m2  
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6.4 
Peinture à huile sur les menuiseries 
métalliques 

m2  
 

6.5 
Peinture Ardoisine sur Tableaux 
muraux 

m2  
 

   

 

 

7.3. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître des écoles de 

BAMBARA MAOUDE « A » et « B » dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de 

Gourma Rharous. 

CADRE DE BORDERAUX DE PRIX UNITAIRES DES EQUIPEMENT EN 
MOBILIERS SCOLAIRES DES ECOLES BAMBARA MAOUDE « A » et BAMBARA 

MAOUDE  « B » 

N° DESIGNATION Unité 

Prix 
unitaire 

en 
chiffres 

Prix unitaire en 
lettres 

1 Table banc pour élèves  U  
  

  

2 Bureau du maître U  
  

  

3 Chaise pour maître U  
  

  
4 Male métallique U   

                                                                             Fait à : …………, le ……/…………/…………. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                                                                            Signature 

 

II.1. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°1 : 

1) Travaux de construction de trois (03) blocs de latrines améliorées à deux (02) 

cabines des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de ALBAKARY ALLIMUM et de ABOCAR AMAR 

dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 

1.1. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

de IBRAHIMA S TOURE dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 

CADRE DE QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE 
AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE IBRAHIMA S TOURE 
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N˚ Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

I TERRASSEMENT         

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2 26,07   

1,2 Fouilles en pleine masse m3 12,42   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3 5,3   

1,4 Evacuation du déblai m3 17,72   

1,5 Remblais d'apport compacté m3 2,19   

  Sous Total I        

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3 0,72   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3 0,19   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3 0,61   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2 26,22   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2 6,24   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3 0,62   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3 5,30   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3 1,62   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3 1,00   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3 0,75   

  Sous total II       

III Béton Maçonnerie en Elévation       

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2 51,85   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3 8,23   

  Sous total III       

IV Couverture       

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2 15,81   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml 24,24   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml 23,2   

  Sous total IV       

V Menuiserie       

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U 2   
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5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml 12,4   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U 2   

  Sous total V       

VI Plomberie et sanitaire       

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens 1   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U 2   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U 2   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U 2   

6,5 F/P receveur de douche U 2   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U 2   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-caune pour fosse, etc…) 

Ens 1   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U 2   

  Sous total VI                  

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

53,26   

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

59,99   

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2 18,00   

  Sous Total VII       

VIII Peinture       

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2 42,94   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2 113,25   

  Sous total VII       

  TOTAL GENERAL TTC                 
 Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………................................Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

1.2. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

de ALBAKARY ALLIMAM dans la commune de Goundam du cercle de Goundam 

 

CARDRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE ALBAKARY ALLIMAM 
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N˚ Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

I TERRASSEMENT         

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2 26,07   

1,2 Fouilles en pleine masse m3 12,42   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3 5,3   

1,4 Evacuation du déblai m3 17,72   

1,5 Remblais d'apport compacté m3 2,19   

  Sous Total I        

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3 0,72   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3 0,19   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3 0,61   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2 26,22   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2 6,24   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3 0,62   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3 5,30   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3 1,62   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3 1,00   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3 0,75   

  Sous total II       

III Béton Maçonnerie en Elévation       

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2 51,85   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3 8,23   

  Sous total III       

IV Couverture       

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2 15,81   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml 24,24   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml 23,2   

  Sous total IV       

V Menuiserie       

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U 2   
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5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml 12,4   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U 2   

  Sous total V       

VI Plomberie et sanitaire       

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens 1   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U 2   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U 2   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U 2   

6,5 F/P receveur de douche U 2   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U 2   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-caune pour fosse, etc…) 

Ens 1   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U 2   

  Sous total VI                  

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

53,26   

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

59,99   

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2 18,00   

  Sous Total VII       

VIII Peinture       

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2 42,94   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2 113,25   

  Sous total VII       

  TOTAL GENERAL TTC                 
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………................................Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

 

1.3. Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

de ABOCAR AMAR dans la commune de Goundam du cercle de Goundam. 
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CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE ABOCAR AMAR 

N˚ Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

I TERRASSEMENT         

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2 26,07   

1,2 Fouilles en pleine masse m3 12,42   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3 5,3   

1,4 Evacuation du déblai m3 17,72   

1,5 Remblais d'apport compacté m3 2,19   

  Sous Total I        

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3 0,72   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3 0,19   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3 0,61   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2 26,22   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2 6,24   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3 0,62   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3 5,30   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3 1,62   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3 1,00   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3 0,75   

  Sous total II       

III Béton Maçonnerie en Elévation       

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2 51,85   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3 8,23   

  Sous total III       

IV Couverture       

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2 15,81   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml 24,24   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml 23,2   

  Sous total IV       

V Menuiserie       
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5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U 2   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml 12,4   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U 2   

  Sous total V       

VI Plomberie et sanitaire       

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens 1   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U 2   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U 2   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U 2   

6,5 F/P receveur de douche U 2   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U 2   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-caune pour fosse, etc…) 

Ens 1   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U 2   

  Sous total VI                  

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

53,26   

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

59,99   

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2 18,00   

  Sous Total VII       

VIII Peinture       

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2 42,94   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2 113,25   

  Sous total VII       

  TOTAL GENERAL TTC                 
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………................................Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 
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Récapitulatif des travaux Lot N°1 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à 
deux (02) cabines de l'école de ABOCAR AMAR dans la 
commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 

Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à 
deux (02) cabines de l'école de ALBAKARY ALLIMAM 
dans la commune de Goundam du cercle de Goundam 

 

Construction d'un (01) bloc de latrines améliorées à 
deux (02) cabines de l'école de ABOCAR AMAR dans la 
commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 

TOTAL GENERAL TTC LOT 1                            

               Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

II.2. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°2 : 

2) Réhabilitation de trois (03) points d’eau (forages PMH) des écoles de IBRAHIMA S. 

TOURE, de ABOCAR AMAR et de M'BOUNA dans le cercle de Goundam des communes de 

Goundam et de M'Bouna. 

2.1. Réhabilitation d'un point d'eau (forage PMH) de l'école de IBRAHIMA S TOURE de la 

commune de Goundam du cercle de Goundam. 

 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE IBRAHIM S TOURE DE GOUNDAM 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   
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2 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les crépines 
éventuellement colmatées (Faire un 
Soufflage/Developpement) 

FF 1   

3 
Fournir un traitement de produit chimique pour 
dissoudre les dépôts sur les tuyaux ou crépines  

FF 1   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris chaine et 
cadenas  

U 1   

5 
Démolition et évacuation des gravas du mur de clôture 
existant et la dalle de sol  

FF 1   

6 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en béton dosé 
à 350 Kg/m3 sur une épaisseur de 15 cm 

FF 1   

7 
Fouille et construction d'un puit perdu d'infiltration des 
eaux usées profond de 2m et un diamètre de 1m y 
compris une dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

8 
Construction d'un canal d'évacuation des eaux usées sur 
8m, couvert d'une dalle en béton armé et muni de 2 
regards de maintenance (voir plan) 

FF 1   

9 

Construction d'un mur de clôture de (5,00x3,50x1,50) en 
parpaing creuses pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes suggestions.  

FF 1   

10 Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de clôture m2 24   

11 Peinture à huile sur l'intérieur du mur de clôture  m2 24   

  Total         

  Total général TTC des travaux    

 Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………................................Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

2.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de ABOCAR AMAR dans 

la commune de Goundam du cercle de Goundam.  

 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE ABOCAR AMAR DE GOUNDAM 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 
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N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   

2 Démolition de la dalle de sol existante  FF 1   

3 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 
sur une épaisseur de 15 cm 

FF 1   

4 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 
2m et un diamètre de 1m y compris une 
dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

5 

Construction d'un canal d'évacuation 
des eaux usées sur 8m, couvert d'une 
dalle en béton armé et muni de 2 
regards de maintenance (voir plan) 

FF 1   

6 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses 
pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 
creuses (1,65 m x 1,5m) y compris 
enduit taloché et toutes suggestions.  

FF 1   

7 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur 
de clôture 

m2 24   

8 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur 
de clôture  

m2 24   

  Total         
  Total général TTC des travaux    

             Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

2.3. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école M’BOUNA dans la 

commune de M'Bouna du cercle de Goundam. 

 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE M'BOUNA 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   
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2 Démontage et remise des équipements FF 1   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées (Faire un 
Soufflage/Developpement) 

FF 1   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris toutes 
sujétions  

U 1   

5 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant de la dalle de sol et du regard 

FF 1   

6 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en 
béton dosé à 350 Kg/m3 sur une épaisseur de 
15 cm 

FF 1   

7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et 
un diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton 
armé et muni de 2 regards de maintenance 
(voir plan) 

FF 1   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF 1   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2 24,15   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2 24,15   

  Total         

  Total général TTC des travaux    

             Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

Récapitulatif des travaux Lot N°2 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Réhabilitation de trois (03) points d’eau (forages PMH) 
des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de ABOCAR AMAR 
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et de M'BOUNA dans le cercle de Goundam des 
communes de Goundam et de M'Bouna. 
Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de 

l'école M’BOUNA dans la commune de M'Bouna du 

cercle de Goundam. 
 

Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de 

l'école M’BOUNA dans la commune de M'Bouna du 

cercle de Goundam. 
 

TOTAL GENERAL TTC LOT 2                            

           Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... Francs 
CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

II.3. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°3 : 

3) Construction d'un (01) bloc de latrine à deux (02) cabines améliorées pour les filles 

de l'école de TONKA I, de réhabilitation de trois (03) salles de classe et la fourniture des 

mobiliers scolaires de l'école de TONDIGAME dans la commune de TONKA du cercle de 

Goundam. 

3.1. Construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école de 

TONKA I dans la commune de Tonka du cercle de Goundam. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE TONKA I 

N˚ Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

I TERRASSEMENT         

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2 26,07   

1,2 Fouilles en pleine masse m3 12,42   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3 5,3   

1,4 Evacuation du déblai m3 17,72   

1,5 Remblais d'apport compacté m3 2,19   

  Sous Total I        

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3 0,72   
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2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3 0,19   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3 0,61   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2 26,22   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2 6,24   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3 0,62   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3 5,30   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3 1,62   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3 1,00   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3 0,75   

  Sous total II       

III Béton Maçonnerie en Elévation       

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2 51,85   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3 8,23   

  Sous total III       

IV Couverture       

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2 15,81   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml 24,24   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml 23,2   

  Sous total IV       

V Menuiserie       

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U 2   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml 12,4   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U 2   

  Sous total V       

VI Plomberie et sanitaire       

6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens 1   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U 2   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U 2   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U 2   

6,5 F/P receveur de douche U 2   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U 2   
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6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-caune pour fosse, etc…) 

Ens 1   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U 2   

  Sous total VI                  

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

53,26   

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

59,99   

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2 18,00   

  Sous Total VII       

VIII Peinture       

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2 42,94   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2 113,25   

  Sous total VII       

  TOTAL GENERAL TTC                 
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

 

3.2. Réhabilitation de trois (03) salle de classe de l'école de TONDIGAME dans la 

commune de Tonka du cercle de Goundam. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE DE TONDIGAME 1ER 
CYCLEBLOC TROIS SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         

1.1 

Déblai du sable de la façade 
principale sur une longueur de 
20 m, une largeur de 3 m et une 
épaisseur de 0.2m   

m3 12   

1.2 
Décapage de la chape dégradée 
existante au niveau des salles de 
classe et de la terrasse 

m2 234,12   
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1.3 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 
10cm y compris chape 
incorporée avec boucharde. Le 
dallage est fait par maille en 
respectant les joints de dilatation 
pour éviter les fissures. 

m3 23,268   

1.4 

Enduit du soubassement dosé à 
350kg/m3 sur quelques parties 
dégradées  

FF 1   

1.5 

Construction d'une plateforme en 
beton de dimension (7x1x0.2)m 
tout le long du tableau pour 
permettre aux élèves de monter 
là-dessus afin d'atteindre le 
tableau 

m3 1,4   

1.6 

Exécution d'un rampe d'accès 
pour les personnes en situation 
d'Handicap en gros béton dosé à 
300Kg/m3 avec les garde-corps 
des deux côtes en face de la 
première classe  (pente 7%) 

m3 1,12   

  Total I  

II Couverture         

2.1 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture 
des salles de classe et de  la 
terrasse 

ml 70,4   

  Total II  

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 
Réparation d'une porte un 
crochet U 

1 
  

3.2 
Réparation d'une fenêtre un 
crochet U 

1  
 

3.3 F/P de calle battant  U 36   

  Total III           

IV PEINTURE         

4.1 

Traitement et réparation des 
fissures intérieures et 
extérieures avec du ciment blanc 
avant l'exécution de la peinture 

FF 1   

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur  m2 252,48   

4.3 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Exterieur  m2 394,51   
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4.4 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur le faux plafond m2 189   

4.5 
Fourniture et pose peinture à 
huile sur menuiseries 
métalliques m2 63,36   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2 25,2   

  Total IV  

  Total General  

  Total Général TTC des trois (03) Salles de Classe  
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

3.3. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de 

TONDIGAME dans la commune de Tonka du cercle de Goundam 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  DES MOBILIERS SCOLAIRES 
DE L’ECOLE DE TONDIGAME 

N° DESIGNATION Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

1 Table banc pour élèves  U 30     

2 Bureau du maître U 3     

3 Chaise pour maître U 3     

4 Male métallique U 3   

Total Général TTC de la fournitures des mobiliers  
           Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

                                       
 

Récapitulatif des travaux Lot N°3 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 
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Construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à 

deux (02) cabines de l'école de TONKA I dans la 

commune de Tonka du cercle de Goundam. 
 

Réhabilitation de trois (03) salle de classe de l'école de 

TONDIGAME dans la commune de Tonka du cercle de 

Goundam. 
 

Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + 

chaise maître de l'école de TONDIGAME dans la 

commune de Tonka du cercle de Goundam 
 

TOTAL GENERAL TTC LOT 3                            

              Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

                                                                            
 

 

 

 

II.4. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°4 : 

4) Construction d'un bloc (01) de latrines améliorées à deux (02) cabines, de 

réhabilitation de neuf (09) salles de classe, d'un point (01) point d'eau (forage PMH) et 

la fourniture des mobiliers scolaires des écoles AMADOU H. MAIGA, de SANFATOU, de 

ALMOUBACHAR et de TAGAMINTY dans les communes de Rharous et de Banikane du 

cercle de Gourma Rharous. 

4.1. Construction d'un bloc de latrines améliorées à deux (02) cabines de l'école 

d’AMADOU H MAIGA dans la commune de Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 
LATRINE AMELIOREE A DEUX (2) CABINE DE HAMADOU H MAIGA 

N˚ Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

I TERRASSEMENT         

1,1 Préparation du terrain - Implantation m2 26,07   
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1,2 Fouilles en pleine masse m3 12,42   

1,3 Fouilles en rigole pour fondation m3 5,3   

1,4 Evacuation du déblai m3 17,72   

1,5 Remblais d'apport compacté m3 2,19   

  Sous Total I        

II Béton Maçonnerie en Fondation         

2,1 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 épaisseur 
5cm 

m3 0,72   

2,2 Béton pour semelles dosé à 350 kg/m3 m3 0,19   

2,3 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau en 
fondation 

m3 0,61   

2,4 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm pour la 
fosse 

m2 26,22   

2,5 
Maçonnerie d'Agglos plein de 15 cm sous le 
mur - rideau 

m2 6,24   

2,6 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Dalle de 
fosse 

m3 0,62   

2,7 
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage 
longrine 

m3 5,30   

2,8 Béton de forme dosé à 250 kg/m3, ép:8cm m3 1,62   

2,9 
Exécution de chape bouchardée dosée à 
250kg/m3 épaisseur 5cm 

m3 1,00   

2,10 
Béton pour perron et rampe (antidérapante ) 
d'accès dosé à 200 kg/m3  

m3 0,75   

  Sous total II       

III Béton Maçonnerie en Elévation       

3,1 
Maçonnerie d'Agglos creux de 15 dosé à 250 
kg/m3 

m2 51,85   

3,2 
B.A dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteaux 
(20 cm), chainage allège mur (10cm) et pour 
couronnement (10 cm) mur rideau 

m3 8,23   

  Sous total III       

IV Couverture       

4,1 
F/P Tôle alu-zinc de 7,2 kg/m2, longueur 
2,90m 

m2 15,81   

4,2 F/P Poutres, et traverses en IPN 100 ml 24,24   

4,3 Cornière 50x50x5 et accessoires  ml 23,2   

  Sous total IV       

V Menuiserie       

5,1 
F/P porte métallique pleine de 1,00 x 2,00 m 
sur cadre métallique en double Z avec targette 
en boule et cadenas 

U 2   

5,2 
F/P de barre d'appui handicapé en tube rond 
fixé à 60 cm du sol de la cabine 

ml 12,4   

5,3 F/P Porte-manteaux mural robe crochets  U 2   

  Sous total V       

VI Plomberie et sanitaire       
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6,1 
Raccordement des appareils sanitaires au 
réseau d'adduction 

Ens 1   

6,2 
F/P chaise à la turque 
dimensions:510*410*190, volume:6L 

U 2   

6,3 F/P lavabo 60 X 48 cm en céramique U 2   

6,4 F/P colonne de douche avec robinet U 2   

6,5 F/P receveur de douche U 2   

6,6 F/P robinet 0.1L/s y compris toutes sujétions U 2   

6,7 
F/P de PVC 100 pour tuyauterie de relais 
appareil sanitaire-fosse (tuyau d'entrée en T, 
pare-caune pour fosse, etc…) 

Ens 1   

6,8 
F/P poubelle en métal pour WC / Toilettes 
Dimensions : H. 24 x Diam. 17 cm, Contenance 
de 3 L. 

U 2   

  Sous total VI                  

VII Enduits         

7,1 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
intérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

53,26   

7,2 
Enduit sur maçonnerie mur en élévation 
extérieur dosé à 300 kg/m3 m2 

59,99   

7,3 Enduit pour agglos intérieur fosse m2 18,00   

  Sous Total VII       

VIII Peinture       

8,1 Peinture à huile appliquée sur menuiserie m2 42,94   

8,2 Enduit FOM sur mur intérieur et extérieur m2 113,25   

  Sous total VII       

  TOTAL GENERAL TTC                 
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

4.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de SANFATOU dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous 

 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DJIRIBIBI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 
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1 Installation et repli de chantier FF 1   

2 Démontage et remise des équipements FF 1   

3 
Désinfection et nettoyage du puits (y compris 
curage) 

FF 1   

4 Traitement de l'eau par chloration  FF 1   

5 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris toutes 
sujétions 

U 1   

6 
Fourniture et pose du couvercle à double 
ouverture (dim. 0.45x0.45m) aisée à soulever 
avec crochet et cadenas 

Forfait 1   

7 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant, de la margelle dégradée et du 
canal d'évacuation  

FF 1   

8 
Reprise complète de la dalle anti bourbier en 
béton dosé à 350 Kg/m3 

FF 1   

9 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et 
un diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

10 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton 
armé et muni de 2 regards de maintenance 
(voir plan) 

FF 1   

11 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF 1   

12 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2 24,15   

13 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2 24,15   

  Total         

  Total général TTC des travaux    

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 
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4.3. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de SANFATOU dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE SANFATOU BLOC DE TROIS 
SALLES DE CLASSE 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         

1.1 
Enduit ciment du soubassement dosé 
à 350kg/m3 sur les côtés latéraux et 
une partie du côté postérieure 

FF 1   

1.2 
Décapage et dégagement de la 
couche de chape dégradées dans 
toutes les classes et terrasse  

m² 239   

1.3 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm y 
compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures. 

m3 24,54   

1.4 

Exécution d'une rampe d'accès pour 
les personnes en situation 
d'Handicap en gros béton dosé à 
300Kg/m3 avec les garde-corps des 
deux côtes en face de la classe ou le 
perrons d'accès est démoli  (pente 
7%) 

m3 1,5   

  Total I        

II Couverture        

2.1 
Remplacement des feuilles de 
contreplaqué endommagé  

m2 15   

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml 70   

  Total II        

III MENUISERIES METALLIQUES        

3.1 Réparation d'une porte un crochet U 1   

3.2 Réparation d'une fenêtre un crochet U 1   

3.3 F/P de calle battant  U 36   

  Total III        

IV PEINTURE         
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4.1 traitement et colmatage des fissures 
intérieures et extérieures FF 1 

 
 

4.2 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur mur Interieur m2 252,48 

 
 

4.3 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur mur Exterieur m2 380,8 

 
 

4.4 Fourniture et pose de peinture FOM 
sur le faux plafond m2 15 

 
 

4.5 Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2 63,36 

 
 

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2 21   

  Total IV        

  Total Général TTC des trois Salles de Classe  
         Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs 
CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

4.4. Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de ALMOUBACHAR dans la 

commune de BANIKANE du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE ALMOUBACHAR ALGABASS 
1ER CYCLE  BLOC TROIS SALLES DE CLASSE EN SEMI DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         
1.1 Fouille sur les côtés latéraux et 

posterieur  profondeur 0,40 sur 
37,3m 

m3 5,968   

1.2 Maçonnerie agglos pleins de 
0,4x0,2x0,2 pour protéger le 
soubassement de l'Ecole (façade 
postérieure et les deux façade 
latérales) 

m² 22,5   

1.3 Beton Armé en épingle fer8 et 
fer6 sur le soubassement de 
protection 

m3 0,746   

1.4 Décapage de la couche de chape 
dégradé des salles de classe et 
terrasse 

m2 112,5   
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1.5 

Béton de forme légèrement 
armé, dosé à 300Kg/m3 
épaisseur 10cm y compris chape 
incorporée avec boucharde. Le 
dallage est fait par maille en 
respectant les joints de dilatation 
pour éviter les fissures. 

m3 20,52   

1.6 

Colmatage des fissures niveau 
soubassement, murs extérieurs 
et intérieurs 

FF 1   

  Total I        

II Couverture         

2.1 
Révision de toute les toitures  y 
compris toutes sujétions des 
salles de classes et terrasse 

FF 1   

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture 
des salles de classe et de  la 
terrasse 

ml 42   

  Total II        

III MENUISERIES METALLIQUES        

3.1 
Réparation d'une porte un 
crochet U 

1 
  

3.2 
Réparation d'une fenêtre un 
crochet U 

1  
 

  Total III        

IV PEINTURE        

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2 599,04   

4.3 Fourniture et pose de peinture 
tyrolienne sur mur Exterieur m2 269,02   

4.5 
Fourniture et pose peinture à 
huile sur menuiseries 
métalliques m2 59,04   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2 15,45   

  Total IV       

  Total Général TTC de trois Salles de Classe TTC  

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 
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4.5. Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de TONDIGAMETY dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE TAGAMINTY BLOC TROIS 
SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         

1.1 
Décapage et dégagement de la 
couche de chape dégradées dans 
toutes les classes et terrasse  

m² 255   

1.2 

Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm 
y compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures. 

m3 25,5505   

1.3 
Raccordement du soubassement au 
niveau des cotés latéraux et 
posterieur 

FF 1   

  Total I        

II Couverture         

2.1 
Remplacement des feuilles de 
contreplaqué dégradé à l'intérieur 
des classes 

m2 10   

2.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml 70   

  Total II        

III MENUISERIES METALLIQUES         

3.1 
Réparation des portes avec F/P de 
crochet et vachette U 

3   

3.2 Réparation des fenêtres avec F/P 
de crochet 

U 4   

3.3 F/P de calle battant  U 12   

  Total III       

IV PEINTURE         



 

 110 

4.1 

Colmatage des fissures intérieures 
et raccordement au niveau de la 
fenêtre d'une classe avant 
l'exécution de la peinture 

FF 1   

4.2 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2 252,48   

4.3 Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Exterieur m2 357,91   

4.4 
Fourniture et pose de peinture 
FOM sur les nouvelles feuilles de 
contreplaqué m2 10   

4.5 Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2 64,44   

4.6 Ardoisine sur Tableaux muraux m2 21   

  Total IV       

  Total Général TTC des trois Salles de Classe  

          Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

4.6. Fourniture de tables bancs, bureau +chaise maître des écoles SANFATOU, De 

ALMOUBACHAR et de TAGAMETY dans les communes de Banikane et de Rharous 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  DES MOBILIERS SCOLAIRES 
DE L’ECOLE DE SANFATOU, DE ALMOUBACHAR ET DE TAGAMETY 

N° DESIGNATION Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

1 Table banc pour élèves  U 90     

2 Bureau du maître U 9     

3 Chaise pour maître U 9     

4 Male métallique U 9   

Total Général TTC de la fournitures des mobiliers  
          Arrêté le présent devis à la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 
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Récapitulatif des travaux Lot N°4 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Construction d'un bloc de latrines améliorées à deux 

(02) cabines de l'école d’AMADOU H MAIGA dans la 

commune de Rharous. 
 

Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de 

l'école de SANFATOU dans la commune de BANIKANE 

du cercle de Gourma Rharous 
 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de 

SANFATOU dans la commune de BANIKANE du cercle 

de Gourma Rharous 
 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de 

ALMOUBACHAR dans la commune de BANIKANE du 

cercle de Gourma Rharous 
 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'école de 

TONDIGAMETY dans la commune de Rharous du cercle 

de Gourma Rharous. 
 

Fourniture de tables bancs, bureau +chaise maître des 

écoles SANFATOU, de ALMOUBACHAR et de TAGAMETY 

dans les communes de Banikane et de Rharous 
 

TOTAL GENERAL TTC LOT 4                            

         Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... Francs 
CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

II.5. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°5 : 

5. Réhabilitation de trois (03) salles de classe, de réhabilitation de points d'eau 
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(forages) et la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de FARAN BAKAYE et 

de GOUNGOUBERI 

 

5.1. Réhabilitation de d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de GOUNGOUBERI 

dans la commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 

       

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE GOUNGOUBERI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   

2 Démontage et remise des équipements FF 1   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées 
(Faire un Soufflage/Developpement) 

FF 1   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris 
toutes sujétions 

U 1   

5 
Démolition et évacuation des gravas du 
mur de clôture existant et la dalle de sol 
et évacuation du sable autour du forage   

FF 1   

6 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 sur 
une épaisseur de 15 cm 

FF 1   

7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 
2m et un diamètre de 1m y compris une 
dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des 
eaux usées sur 8m, couvert d'une dalle 
en béton armé et muni de 2 regards de 
maintenance (voir plan) 

FF 1   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses 
pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 
creuses (1,65 m x 1,5m) y compris 
enduit taloché et toutes suggestions.  

FF 1   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur 
de clôture 

m2 24,15   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2 24,15   

  Total         

  Total général TTC des travaux    
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     Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs 
CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

 

5.2. Réhabilitation de trois (03) salle de classes de l'école de FARAN BAKAYE dans la 

commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE FARAN BAKAYE 2e CYCLE" 
BLOC TROIS SALLES DE CLASSE SEMI-DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         
1.1 Fouille sur les côtes latéraux et 

posterieur  profondeur 0,40 sur 
42,7m 

m3 6,832   

1.2 Maçonnerie agglos pleins de 
0,4x0,2x0,2 pour protéger le 
soubassement de l'Ecole (façade 
postérieure et les deux façade 
latérales) 

m² 25,74   

1.3 Beton Armé en épingle fer8 et fer6 
sur le soubassement de protection 

m3 0,854   

1.4 Décapage de la couche de chape au 
niveau des salles de classe et 
terrasse 

m2 200   

1.5 Béton de forme légèrement armé, 
dosé à 300Kg/m3 épaisseur 10cm 
y compris chape incorporée avec 
boucharde. Le dallage est fait par 
maille en respectant les joints de 
dilatation pour éviter les fissures 

m3 20,097   

1.6 Enduit de ciment du soubassement 
cotés latéraux et postérieures  

FF 1   

  Total I        

II ELEVATION         

2.1 
Démolition de l'ancien enduit 
exterieur et quelques parties à 
l'intérieur des classes 

m2 298,94   
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2.2 
Mise en œuvre d'une couche en  
enduit de Banco sur mur exterieur 
et une partie de l'interieur  

m2 298,94   

2.2 

Mise en œuvre d'une couche en 
enduit de ciment sur mur 
extérieure et une partie de 
l'intérieur 

m2 298,94   

2.3 
Colmatage des fissures interieur  y 
compris toutes sujétions 

FF 1   

  Total II       

III Couverture         

3.1 
Révision de la toiture y compris 
toutes sujétions 

FF 1   

3.2 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère sur la toiture des 
salles de classe et de  la terrasse 

ml 42   

3.3 
F/P de gouttière en PVC de 
diamètre 100 y compris toutes 
sujétions  

ml 19,2   

  Total III        

IV MENUISERIES METALLIQUES        

4.1 
Réparation des portes y compris 
toutes sujétions U 

3 
  

4.2 Réparation des fenêtres y compris 
toutes sujétions U 

15  
 

4.3 F/P de calle battant  U 36   
  Total IV        
V PEINTURE        

5.1 
Colmatage des fissures intérieures 
avec du ciment blanc avant 
l'exécution de la peinture FF 1   

5.2 
Fourniture et pose de peinture 
FOM sur mur Interieur m2 427,47   

5.3 
Fourniture et pose de peinture 
tyrolienne sur le mur exterieur y 
compris toutes sujétions  m2 

248,94 

  

5.4 
Fourniture et pose peinture à huile 
sur menuiseries métalliques m2 59,04   

5.5 Ardoisine sur Tableaux muraux m2 15,75   
  Total V        

  Total Général TTC de trois Salles de Classe  

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 
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Le soumissionnaire 

   Signature 

  

5.3. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de FARAN 

BAKAYE dans la commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  DES MOBILIERS SCOLAIRES 
DE L’ECOLE DE FARAN BAKAYE 

N° DESIGNATION Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

1 Table banc pour élèves  U 30     

2 Bureau du maître U 3     

3 Chaise pour maître U 3     

4 Male métallique U 3   

Total Général TTC de la fournitures des mobiliers  
         Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs 
CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

  Signature 

 

Récapitulatif des travaux Lot N°5 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Réhabilitation de d'un (01) point d'eau (forage 

PMH) de l'école de GOUNGOUBERI dans la commune 

de Serrere du cercle de Gourma Rharous. 
 

Réhabilitation de trois (03) salle de classes de l'école de 

FARAN BAKAYE dans la commune de Serrere du cercle 

de Gourma Rharous. 
 

Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + 

chaise maître de l'école de FARAN BAKAYE dans la 

commune de Serrere du cercle de Gourma Rharous 
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TOTAL GENERAL TTC LOT 5                            

               Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

II.6. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°6 : 

6) Réhabilitation de trois (03) de salles de classe, réhabilitation de deux (02) points 

d'eau (forages PMH) et la fourniture de mobiliers scolaires des écoles de DANGOUMA et 

de DJIRIBIBI dans la commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

6.1. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de DJIRIBIBI dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DJIRIBIBI 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   

2 Démontage et remise des équipements FF 1   

3 
Désinfection et nettoyage du puits (y compris 
curage) 

FF 1   

4 Traitement de l'eau par chloration  FF 1   

5 
F/P de pompe India Mark II y compris toutes 
sujétions  

U 1   

6 
Fourniture et pose du couvercle à double 
ouverture (dim. 0.45x0.45m) aisée à soulever 
avec crochet et cadenas 

FF 1   

7 
Démolition et évacuation des gravas du mur de 
clôture existant, de la margelle dégradée et du 
canal d'évacuation  

FF 1   

8 
Reprise complète de la margelle et la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 

FF 1   

9 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 2m et un 
diamètre de 1m y compris une dalle de 
couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   
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10 
Construction d'un canal d'évacuation des eaux 
usées sur 8m, couvert d'une dalle en béton armé 
et muni de 2 regards de maintenance (voir plan) 

FF 1   

11 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses pour 
protection de la pompe avec 2 chicanes en 
briques en parpaing de 15 creuses (1,65 m x 
1,5m) y compris enduit taloché et toutes 
suggestions.  

FF 1   

12 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur de 
clôture 

m2 24,15   

13 Peinture à huile sur l'intérieur du mur de clôture  m2 24,15   

  Total   

  Total général TTC des travaux    

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                          Signature 

6.2. Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de l'école de DANGOUMA dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RHABILITATION D'UN 
FORAGE A L'ECOLE DE DANGOUMA 

 Forage équipé de pompe à motricité humaine 

  

N° Désignations des travaux U Qtés P.U Montants 

1 Installation et repli de chantier FF 1   

2 Démontage et remise des équipements FF 1   

3 
Nettoyage et déboucher les tuyaux ou les 
crépines éventuellement colmatées 
(Faire un Soufflage/Developpement) 

FF 1   

4 
F/P d'une pompe India mark 2 y compris 
toutes sujétions 

U 1   

5 
Démolition et évacuation des gravas du 
mur de clôture existant et la dalle de sol  

FF 1   

6 
Reprise complète de la dalle anti 
bourbier en béton dosé à 350 Kg/m3 sur 
une épaisseur de 15 cm 

FF 1   
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7 

Fouille et construction d'un puit perdu 
d'infiltration des eaux usées profond de 
2m et un diamètre de 1m y compris une 
dalle de couverture de 8cm d'épaisseur  

FF 1   

8 

Construction d'un canal d'évacuation des 
eaux usées sur 8m, couvert d'une dalle 
en béton armé et muni de 2 regards de 
maintenance (voir plan) 

FF 1   

9 

Construction d'un mur de clôture de 
(5,00x3,50x1,50) en parpaing creuses 
pour protection de la pompe avec 2 
chicanes en briques en parpaing de 15 
creuses (1,65 m x 1,5m) y compris enduit 
taloché et toutes suggestions.  

FF 1   

10 
Peinture tyrolienne à l'exterieur du mur 
de clôture 

m2 24   

11 
Peinture à huile sur l'intérieur du mur de 
clôture  

m2 24   

  Total        

  Total général TTC des travaux    

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                                 Signature 

 

6.3. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de DANGOUMA dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE DANGOUMA 1ER CYCLE BLOC TROIS 
SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I FONDATION         

1.1 
Enduit ciment du soubassement dosé à 
350kg/m3 sur les côtés latéraux et une 
partie du côté postérieure 

FF 1   

1.2 

 Démolition du perron d'accès de la 
première classe pour permettre la 
réalisation de la rampe d'accès pour 
personne en situation d'handicap 

FF 1   
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1.3 

Exécution d'une rampe d'accès pour les 
personnes en situation d'Handicap (1m20 
de large) en gros béton dosé à 300Kg/m3 
avec les garde-corps des deux côtes et 
exécution d'un perron d'accès de 1m20 de 
large (pente 7%) 

m3 1,5   

1.4 
Décapage et dégagement de la couche de 
chape dégradées dans toutes les classes et 
terrasse  

m² 239   

1.5 

Béton de forme légèrement armé, dosé à 
300Kg/m3 épaisseur 10cm y compris 
chape incorporée avec boucharde. Le 
dallage est fait par maille en respectant les 
joints de dilatation pour éviter les fissures. 

m3 23,9505   

  Sous Total I  

II COUVERTURE   

2.1 
Deposé des faux plafond dans les deux 
classes 

m² 126   

2.2 
F/P des faux plafond dans les trois classes 
y compris toutes sujétions 

m² 189   

2.3 
F/P des moustiquaires dont les cadres 
seront en cornières 

U 18   

2.4 
Révision de toute les toitures  y compris 
toutes sujétions des salles de classes et 
terrasse 

FF 1   

2.5 

F/P des pax-aluminium pour le traitement 
des filtration entre les tôles et l'acrotère 
sur la toiture des salles de classe et de  la 
terrasse 

ml 70   

  Sous Total II        

III Enduits et revêtements   

3.1 

Traitement et raccordement des fissures 
sur les murs intérieurs et extérieurs 

FF 1   

3.2 

Reprise des enduits décoratifs décollés a la 
façade postérieure et latéral ,pour les 
bancs en beton dans le couloir, les 
raccordements des allèges des ouvertures 
sur la terrasse 

FF 1   

3.3 

Enduit des bancs en beton sur la terrasse 
et raccordement des enduits décollés de la 
terrasse dosé a 350kg/m3 

m² 0,992   

  Sous Total III  

IV Menuiserie 

4.1 Réparation des fenêtres pleines  U 6   
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4.2 Réparation de deux portes pleines 1,2x2,2  u 2   

4.3 
F/P des candidats marque vachettes( 
qualité superieur) 

U 6  
 

4.4 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries  

U 36  
 

  Sous Total IV  
V Peinture         

5.1 

Brossage des anciennes peinture sur les 
murs extérieurs et intérieurs sur murs , 
dans ce couloirs  avant de faire la nouvelles 
peinture 

m² 468,00  

 

5.2 
Peinture de Type FOM sur murs intérieurs 
y compris la peinture de décoration  

m2 
252,48 

 
 

5.3 
Peinture de type FOM  sur murs extérieurs 
et couloir avec la décoration 

m2 
369,05 

 
 

5.4 
Peinture à huile sur les menuiseries 
métalliques 

m2 
63,36 

 
 

5.5 Peinture Ardoisine sur Tableaux muraux m2 21   

  Sous Total V  

  Total Général TTC des  trois Salles de Classe  

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

                        Signature 

 

6.4. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître de l'école de 

DANGOUMA dans la commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  DES MOBILIERS SCOLAIRES 
DE L’ECOLE DE DANGOUMA 

N° DESIGNATION Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

1 Table banc pour élèves  U 30     

2 Bureau du maître U 3     

3 Chaise pour maître U 3     

4 Male métallique U 3   

Total Général TTC de la fournitures des mobiliers  
               Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 
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Le soumissionnaire  

       Signature 

 

 

 

Récapitulatif des travaux Lot N°6 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de 

l'école de DJIRIBIBI dans la commune de Rharous du 

cercle de Gourma Rharous. 
 

Réhabilitation d'un (01) point d'eau (forage PMH) de 

l'école de DANGOUMA dans la commune de Rharous du 

cercle de Gourma Rharous. 
 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de 

DANGOUMA dans la commune de Rharous du cercle de 

Gourma Rharous. 
 

Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + 

chaise maître de l'école de DANGOUMA dans la 

commune de Rharous du cercle de Gourma Rharous. 
 

TOTAL GENERAL TTC LOT 6                            

                 Arrêté le présent Lot à la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

 

II.7. CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DES TRAVAUX LOT N°7 : 
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7) Réhabilitation six (06) salles de classe et la fourniture des mobiliers scolaires des 

écoles de BAMBARA MAOUDE « A » et BAMBARA MAOUDE « B » dans la commune de 

Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

7.1. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de BAMBARA MAOUDE « A » 

dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE BAMBARA-MAOUDE 
« A »  2EME CYCLE BLOC TROIS SALLES DE CLASSE DUR 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I Fondation         

1.1 

 Démolition et reprise des deux  
perrons d'accès (beton, chape 
bouchardée, enduits  et fourniture + 
scellement des cornières aux 
bordures des marches) 

FF 2   

1.2 Réhabilitation de la  rampe d'accès  FF 1   

1.3 
Décapage des chape dans toutes les 
classes et terrasse  

m² 236   

1.4 
Exécution du beton de forme armé 
en fer6 dose 300kg/m3 dans les 
classe et terrasse 

m3 23,6   

1.5 
Exécution des chapes bouchardées 
dose 300kg/m3 dans les classe et 
terrasse 

m² 236   

  Sous Total I  
II Maçonnerie Mur en élévation.         

2.1 
Maçonnerie en brique pleine de 
15x40x20 pour les deux côtes 
latéraux de l'acrotère de l'Ecole 

m3 4   

  Total II        
III COUVERTURE         

3.1 
Démolition des faux plafond dans les 
trois  classes 

m² 186   

3.2 
F/P des faux plafond dans les trois 
classes 

m² 186   

3.3 
F/P des moustiquaires dont les 
cadres seront en cornières 

u 18   

3.4 
F/P des feuilles  de tôles des parties 
dégradées sur le toit de l'Ecole 

m² 42   

3.5 
Révision de toute les toitures  y 
compris toutes sujétions des salles 
de classes et terrasse 

FF 1   
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3.6 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre les 
tôles et l'acrotère tout au long de la 
toiture sur la toiture de la terrasse  

ml 28   

  Total III        

IV Enduits et revêtements   

4.1 

Ciment blanc pour  correction des 
fissures superficielles 

kg 30   

4.2 

Traitement et raccordement des 
fissures sur les murs intérieurs et 
extérieurs   

FF 1   

4.3 
Raccordements des allèges des 
ouvertures 

m² 5,77   

4.4 Réhabilitation des tableaux noirs m² 21   

  Sous Total IV  

V Menuiserie     
    

5.1 
Réparation des fenêtres  persiennées 
(1.20x1.20) 

U 1   

5.2 
F/P des crochets sur 09 fenêtres  y 
compris toutes sujétions 

U 9  
 

5.3 
Réparation des 3 portes y compris 
toutes sujétions  

u 2  
 

5.4 
F/P des caïdats marque vachettes( 
qualité superieur) 

U 6  
 

5.5 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries  

U 36  
 

  Sous Total V  

VI Peinture        

6.1 

brossage des anciennes peinture sur 
les murs extérieurs et intérieurs sur 
murs , dans les couloirs  avant de 
faire la nouvelles peinture 

m² 468,00 

  

6.2 
Peinture de Type FOM sur murs 
intérieurs y compris la peinture de 
décoration  

m2 276 
  

6.3 
Peinture de type FOM sur les faux 
plafond  

m2 186,9 
  

6.4 
Peinture de type FOM  sur murs 
extérieurs et couloir avec la 
décoration 

m2 192 
  

6.5 
Peinture à huile sur les menuiseries 
métalliques 

m2 123 
  

6.6 
Peinture Ardoisine sur Tableaux 
muraux 

m2 21 
  

  Sous Total VI  
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  Total Général trois Salles de Classe TTC  

Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

       Signature 

 

 

 

 

 

7.2. Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de BAMBARA MAOUDE « B » 

dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE L’ECOLE DE BAMBARA MAOUDE 
« B » 2EME CYCLE 

N° DESIGNATION  UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

I Fondation         

1.1 
Colmatage des chapes des 
trois(03)salles de classe 

FF 1   

1.2 Réhabilitation du rampe d'accès  FF 1   

1.3 
Décapage des chape de la 
terrasse  

m² 37,58   

1.4 
Exécution du beton de forme 
armé en fer6 dose 300kg/m3 de 
la terrasse 

m3 3,758   

1.5 
Exécution des chapes 
bouchardées dose 300kg/m3sur 
la terrasse 

m² 37,58   

  Sous Total I  

II Maçonnerie Mur en élévation.        

2.1 
Correction de  toutes les fissures 
sur murs intérieurs et extérieurs 
de l'ouvrage (écoles) 

FF 1   

  Total II       

III COUVERTURE       

3.1 
Démolition des faux plafond 
dans les trois  salles classes 

m² 108   
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3.2 
F/P des faux plafond de la classe 
de la 7AB y compris toutes 
sujétions 

m² 42,8   

3.3 
F/P des faux plafond de la 8eme 
AB et 9eme AB sans changer les 
chevrons 

m² 86   

3.4 

F/P des moustiquaires au niveau 
des claustras sur la façade 
postérieure dont les cadres 
seront en cornières  

U 9   

3.5 

F/P des impostes plus 
moustiquaires sur la façade 
principale sous la véranda  
dimension 0,3mx1,2m 

U 9   

3.6 

F/P des feuilles  de tôles 7,2KG 
sur la partie ouverte et changer 
les tôles trouée de la terrasse y 
compris toutes sujétions 

FF 1   

3.7 

F/P des pax-aluminium pour le 
traitement des filtration entre 
les tôles et l'acrotère tout au 
long de la toiture de la terrasse  

ml 24,25   

  Total III       

IV Enduits et revêtements   

4.1 

Ciment blanc pour  correction 
des fissures superficielles 

kg 10   

4.2 

Traitement et raccordement des 
fissures sur les murs intérieurs, 
extérieurs et au niveau du 
soubassement 

FF 1   

4.3 
Raccordements des allèges des 
ouvertures 

m² 6   

4.4 

Réhabilitation des tableaux 
noirs(correction des fissures et 
autres) de (5,35mx1m)x3 

m² 16,05 
 

 

  Sous Total IV  
V Menuiserie         

5.1 
Réparation des fenêtres  
persiennées 1,20 X 1,20 

U 1  
 

5.2 
F/P des crochets sur 01 fenêtres  
y compris toutes sujétions 

U 1  
 

5.3 
Réparation des 02 portes y 
compris toutes sujétions  

U 2  
 

5.4 
F/P des cadenas marque 
vachettes( qualité superieur) 

U 3  
 

5.5 
F/P des Cales battants pour les 
menuiseries  

U 36  
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  Sous Total V  

VI Peinture        

6.1 

Brossage des anciennes peinture 
sur les murs extérieurs et 
intérieurs  , dans les couloirs  
avant de faire la nouvelles 
peinture 

m² 445,04   

6.2 
Peinture de Type FOM sur murs 
intérieurs y compris la peinture 
de décoration  

m2 272,34   

6.3 
Peinture de type FOM  sur murs 
extérieurs et couloir avec la 
décoration 

m2 172,7   

6.4 
Peinture à huile sur les 
menuiseries métalliques 

m2 98,28   

6.5 
Peinture Ardoisine sur Tableaux 
muraux 

m2 16,05   

  Sous Total VI  

  Total Général TTC de trois Salles de Classe  
Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

       Signature 

 

7.3. Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + chaise maître des écoles de 

BAMBARA MAOUDE « A » et « B » dans la commune de Bambara Maoudé du cercle de 

Gourma Rharous. 

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  DES MOBILIERS SCOLAIRES 
DE DES ECOLES DE BAMABARA MAOUDE « A » ET BAMBARA MAOUDE « B » 

N° DESIGNATION Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

1 Table banc pour élèves  U 60     

2 Bureau du maître U 6     

3 Chaise pour maître U 6     

4 Male métallique U 6   

Total Général TTC de la fournitures des mobiliers  
                Arrêté le présent devis a la somme de : ………………………………............................................... 
Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 
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Le soumissionnaire  

       Signature 

Récapitulatif des travaux Lot N°7 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de 

BAMBARA MAOUDE « A » dans la commune de 

Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 
 

Réhabilitation de trois (03) salles de classe de l'école de 

BAMBARA MAOUDE « B » dans la commune de 

Bambara Maoudé du cercle de Gourma Rharous. 
 

Fournitures de tables bancs pour élèves, bureau + 

chaise maître des écoles de BAMBARA MAOUDE « A » et 

« B » dans la commune de Bambara Maoudé du cercle 

de Gourma Rharous. 

 

TOTAL GENERAL TTC LOT 7                            

        Arrêté le présent Lot à la somme de : ……………………………….......................................... Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 

N° LOT 
Récapitulatif Général des Travaux 

 

Désignation  Coût estimatif  F CFA 

 

LOT 1 

Travaux de construction de trois (03) blocs de 

latrines améliorées à deux (02) cabines des écoles 

de IBRAHIMA S. TOURE, de ALBAKARY ALLIMUM et 

de ABOCAR AMAR dans la commune de Goundam du 

cercle de Goundam. 

 

 

LOT 2 

Travaux de réhabilitation de trois (03) points d’eau 

(forages PMH) des écoles de IBRAHIMA S. TOURE, de 

ABOCAR AMAR et de M'BOUNA dans le cercle de 
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Goundam des communes de Goundam et de 

M'Bouna. 

 

 

LOT 3 

Travaux de construction d'un (01) bloc de latrine à 

deux (02) cabines améliorées pour les filles de 

l'école de TONKA I, de réhabilitation de trois (03) 

salles de classe et la fourniture des mobiliers 

scolaires de l'école de TONDIGAME dans la 

commune de TONKA du cercle de Goundam. 

 

 

 

LOT 4 

Travaux de construction d'un bloc (01) de latrines 

améliorées à deux (02) cabines, de réhabilitation de 

neuf (09) salles de classe, d'un point (01) point 

d'eau (forage PMH) et la fourniture des mobiliers 

scolaires des écoles AMADOU H. MAIGA, de 

SANFATOU, de ALMOUBACHAR et de TAGAMINTY 

dans les communes de Rharous et de Banikane du 

cercle de Gourma Rharous. 

 

 

LOT 5 

Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de 

classe, de réhabilitation de points d'eau (forage 

PMH) et la fourniture des mobiliers scolaires des 

écoles de FARAN BAKAYE et de GOUNGOUBERI 

 

 

LOT 6 

Travaux de réhabilitation de trois (03) de salles de 

classe, réhabilitation de deux (02) points d'eau 

(forages PMH) et la fourniture de mobiliers 

scolaires des écoles de DANGOUMA et de DJIRIBIBI 

dans la commune de Rharous du cercle de Gourma 

Rharous. 

 

LOT 7 Travaux de réhabilitation six (06) salles de classe et 

la fourniture des mobiliers scolaires des écoles de 

BAMBARA MAOUDE « A » et  de BAMBARA MAOUDE 

« B » dans la commune de Bambara Maoudé du 

cercle de Gourma Rharous. 

 

 TOTAL GENERAL TTC DES TRAVAUX                             

        Arrêté le présent Total général des travaux à la somme de : …………………… Francs CFA 
 
                                                                             Fait à : ……………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                        

Le soumissionnaire  

     Signature 
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SECTION 9 

Déclaration d’éthique pour tous les contrats de biens, de services et de travaux. 

NRC, en tant qu’organisation humanitaire, attend de ses fournisseurs et contractants qu’ils 
respectent des normes déontologiques élevées. Toute entité qui facture à NRC plus de 10 000 
dollars US au cours d’une année doit signer cette déclaration. Elle est conservée pendant dix ans 
et doit être mise à jour tous les ans, ou plus souvent si nécessaire. 

Le personnel de NRC peut effectuer des contrôles pour s’assurer du respect de ces normes. Si 
NRC juge qu’un fournisseur ne respecte pas ces normes ou ne prend pas les mesures appropriées 
pour cela, il peut dénoncer l’ensemble des contrats et accords qui le lient à ce fournisseur.  

Quiconque est en relation d’affaires avec le Conseil norvégien pour les réfugiés doit au 
minimum : 

a) Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans le ou les pays où ces 
affaires sont menées 

ET 

b) Respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessous  

 Où 

Reconnaître la justesse de ces normes et être disposé à apporter des changements à 
son organisation.  

 

1. Lutte contre la corruption et respect des lois et réglementations 

1.1 Le fournisseur confirme n’être impliqué dans aucune forme de fraude, corruption, 
collusion, pratique coercitive, subornation, participation à une organisation criminelle ou 
autre activité illégale. 

1.2 Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts potentiel entre le fournisseur ou l’un des membres 
de son personnel et un membre du personnel de NRC, le fournisseur le signale par écrit à 
NRC. NRC décide alors si une mesure doit être prise. Un conflit d’intérêts peut être dû à 
un lien avec un membre du personnel : parent proche, etc. 

1.3 Si des représentants de NRC lui imputent des faits de corruption, le fournisseur en avertit 
immédiatement les hauts responsables de NRC. 

1.4 Le fournisseur est inscrit comme redevable de l’impôt auprès de l’administration 
publique compétente. 

1.5 Le fournisseur paie des impôts en vertu de toutes les lois et réglementations nationales 
applicables. 

1.6 Le fournisseur atteste ne participer ni à la production ni à la vente d’armes, y compris les 
mines anti-personnel. 

2. Politique envers les employés 

2.1 Notre entreprise ne pratique ni le travail forcé ni l’esclavage et ne fait pas travailler des 
détenus non volontaires.  

2.2 Les travailleurs ne sont pas tenus de donner une « caution » ou des papiers d’identité à 
leur employeur et sont libres de quitter leur employeur à l’issue d’un préavis raisonnable. 

2.3 Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de fonder des syndicats ou d’adhérer au 
syndicat de leur choix et de participer à des négociations collectives. 
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2.4 Les personnes de moins de 18 ans ne se voient pas confier de travail dangereux pour leur 
santé ou leur sécurité, dont le travail de nuit. 

2.5 Les employeurs de personnes de moins de 18 ans veillent à ce que les horaires et la nature 
de leur travail ne les empêchent pas de poursuivre leurs études.  

2.6 Le lieu de travail n’est le théâtre d’aucune discrimination fondée sur l’appartenance 
ethnique, la religion, l’âge, le handicap, le genre, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, 
l’appartenance à un syndicat ou l’affiliation politique.  

2.7 Des mesures sont prises pour protéger les travailleurs contre les comportements sexuels 
déplacés, les menaces, les insultes ou l’exploitation, et contre la discrimination ou le 
licenciement pour des motifs injustifiables, comme le mariage, la grossesse, la parentalité 
ou la sérologie VIH. 

2.8 Sont interdits les violences ou châtiments physiques et les menaces de telles violences, le 
harcèlement sexuel ou autre, les violences verbales et les autres formes d’intimidation. 

2.9 Des mesures sont prises pour prévenir les accidents et atteintes à la santé provoqués ou 
favorisés par le travail ou survenant pendant le travail, en réduisant autant que 
raisonnablement possible les causes des aléas liés à l’environnement professionnel.  

2.10 Les salaires et indemnités versés pour une semaine de travail normale doivent 
correspondre, au minimum et en retenant le montant le plus élevé, aux normes juridiques 
nationales ou aux normes de référence du secteur. Les salaires doivent toujours suffire à 
couvrir les besoins de base.  

2.11 Les horaires de travail respectent la législation nationale et/ou les normes de 
référence du secteur, la meilleure protection offerte étant retenue. Il est recommandé que 
les horaires de travail n’excèdent pas 48 heures par semaine (8 heures par jour). 

2.12 Les travailleurs ont droit à au moins un jour de repos par période de sept jours. 

2.13 Tous les travailleurs ont droit à un contrat de travail, rédigé dans une langue qu’ils 
comprennent. 

2.14 Les travailleurs reçoivent régulièrement une formation aux questions de santé et 
de sécurité, dont il est gardé trace, et une telle formation est organisée pour les nouvelles 
recrues. 

2.15 Il est donné accès à des sanitaires propres, à l’eau potable et, si nécessaire, à un 
lieu où stocker la nourriture dans de bonnes conditions d’hygiène. 

2.16 Le logement, s’il est fourni, doit être propre, sûr et correctement aéré, et disposer 
de sanitaires propres et de l’eau potable. 

2.17 Aucune réduction de salaire n’est appliquée par mesure de discipline. 

3. Conditions environnementales 

3.1 La production et l’extraction des matières brutes destinées à la production ne contribuent 
pas à la destruction des ressources et des moyens de subsistance de populations 
marginalisées, par exemple en utilisant de vastes terres ou d’autres ressources naturelles 
dont ces populations dépendent. 

3.2 Les mesures environnementales sont prises en compte sur toute la chaîne de production 
et de distribution, depuis la production des matières brutes jusqu’à la vente aux 
consommateurs. Les aspects environnementaux au niveau local, régional et mondial sont 
pris en compte. L’environnement local sur le site de production n’est pas surexploité ou 
dégradé par la pollution. 

3.3 Les législations et réglementations nationales et internationales sur l’environnement 
sont respectées. 
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3.4 Les produits chimiques dangereux et autres substances sont gérés avec soin, 
conformément à des procédures de sécurité consignées. 

 
Nous, soussignés, attestons nous conformer à toutes les lois et réglementations applicables et 
respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessus, ou reconnaître la justesse de ces 
normes et être disposés à apporter des changements à notre organisation. 

 
DATE : _______________________________ 

NOM DU FOURNISSEUR/DE L’ENTREPRISE :____________________________________ 

NOM DU REPRÉSENTANT : ____________________________________________  

SIGNATURE : __________________________________ 


